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Avant-propos 
C 
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Mes remerciements vont également aux membres du jury qui ont accepté d'évaluer ces 
travaux et ce document : 
 
Messieurs Seddik BACHA, professeur à l'Institut Universitaire de Technologie de Grenoble, 
et Xavier ROBOAM, chargé de recherches au Centre National de la Recherche Scientifique 
à Toulouse, pour avoir accepté d'être les rapporteurs de ce mémoire. 
 
Monsieur Bernard MULTON, Professeur à l'Ecole Nationale Supérieure de Cachan, antenne 
de Bretagne, pour avoir présidé ce jury. 
 
Monsieur René LE DOEUFF, Professeur au département Génie Electrique de l'Ecole 
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discussions à l'approche de la fin de ce travail. 
 
J'aimerais maintenant remercier mes proches et en premier lieu mes parents à qui je dédie ce 
mémoire. Je les remercie de m'avoir soutenu et d'avoir cru en moi malgré les quelques 
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péripéties scolaires que je leur ai fait subir. Je pense qu'ils sauront aisément trouver à quels 
évènements je fais allusion. Ce mémoire est également dédié à mon épouse Claire (tu vois, 
une thèse il y a bien une fin finalement) pour le soutien qu'elle m'a apporté, et mon fils 
Hector, même si, du haut des ses trois ans, je pense qu'il n'a pas encore tout à fait compris ce 
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Je remercie mon frère Bertrand et mes sœurs Hélène et Françoise ainsi que leurs familles. A 
l'éternelle question récurrente restée sans réponse qu'ils me posèrent de nombreuses fois ces 
dernières années je leur répondrai à tous et une fois pour toutes : "Ca y est, depuis le 19 
décembre 2003, elle est terminée". 
 
Je remercie enfin les nombreux autres doctorants et jeunes docteurs avec qui mes discussions 
philosophico-métaphysiques ont enrichi mes séances d’absorption massive de caféine. Dans 
un ordre totalement aléatoire, je citerai : 
 
Nadia, puisqu’elle est en face de moi en ce moment même, pour avoir accepté de supporter ce 
qui ne n’est pas supportable (surtout à la fin de la thèse), lors de mes improvisations 
délirantes, seul ou avec mon ami Tiptup dont je parlerai plus loin. Je pense quand même que 
les quelques fou-rires qu’elle a pu avoir ont contribué au pardon que, j’espère, elle consentira 
à m’accorder. 
 
Didier, jeune Maître de conférences dont la taille (1m94) n’a d’égal que la quantité de bêtise 
pouvant être synthétisée par son cerveau (au demeurant brillant) par unité de temps. Je mets 
cela sur le compte des manques d’oxygène importants dus à ses séjours prolongés en haute 
altitude. Merci pour tes conseils avisés pendant cette thèse. 
 
Eric, bon vivant s’il en est, adepte de la tête de veau sauce gribiche, grand prophète du 
carburateur double corps. Merci pour les quelques explications très pédagogiques que tu as su 
me donner dans de nombreux domaines. 
 
Jeff, qui dans des temps plus anciens aurait certainement adoré être druide, alchimiste ou 
apothicaire. Je n’aime toujours pas la musique que tu écoutes et qui est même venue 
corrompre ma propre colonne de CD, en revanche garde ton humour et ton parlé jeun’s qui 
m’ont vraiment fait beaucoup rire. 
 
Francky, le Tatane-boy du CRTT, sorte d’extra-terrestre composé d’un mystérieux matériau 
ultra-résistant. Modèle de finesse, de tendresse et d’élégance, il a été notre maître à tous en 
matière de savoir-vivre et a su nous montrer les méfaits de certaines substances en se les 
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difficiles pendant sa thèse (une renault 11 bleue, sans doute trop fragile, lui a laissé un 
douloureux souvenir), mais il a su la terminer avec brio. Merci pour cette bonne ambiance à 
laquelle tu as contribué au début de ma thèse. 
 
Cedric, plus connu (par moi et quelques autres personnes en tout cas) sous le pseudonyme de 
Tiptup, philosophe au grand cœur. Petit par la taille mais grand par la véhémence de ses 
paroles lorsqu’il est contrarié ou en colère. Il fut un génie de la composition de propos 
injurieux envers ma personne, ce qui devint un jeu entre nous pas forcément compris par tout 
le monde. Il est, pour forte partie, responsable de l’impressionnante musculature acquise par 
mes zygomatiques durant cette thèse. Sa rencontre avec Monia, devenue plus tard son épouse, 
a mystérieusement coïncidé avec la disparition subite de certains de ses attributs 
vestimentaires les plus portés. Mon enquête est toujours en cours… Merci pour ta faculté à 
"péter les plombs" et pour m’avoir fait profiter da ta maîtrise de l’Automatique. 
 
Tarik, personnage souvent difficile à cerner (aussi bien physiquement qu’intellectuellement 
d’ailleurs) mais attachant. Je lui confirme que la durée d’une thèse n’est pas comprise dans 
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pas de mathématiques, il ne comprend pas). Bon courage pour la fin. 
 
Je remercie également Gérard pour ses compétences scientifiques transversales notamment 
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Introduction générale 
L 
 
'intense industrialisation des dernières décennies et la multiplication des appareils 
domestiques électriques ont conduit à des besoins planétaires en énergie électrique 
considérables. Face à cette demande, toujours croissante de nos jours, les pays industrialisés 
ont massivement fait appel aux centrales nucléaires. Cette source d'énergie présente l'avantage 
indéniable de ne pas engendrer de pollution atmosphérique contrairement aux centrales 
thermiques, mais le risque d'accident nucléaire, le traitement et l'enfouissement des déchets 
sont des problèmes bien réels qui rendent cette énergie peu attractive pour les générations 
futures. Sans oublier que des événements climatiques récents, comme la canicule de l'été 2003 
en France, ont soulevé de nouvelles interrogations sur la viabilité du nucléaire, notamment à 
cause du réchauffement local de la température de l'eau des fleuves utilisée pour refroidir les 
réacteurs. 
 
 Face à ces problèmes, et de façon à limiter l'emploi de centrales nucléaires, certains 
pays, aidés par la déréglementation, se sont tournés vers de nouvelles formes d'énergie dites 
"renouvelables" faisant appel, de façon directe ou indirecte, à l'énergie solaire. Parmi celles-
ci, l'éolien apparaît clairement en bonne place, non pas en remplacement des sources 
conventionnelles, mais comme énergie d'appoint complémentaire à l'énergie nucléaire. En 
effet l'énergie potentielle des masses d'air en mouvement représente, au niveau mondial, un 
gisement considérable. 
 
 Actuellement, plusieurs pays sont déjà résolument tournés vers l'énergie éolienne. C'est 
la cas de l'Allemagne, leader mondial avec une puissance éolienne installée de 12 GW, 
l'Espagne, numéro deux de l'Union Européenne avec 4,15 GW et le Danemark avec 2,9 GW à 
la fin de l'année 2002. Face à ces trois "poids lourds", la France ne représente que 230 MW 
éoliens. Toutefois, un programme nommé Eole 2005 a été lancé par le gouvernement et 
"l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie" en 1996 avec un objectif de 250 
à 500 MW éoliens à l’horizon 2005. Ce programme s’est arrêté en 2000, l'évolution de la 
législation ayant fixé un nouveau cadre juridique. Pour autant, ces premières années de 
développement de l’éolien en France ont utilement préparé les acteurs industriels et 
administratifs au développement de l'éolien. 
 
 La multiplication des éoliennes a conduit les chercheurs en Génie Electrique à mener 
des investigations de façon à améliorer l'efficacité de la conversion électromécanique et la 
qualité de l'énergie fournie. Dans ce cadre, le présent mémoire décrit une étude sur l'utilisation 
des machines de type asynchrone dans un système éolien. Le premier chapitre est consacré à 
des rappels sur les systèmes éoliens à travers les équations et les concepts physiques régissant 
leur fonctionnement. Ces rappels sont suivis par un état de l'art sur la conversion 
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électromécanique à travers les différents types de génératrices utilisées et les convertisseurs 
qui leur sont associés.  
 Le second chapitre présente une étude sur les performances et les limites de l'utilisation 
d'une machine asynchrone à cage d'écureuil auto-excitée par un banc de capacités. Pour mener 
cette étude, la machine est placée dans plusieurs configurations de charges et de capacités et 
le régime déséquilibré est également étudié. Les simulations sont confrontées aux résultats 
expérimentaux.  
 Le troisième chapitre consiste en la réalisation physique d'un simulateur de turbine 
éolienne. Celui-ci est basé sur une machine à courant continu commandée de façon à 
reproduire le comportement mécanique d'une éolienne. La turbine est modélisée et les 
variations de couple qu'elle génère sont appliquées à cette machine à courant continu. Ce 
simulateur est destiné à accueillir les génératrices dont le fonctionnement est étudié dans un 
contexte éolien. Cette étude sera divisée en deux parties : une "simulation numérique" pure, 
dans laquelle un modèle de turbine est associé au modèle de la machine à courant continu, et 
une "simulation analogique" expérimentale dans laquelle le modèle de la machine à courant 
continu est remplacé par une machine réelle. 
 Le quatrième chapitre présente la topologie et les domaines d'utilisation de la machine 
asynchrone à double alimentation. Son fonctionnement en génératrice à vitesse variable ainsi 
que les grandeurs de commande utilisées lorsqu'elle est intégrée à un système éolien sont 
détaillées. Une modélisation dans un repère diphasé lié au champ statorique et une stratégie 
de commande vectorielle en puissances active et réactive statorique sont proposées. 
 Le cinquième chapitre met en œuvre la commande vectorielle basée sur trois régulateurs 
linéaires de philosophie différente (Proportionnel Intégral utilisé comme référence, régulateur 
polynomial RST basé sur la théorie du placement de pôles et régulateur Linéaire Quadratique 
Gaussien utilisant la minimisation d'un critère quadratique). Ces régulateurs sont comparés en 
termes de poursuite de trajectoire, robustesse et sensibilité aux perturbations. 
 Les résultats obtenus dans ces investigations nous permettront de conclure sur les 
méthodes et outils utilisés et d'envisager les perspectives et suites à donner à ce travail. 
 Les trois premiers chapitres annexes permettent de détailler les méthodes 
d'identification paramétriques utilisées pour établir les modèles des différentes machines 
étudiées dans ce mémoire (machine asynchrone à cage et à double alimentation et machine à 
courant continu). La dernière annexe est une description détaillée de la mise en place de la 
plate-forme expérimentale destinée à valider les résultats obtenus en simulation sur la 
commande vectorielle de la machine asynchrone à double alimentation. 
 
 
 
- 7 - 
te
l-0
00
11
38
3,
 v
er
sio
n 
1 
- 1
4 
Ja
n 
20
06
Chapitre 1 : Généralités sur les systèmes éoliens 
Chapitre 1 : Généralités sur les systèmes éoliens 
 
 
 
 
 
Résumé : Ce chapitre permet de présenter le contexte dans lequel s'insère 
l'étude menée dans l'ensemble de ce document. La première partie rappelle les 
notions élémentaires du fonctionnement d'un système éolien et les équations qui 
s'y rapportent. Les stratégies de fonctionnement d'une éolienne (vitesse fixe, 
vitesse variable, régulation par "pitch", "stall" ou "stall actif") sont également 
décrites. La seconde partie présente un état de l'art sur les dispositifs 
électrotechniques (machines + convertisseurs) permettant de transformer 
l'énergie mécanique présente sur l'arbre de l'éolienne en énergie électrique. 
Cette partie permet également d'annoncer les orientations des chapitres 
suivants notamment sur les configurations électrotechniques qui y seront 
étudiées. 
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Notations utilisées dans le chapitre 
 
F
JG
 : Vecteur force exercée sur les pales d'une éolienne à incidence variable 
1 2,V V  : Vitesse du vent respectivement en amont et en aval de l'éolienne 
ρ  : densité de l'air 1,225 kg.m-3 
S  : Surface balayée par le rotor de l'éolienne 
m : Masse d'air traversant le rotor éolien en 1s 
mP  : Puissance extraite par le rotor éolien 
mtP  : Puissance théorique maximale extractible d'un vent non perturbé 
pC  : Coefficient de puissance de l'éolienne 
λ  : Vitesse relative de l'éolienne 
1,Ω Ω2  : Vitesse de rotation de l'éolienne respectivement avant et après le multiplicateur 
Ω  : Vitesse de rotation de la génératrice 
mgPJG
 : Puissance mécanique disponible sur l'arbre de la génératrice 
V  : Vecteur vitesse du vent 
β  : Angle de calage des pales d'une éolienne à axe horizontal 
i  : Angle d'incidence des pales d'une éolienne à axe horizontal 
rotV
JJJG
JJJG
 : Composante de la vitesse du vent due à la rotation de la turbine 
resVJJJG
 : Résultante des vecteurs V  et V  
JG
rot
JJJG
axFJJJG
 :Vecteur force représentant la poussée axiale sur une pale 
rotFJJJG
 : Vecteur force représentant la poussée en direction de la rotation sur la pale 
resF  : Résultante de  et  axF
JJJG
rotF
JJJG
g  : Glissement d'une machine asynchrone 
f  : Fréquence du réseau électrique 
R  : Résistance électrique 
eΓG
 : Couple électromagnétique 
I  : Vecteur courant électrique 
B
JG
: Vecteur champ magnétique 
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I - Introduction 
D 
 
epuis l'utilisation du moulin à vent, la technologie des capteurs éoliens n'a cessé 
d'évoluer. C'est au début des années quarante que de vrais prototypes d'éoliennes à pales 
profilées ont été utilisés avec succès pour générer de l'électricité. Plusieurs technologies sont 
utilisées pour capter l'énergie du vent (capteur à axe vertical ou à axe horizontal) et les 
structures des capteurs sont de plus en plus performantes [1]. Outre les caractéristiques 
mécaniques de l'éolienne, l'efficacité de la conversion de l'énergie mécanique en énergie 
électrique est très importante. Là encore, de nombreux dispositifs existent et, pour la plupart, 
ils utilisent des machines synchrones et asynchrones. Les stratégies de commande de ces 
machines et leurs éventuelles interfaces de connexion au réseau doivent permettent de capter 
un maximum d'énergie sur une plage de variation de vitesse de vent la plus large possible, 
ceci dans le but d'améliorer la rentabilité des installations éoliennes. 
 
II - Descriptif et qualités de l'énergie éolienne. 
II.1 Définition de l'énergie éolienne 
 
 Un aérogénérateur, plus communément appelé éolienne, est un dispositif qui transforme 
une partie de l'énergie cinétique du vent (fluide en mouvement) en énergie mécanique 
disponible sur un arbre de transmission puis en énergie électrique par l'intermédiaire d'une 
génératrice (Figure 1-1). 
 
 
Figure 1-1 : Conversion de l'énergie cinétique du vent 
 
 L'énergie éolienne est une énergie "renouvelable" non dégradée, géographiquement 
diffuse, et surtout en corrélation saisonnière (l’énergie électrique est largement plus demandée 
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en hiver et c’est souvent à cette période que la moyenne des vitesses des vents est la plus 
élevée). De plus, c'est une énergie qui ne produit aucun rejet atmosphérique ni déchet 
radioactif. Elle est toutefois aléatoire dans le temps et son captage reste assez complexe, 
nécessitant des mâts et des pales de grandes dimensions (jusqu'à 60 m pour des éoliennes de 
plusieurs mégawatts) dans des zones géographiquement dégagées pour éviter les phénomènes 
de turbulences [2].  
 Les matériaux nécessaires à la fabrication des différents éléments (nacelle mât, pales et 
multiplicateur notamment) doivent être technologiquement avancés et sont par conséquent 
onéreux. L’énergie éolienne fait partie des nouveaux moyens de production d’électricité 
décentralisée proposant une alternative viable à l'énergie nucléaire sans pour autant prétendre 
la remplacer (l'ordre de grandeur de la quantité d'énergie produite étant largement plus faible). 
Les installations peuvent être réalisées sur terre mais également de plus en plus en mer 
(fermes éoliennes offshore) où la présence du vent est plus régulière. De plus, les éoliennes 
sont ainsi moins visibles et occasionnent moins de nuisances sonores. On distingue deux 
grands types d’éoliennes : 
 
 Les éoliennes à axe vertical : ce type d’éolienne a fait l’objet de nombreuses recherches. 
Il présente l’avantage de ne pas nécessiter de système d’orientation des pales et de posséder 
une partie mécanique (multiplicateur et génératrice) au niveau du sol, facilitant ainsi les 
interventions de maintenance. En revanche, certaines de ces éoliennes doivent être entraînées 
au démarrage et le mat, souvent très lourd, subit de fortes contraintes mécaniques poussant 
ainsi les constructeurs à pratiquement abandonner ces aérogénérateurs (sauf pour les très 
faibles puissances) au profit d’éoliennes à axe horizontal [2]. 
 
 Les éoliennes à axe horizontal beaucoup plus largement employées, même si elles 
nécessitent très souvent un mécanisme d’orientation des pales, présentent un rendement 
aérodynamique plus élevé, démarrent de façon autonome et présentent un faible 
encombrement au niveau du sol [3]. 
 
 Outre l'aspect visuel des éoliennes, leur impact sur l’environnement est réduit. Une 
éolienne ne couvre qu'un pourcentage très réduit de la surface totale du site sur laquelle elle 
est implantée, permettant alors à la plupart des sites de conserver leurs activités industrielles 
ou agricoles. Leurs nuisances sonores sont de plus relativement faibles. En effet, selon 
l’ADEME, le niveau sonore d’une éolienne est de 50dB à 150 mètres et devient imperceptible 
au delà de 400 mètres. Dans la plupart des cas, le bruit du vent est supérieur à celui engendré 
par l’éolienne. Les éoliennes sont divisées en trois catégories selon leur puissance nominale : 
 
¾ Eoliennes de petite puissance : inférieure à 40 kW 
¾ Eoliennes de moyenne puissance : de 40 à quelques centaines de kW. 
¾ Eoliennes de forte puissance : supérieure à 1 MW. 
- 12 - 
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II.2 Principaux composants d’une éolienne 
 
 Il existe plusieurs configurations possibles d'aérogénérateurs qui peuvent avoir des 
différences importantes. Néanmoins, une éolienne "classique" est généralement constituée de 
trois éléments principaux: 
 
¾ Le mât, généralement un tube d'acier ou éventuellement un treillis métallique, doit être le 
plus haut possible pour éviter les perturbations près du sol. Toutefois, la quantité de matière 
mise en œuvre représente un coût non négligeable et le poids doit être limité. Un compromis 
consiste généralement à prendre un mât de taille très légèrement supérieure au diamètre du 
rotor de l'aérogénérateur (exemple : éolienne NORDEX N90 2,3 MW: diamètre de 90m, mât 
de 80 m de hauteur). 
 
¾ La nacelle regroupe tous les éléments mécaniques permettant de  coupler le rotor éolien au 
générateur électrique : arbres lent et rapide, roulements, multiplicateur. Le frein à disque, 
différent du frein aérodynamique, qui permet d'arrêter le système en cas de surcharge. Le 
générateur qui est généralement une machine synchrone ou asynchrone et les systèmes 
hydrauliques ou électriques d'orientation des pales (frein aérodynamique) et de la nacelle 
(nécessaire pour garder la surface balayée par l'aérogénérateur perpendiculaire à la direction 
du vent). A cela viennent s'ajouter le système de refroidissement par air ou par eau, un 
anémomètre et le système électronique de gestion de l'éolienne. 
 
¾ Le rotor, formé par les pales assemblées dans leur moyeu. Pour les éoliennes destinées à 
la production d'électricité, le nombre de pales varie classiquement de 1 à 3, le rotor tripale 
(concept danois) étant de loin le plus répandu car il représente un bon compromis entre le 
coût, le comportement vibratoire, la pollution visuelle et le bruit [3].  
 
 Les rotors à vitesse fixe sont souvent munis d'un système d'orientation de la pale 
permettant à la génératrice (généralement une machine asynchrone à cage d'écureuil) de 
fonctionner au voisinage du synchronisme et d'être connectée directement au réseau sans 
dispositif d'électronique de puissance. Ce système allie ainsi simplicité et faible coût.  
 
 Les rotors à vitesse variable sont souvent moins coûteux car le dispositif d'orientation 
des pales est simplifié voire supprimé (La société Jeumont Industrie utilise un rotor à pas 
fixe). Toutefois, une interface d'électronique de puissance entre le générateur et le réseau ou la 
charge est nécessaire. Les pales se caractérisent principalement par leur géométrie dont 
dépendront les performances aérodynamiques et les matériaux dont elles sont constituées 
(actuellement, les matériaux composites tels la fibre de verre et plus récemment la fibre de 
carbone sont très utilisés car ils allient légèreté et bonne résistance mécanique). 
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III - Les différents types d’éoliennes 
  
 Les éoliennes se divisent en deux grandes familles : celles à axe vertical et celles à axe 
horizontal. 
 
III.1 Eoliennes à axe vertical 
 
 Les éoliennes à axe vertical ont été les premières structures développées pour produire 
de l’électricité paradoxalement en contradiction avec le traditionnel moulin à vent à axe 
horizontal. Elles possèdent l’avantage d’avoir les organes de commande et le générateur au 
niveau du sol donc facilement accessibles. De nombreuses variantes ont été testées depuis les 
années vingt, dont beaucoup sans succès, mais deux structures sont parvenues au stade de 
l’industrialisation [4] : 
 
-  Le rotor de Savonius (du nom de son inventeur, breveté en 1925) dont le 
fonctionnement est basé sur le principe de "traînée différentielle" utilisé dans les  
anémomètres : les efforts exercés par le vent sur chacune des faces d'un corps creux sont 
d'intensité différente, il en résulte alors un couple moteur  entraînant la rotation de l'ensemble. 
L'effet est ici renforcé par la circulation d'air entre deux demi-cylindres qui augmente le 
couple moteur (Figure 1-2a).  
 
Vent
Rotation
a b
F
JG
Vent
F
JG
F
JG
F
JG
 
 
Figure 1-2 : Principe du rotor de Savonius et de l'incidence variable. 
 
- Les éoliennes à variation cyclique d'incidence dont la structure la plus répandue est celle 
de Darrieus (ingénieur français qui déposa le brevet au début des années 30). Leur 
fonctionnement est basé sur le fait qu'un profil placé dans un écoulement d'air selon différents 
angles (Figure 1-2b) est soumis à des forces de direction et d'intensité variables. La résultante 
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de ces forces génère alors un couple moteur entraînant la rotation du dispositif. Ces forces 
sont crées par la combinaison de la vitesse propre de déplacement du profil et de la vitesse du 
vent. Cela signifie que la rotation du dispositif ne peut pas s'amorcer d'elle-même. Lorsqu'elle 
est à l'arrêt, l'éolienne doit donc être lancée par un dispositif annexe (montage d'une éolienne 
Savonius sur le même rotor ou utilisation de la génératrice en moteur). 
 
 Même si quelques grands projets industriels ont été réalisés, les éoliennes à axe vertical 
restent toutefois marginales et peu utilisées voire actuellement abandonnées. En effet la 
présence du capteur d'énergie près du sol l'expose aux turbulences  et au gradient de vent ce 
qui réduit son efficacité. Elles sont de plus exposées à des problèmes d'aéroélasticité dus aux 
fortes contraintes qu'elles subissent. Enfin la surface qu'elles occupent au sol est très 
importante pour les puissances élevées. 
 
III.2 Eoliennes à axe horizontal 
 
 Les éoliennes à axe horizontal sont basées sur la technologie ancestrale des moulins à 
vent. Elles sont constituées de plusieurs pales profilées aérodynamiquement à la manière des 
ailes d'avion. Dans ce cas, la portance n'est pas utilisée pour maintenir un avion en vol mais 
pour générer un couple moteur entraînant la rotation. Le nombre de pales utilisé pour la 
production d'électricité varie classiquement entre 1 et 3, le rotor tripale étant le plus utilisé car 
il constitue un compromis entre le coefficient de puissance, le coût et la vitesse de rotation du 
capteur éolien [5]. Ce type d'éolienne a pris le dessus sur celles à axe vertical car elles 
représentent un coût moins important, elles sont moins exposées aux contraintes mécaniques 
et la position du récepteur à plusieurs dizaines de mètres du sol privilégie l'efficacité. Notons 
cependant que certains travaux défendent la viabilité du rotor vertical en réalisant des études 
multi-critères [6].  Les concepts abordés dans la suite de cette étude se limiteront uniquement 
au cas des éoliennes à axe horizontal. 
 
IV - Energie cinétique du vent – conversion en énergie 
mécanique 
IV.1 Loi de Betz 
 
 Considérons le système éolien à axe horizontal représenté sur la Figure 1-3 sur lequel 
on a représenté la vitesse du vent V1 en amont de l'aérogénérateur et la vitesse V2 en aval.   
 En supposant que la vitesse du vent traversant le rotor est égale à la moyenne entre la 
vitesse du vent non perturbé à l'avant de l'éolienne V1 et la vitesse du vent après passage à 
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travers le rotor V2 soit 1 2
V V+ 2 , la masse d'air en mouvement de densité ρ traversant la surface 
S des pales en une seconde est: 
 
( )1 2
2
S V V
m
ρ +=  (1.1) 
 
La puissance Pm alors extraite s'exprime par la moitié du produit de la masse et de la 
diminution de la vitesse du vent (seconde loi de Newton) : 
 
2 2
1 2(
2m
m V VP −= )  (1.2) 
 
Soit en remplaçant m par son expression dans  (1.1): 
 
( ) 2 21 2 1 2( )
4m
S V V V V
P
ρ + −=  (1.3) 
 
 
Figure 1-3 : Tube de courant autour d'une éolienne 
 
Un vent théoriquement non perturbé traverserait cette même surface S sans diminution de 
vitesse, soit à  la vitesse V1, la puissance Pmt correspondante serait alors : 
 
3
1
2mt
SVP ρ=  (1.4) 
 
Le ratio entre la puissance extraite du vent et la puissance totale théoriquement disponible est 
alors : 
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2
1 1
2 2
1 1
2
m
mt
V V
V VP
P
      + −          =  (1.5) 
 
 Si on représente la caractéristique correspondante à l'équation ci-dessus (Figure 1-4), on 
s'aperçoit que le ratio Pm/Pmt appelé aussi coefficient de puissance Cp présente un maxima de 
16/27 soit 0,59. C'est cette limite théorique appelée limite de Betz qui fixe la puissance 
maximale extractible pour une vitesse de vent donnée. Cette limite n'est en réalité jamais 
atteinte et chaque éolienne est définie par son propre coefficient de puissance exprimé en 
fonction de la vitesse relative λ représentant le rapport entre la vitesse de l'extrémité des pales 
de l'éolienne et la vitesse du vent.  
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
0.5
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
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0.58
0.59
0.6m
mt
P
P
1
2
V
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Cp
 
Figure 1-4 : Coefficient de puissance 
 
 
Figure 1-5 : Coefficient de puissance pour différents types d'éoliennes 
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 Les éoliennes à marche lente sont munies d'un grand nombre de pales (entre 20 et 40), 
leur inertie importante impose en général une limitation du diamètre à environ 8 m. Leur 
coefficient de puissance (Figure 1-5) atteint rapidement sa valeur maximale lors de la montée 
en vitesse mais décroît également rapidement par la suite. Les éoliennes à marche rapide sont 
beaucoup plus répandues et pratiquement toutes dédiées à la production d'énergie électrique. 
Elles possèdent généralement entre 1 et 3 pales fixes ou orientables pour contrôler la vitesse 
de rotation. Les pales peuvent atteindre des longueurs de 60 m pour des éoliennes de plusieurs 
mégawatts.  
 
 Les éoliennes tripales sont les plus répandues car elles représentent un compromis entre 
les vibrations causées par la rotation et le coût de l'aérogénérateur. De plus, leur coefficient de 
puissance (Figure 1-5) atteint des valeurs élevées et décroît lentement lorsque la vitesse 
augmente. Elles fonctionnent rarement au dessous d'une vitesse de vent de 3 m/s [7]. 
 
 
IV.2 Production d’énergie mécanique 
 
 En combinant les équations (1.1), (1.4) et (1.5), la puissance mécanique Pm disponible 
sur l'arbre d'un aérogénérateur s'exprime ainsi : 
 
2 3
1
1. . ( )
2
m
m mt p mt p
mt
PP P C P C R
P
λ ρπ= = = V  (1.6) 
 
avec : 1
1
R
V
Ω=λ  (1.7) 
 
Ω1 : vitesse de rotation avant multiplicateur et R : rayon de l'aérogénérateur.  
 
Compte tenu du rapport du multiplicateur de vitesse K, la puissance mécanique Pmg disponible 
sur l'arbre du générateur électrique s'exprime par : 
 
2 32
1
1
1 ( )
2mg p
RP C R
KV
ρπΩ= V   (1.8) 
 
Avec Ω2 : vitesse de rotation après multiplicateur. 
 
Cette relation permet d'établir un ensemble de caractéristiques donnant la puissance 
disponible en fonction de la vitesse de rotation du générateur pour différentes vitesses  de vent 
(Figure 1-6) [7]. 
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Figure 1-6 : Puissance théorique disponible pour un type d'éolienne donné 
 
 Au vu de ces caractéristiques, il apparaît clairement que si l’éolienne et par conséquent 
la génératrice fonctionne à vitesse fixe (par exemple 1600 tr/min sur la Figure 1-6) les 
maxima théoriques des courbes de puissance ne sont pas exploités. Pour pouvoir optimiser le 
transfert de puissance et ainsi obtenir le maximum théorique pour chaque vitesse de vent, la 
machine devra pouvoir fonctionner entre 1100 et 1900 tr/min pour cet exemple. 
 
V - Stratégies de fonctionnement d’une éolienne 
V.1 Bilan des forces sur une pale 
 
 
Figure 1-7 : Bilan des forces sur une pale 
 La Figure 1-7 représente la section longitudinale d’une pale d’aérogénérateur [8]. La 
vitesse du vent arrivant face à cette pale, est représenté par le vecteur V . Le vecteur V  
JG
rot
JJJG
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représente la composante de vent due à la rotation de l’aérogénérateur. La résultante de ces 
deux vecteurs est appelée V . L’action du vent sur la pale produit une force qui se 
décompose en une poussée axiale  directement compensée par la résistance mécanique du 
mat et une poussée en direction de la rotation  qui produit effectivement le déplacement. 
Chaque turbine éolienne est ainsi dimensionnée pour que cette force atteigne sa valeur 
nominale pour une vitesse de vent nominale donnée. Lorsque la vitesse de vent devient trop 
élevée ou si la génératrice nécessite une vitesse de rotation fixe, la puissance extraite par 
l’éolienne doit être annulée ou limitée à sa valeur nominale. 
res
JJJG
resF
JJJG
axF
JJJG
rotF
JJJG
V
JG
resV
JJJG
rotV
JJJG
 
V.2 Systèmes de régulation de la vitesse de rotation de l'éolienne 
V.2.1 Système à décrochage aérodynamique "stall" 
 
 
β
i
β
iV
JG rot
V
JJJG
resV
JJJG
Figure 1-8 : Flux d’air sur un profil de pale " stall " 
 
 La plupart des éoliennes connectées au réseau électrique nécessitent une vitesse de 
rotation fixe pour des raisons de cohérence de fréquence avec le réseau. Le système de 
limitation de vitesse le plus simple et le moins coûteux est un système de limitation naturelle 
(intrinsèque à la forme de la pale) dit "stall". Il utilise le phénomène de décrochage 
aérodynamique. Lorsque l’angle d’incidence i devient important, c’est à dire lorsque la vitesse 
du vent dépasse sa valeur nominale Vn, l’aspiration créée par le profil de la pale n’est plus 
optimale ce qui entraîne des turbulences à la surface de la pale (Figure 1-8) et par conséquent 
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une baisse du coefficient de puissance. Ceci empêche alors une augmentation de la vitesse de 
rotation.  
 
 Ce système est simple et relativement fiable mais il manque de précision car il dépend 
de la masse volumique de l'air et de la rugosité des pales donc de leur état de propreté. Il peut, 
dans certains cas, être amélioré en autorisant une légère rotation de la pale sur elle même 
(système "stall actif") permettant ainsi de maximiser l’énergie captée pour les faibles vitesses 
de vent. Pour les fortes vitesses de vent, la pale est inclinée de façon à diminuer l’angle de 
calage β et renforcer ainsi l’effet "stall" de la pale. La répercussion des variations de vitesse 
de vent sur le couple mécanique fournie par l’éolienne est ainsi moins importante [7]. 
 
V.2.2 Système d'orientation des pales "pitch" 
 
β
Section de
pale
V
JG
Position de prise
au vent maximale
Sens de
déplacement
 
Figure 1-9 : Variation de l'angle de calage d'une pale 
 
 
Figure 1-10 : Influence de l'angle de calage sur le coefficient de couple 
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V.3 Production optimale d'énergie 
 
 Dans un système de production d'énergie par éolienne fonctionnant à vitesse variable, 
on cherchera systématiquement le régime optimal en exploitant les maxima du réseau de 
courbes de la Figure 1-6. Ce qui signifie que pour un régime de fonctionnement donné 
(vitesse du vent fixe) on souhaite que la puissance fournie soit maximale ce qui correspond à 
une valeur de λ donnée appelée λopt. La vitesse de rotation optimale Ωopt résultante est alors 
donnée par : 
 
.optopt vR
λΩ =  (1.9) 
 
La caractéristique correspondant à cette relation est donnée sur la zone II de la Figure 1-11 
[9]. La zone I correspond aux vitesses de vent très faibles, insuffisantes pour entraîner la 
rotation de l'éolienne, et la zone III correspond aux vitesses de vent élevées pour lesquelles la 
vitesse de rotation de l'éolienne est limitée à une valeur maximale afin de ne pas subir de 
dégâts. 
 
 
Figure 1-11 : Loi de commande optimale d'une éolienne à vitesse variable 
 
  La génératrice fournit alors de l'énergie électrique à fréquence variable et il est 
nécessaire d'ajouter une interface d'électronique de puissance entre celle-ci et le réseau 
(Figure 1-12). Cette interface est classiquement constituée de deux convertisseurs (un 
redresseur et un onduleur) connectés par l'intermédiaire d'un étage à tension continue. 
L'onduleur coté réseau est alors découplé de la machine via le bus continu et il n'y a pas de 
lien direct entre la fréquence du réseau et celle délivré par la machine. Un tel dispositif doit 
cependant être conçu et commandé de façon à limiter les perturbations qu'il est susceptible de 
générer sur le réseau. En effet, la tension délivrée n'est pas sinusoïdale et peut contenir des 
harmoniques indésirables. De plus, les convertisseurs sont dimensionnés pour faire transiter la 
- 22 - 
te
l-0
00
11
38
3,
 v
er
sio
n 
1 
- 1
4 
Ja
n 
20
06
Chapitre 1 : Généralités sur les systèmes éoliens 
totalité de la puissance échangée entre la génératrice et le réseau, ils représentent par 
conséquent un investissement financier et conduisent à des pertes non négligeables. 
 
SIGNAL
ALTERNATIF
SIGNAL
MLIETAGE
CONTINU
RESEAU
TRIPHASE
Génératrice à
courant alternatif
 
Figure 1-12 : interface d'électronique de puissance 
 
VI - Etat de l'art sur la conversion électromécanique 
VI.1 Systèmes utilisant la machine asynchrone 
VI.1.1 Machine asynchrone à cage d'écureuil 
 
 Contrairement aux autres moyens traditionnels de production d'énergie électrique où 
l'alternateur synchrone est largement utilisé, c'est la génératrice asynchrone à cage d'écureuil 
qui équipe actuellement une grande partie des éoliennes installées dans le monde. La plupart 
des applications utilisant la machine asynchrone sont destinées à un fonctionnement en 
moteur (cela représente d'ailleurs un tiers de la consommation mondiale d'électricité), mais 
cette machine est tout à fait réversible et ses qualités de robustesse et de faible coût ainsi que 
l'absence de balais-collecteurs ou de contacts glissants sur des bagues la rendent tout à fait 
appropriée pour l'utilisation dans les conditions parfois extrêmes que présente l'énergie 
éolienne. La caractéristique couple/vitesse d'une machine asynchrone à deux paires de pôles 
est donnée sur la Figure 1-13 [10].  
 
Figure 1-13 : Caractéristique couple/vitesse d'une machine asynchrone à 2 paires de pôles 
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 Pour assurer un fonctionnement stable du dispositif, la génératrice doit conserver une 
vitesse de rotation proche du synchronisme (point g=0), dans le cas de la caractéristique ci-
dessus, la génératrice devra garder une vitesse comprise entre 1500 et 1600 trs/min 
 
Le dispositif le plus simple et le plus couramment utilisé consiste à coupler 
mécaniquement le rotor de la machine asynchrone à l'arbre de transmission de 
l'aérogénérateur par l'intermédiaire du multiplicateur de vitesse et à connecter directement le 
stator de la machine au réseau (Figure 1-14). La machine a un nombre de paire de pôles fixe 
et doit donc fonctionner sur une plage de vitesse très limitée (glissement inférieur à 2%). La 
fréquence étant imposée par le réseau, si le glissement devient trop important les courants 
statoriques de la machine augmentent et peuvent devenir destructeurs. La simplicité de la  
configuration de ce système (aucune interface entre le stator et le réseau et pas de contacts 
glissants) permet de limiter la maintenance sur la machine.  
 
Ce type de convertisseur électromécanique est toutefois consommateur d'énergie 
réactive nécessaire à la magnétisation du rotor de la machine, ce qui détériore le facteur de 
puissance global du réseau. Celui-ci peut-être toutefois amélioré par l'adjonction de capacités 
représentées sur la Figure 1-14 qui deviennent la seule source de puissance réactive dans le cas 
d'un fonctionnement autonome de l'éolienne. 
 
MULTIPLICATEUR MAS
f
 
RESEAU
SENS DU TRANSFERT D’ENERGIE
 
Figure 1-14 : Connexion directe d'un machine asynchrone sur le réseau 
 
 Malgré sa simplicité, le système de fonctionnement à vitesse fixe peut être bruyant, à 
cause de la modification des caractéristiques aérodynamiques dues à l'orientation des pales, et 
il n'exploite pas la totalité de la puissance théoriquement disponible pour les vitesses de vent 
élevées. En effet le système est conçu pour fonctionner sur la partie gauche du réseau de 
courbes de la Figure 1-6, là où celles-ci sont le plus rapprochées les unes des autres. La 
machine est alors naturellement protégée contre les surcharges mais l'efficacité de l'éolienne 
est fortement réduite. De plus les variations du couple mécanique sont fréquentes puisque le 
système d'orientation des pales est souvent en action pour pallier les variations de vitesse de 
vent. Ces variations de couple produisent de brusques variations du courant débité sur le 
réseau entraînant ainsi des perturbations. 
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VI.1.2 Machine asynchrone à double stator 
 
 Pour améliorer le rendement du dispositif précédent, certains constructeurs utilisent un 
système à base de machine asynchrone à double stator (Figure 1-15) :  
 
Un stator de faible puissance à grand nombre de paires de pôles pour les petites vitesses de 
vent. 
Un stator de forte puissance à faible nombre de paires de pôles permettant de fonctionner aux 
vitesses de vent élevées  [11]. 
 
 Ce système reste intrinsèquement un dispositif à vitesse fixe mais possède deux points 
de fonctionnement différents. Le bruit ainsi engendré par l'éolienne est alors plus faible pour 
les petites vitesses de vent car l'angle de calage nécessaire à l'orientation des pales atteint des 
valeurs moins élevées. La présence d'un deuxième stator rend la conception de la machine 
particulière et augmente le coût et le diamètre de façon non négligeable, ce qui représente une 
augmentation du poids et de l’encombrement de l'ensemble. 
 
MULTIPLICATEUR
f
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ENERGIE
ENERGIE
 
Figure 1-15 : Machine asynchrone à double stator 
 
VI.1.3 Machine asynchrone connectée au réseau par l'intermédiaire d'une 
interface d'électronique de puissance 
 
 Le dispositif de base est représenté sur la Figure 1-16. Cette configuration autorise un 
fonctionnement à vitesse variable sans limite physique théorique. En effet, quelle que soit la 
vitesse de rotation de la machine, la tension produite est redressée et transformée en tension 
continue. Le fonctionnement de l'onduleur est alors classique et une commande adéquate 
permet de délivrer une tension alternative de fréquence fixe correspondant à celle du réseau 
avec un facteur de puissance unitaire. La puissance nominale de la génératrice détermine alors 
la puissance maximale que peut fournir l'éolienne. Les convertisseurs utilisés sont 
dimensionnés pour la totalité de cette puissance échangée entre la machine et le réseau. Ils 
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représentent donc un coût important, des pertes non négligeables (jusqu'à 3% de la puissance 
nominale de la machine) et entraînent des perturbations qui nuisent au rendement  et à la 
qualité de l'énergie délivrée. De plus, la présence des capacités est indispensable pour fournir 
l'énergie réactive nécessaire à la magnétisation de la machine. Cette énergie ne peut pas être 
fournie par le réseau car le redresseur est unidirectionnel. Il peut être éventuellement remplacé 
par un redresseur MLI à base d' IGBT dont la structure est semblable à celle de l'onduleur. 
Dans ce cas, le transfert de puissance réactive est contrôlable et se fait du bus continu vers la 
machine et le transfert de puissance active est identique au cas du redresseur simple. Cette 
solution alourdit toutefois le dispositif en terme de coût et de complexité de mise en oeuvre, 
de plus, les enroulements statoriques du moteur sont alors soumis à des dv/dt importants qui 
peuvent réduire leur durée de vie [12]. L’ensemble de ces inconvénients n’ont pas permis un 
développement industriel important de ce dispositif. 
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Figure 1-16 : Machine asynchrone connectée sur le réseau par l'intermédiaire d'un ensemble 
redresseur – onduleur 
 
VI.1.4 Machine asynchrone à double alimentation  type "brushless" 
 
 Cette machine a la particularité de posséder deux bobinages triphasés au stator. Un des 
bobinages est directement connecté au réseau et est destiné au transfert de puissance. Le 
second bobinage, dont la section des conducteurs est moins élevée, permet de faire varier les 
courants d'excitation de la machine. Le rotor possède une structure spéciale différente de la 
cage d'écureuil classique mais tout aussi robuste : il est constitué de plusieurs  boucles 
conductrices concentriques (Figure 1-17). 
 
 
 
Figure 1-17 : Schéma développé d'un rotor à cage classique et d'un rotor de machine asynchrone 
"brushless" 
Cette machine présente l'intérêt d'autoriser un fonctionnement à vitesse variable à 
l'instar du dispositif de la (Figure 1-16). En revanche, le stator de forte puissance est connecté 
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directement sur le réseau et le convertisseur est placé entre le stator de faible puissance et le 
réseau [13] (Figure 1-18). 
MULTIPLICATEUR MAS
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Figure 1-18 : Machine asynchrone brushless connectée sur le réseau. 
 
 Dans ce cas, le convertisseur est dimensionné uniquement pour faire transiter la 
puissance destinée à la magnétisation de la machine et est donc moins coûteux que dans le cas 
de la (Figure 1-16) . La machine n'a pas de contacts glissants mais possède deux stators à 
nombre de paire de pôles différent ce qui augmente son diamètre et sa complexité de 
fabrication.  
 
 En faisant varier la puissance réactive absorbée, le convertisseur permet de contrôler le 
facteur de puissance et d'augmenter ou diminuer les courants rotoriques. Le flux et le 
glissement de la machine en sont alors modifiés. La machine peut ainsi délivrer une tension à 
fréquence fixe tout en ayant une vitesse de rotation variable. La taille du convertisseur est 
proportionnelle au glissement maximum, les études montrent que si le glissement dépasse 
30%, le coût du convertisseur et la diminution du rendement due aux pertes dans le rotor qui 
augmentent avec le glissement rendent le système peu attractif. Ce systèmes n'est pas exploité 
industriellement mais existe à l'état de prototype. 
 
VI.1.5 Machine asynchrone à double alimentation type "rotor bobiné" 
 
La machine asynchrone à double alimentation (MADA) avec rotor bobiné présente un 
stator triphasé identique à celui des machines asynchrones classiques et un rotor contenant 
également un bobinage triphasé accessible par trois bagues munies de contacts glissants. 
Intégrée dans un système éolien, la machine a généralement son stator connecté au réseau et 
l'énergie rotorique varie selon différents systèmes décrits ci-dessous. Les convertisseurs 
utilisés sont alors dimensionnés pour une fraction de la puissance nominale de la machine. Le 
surcoût engendré par la présence de bobinages au rotor est alors compensée par l'économie 
réalisée sur le convertisseur. Cette configuration fera l'objet d'une étude détaillée dans la 
seconde partie de ce mémoire. 
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Figure 1-19 : Machine asynchrone à rotor bobiné (document "Joliet Equipement") 
 
VI.1.5.1 Machine asynchrone à double alimentation à énergie rotorique dissipée 
 
 Cette configuration à vitesse variable est représentée sur la (Figure 1-20), le stator est 
connecté directement au réseau et le rotor est connecté à un redresseur. Une charge résistive 
est alors placée en sortie du redresseur par l'intermédiaire d'un hacheur à IGBT ou GTO [7]. 
Le contrôle de l' IGBT permet de faire varier l'énergie dissipée par le bobinage rotorique et de  
fonctionner à vitesse variable en restant dans la partie stable de la caractéristique 
couple/vitesse de la machine asynchrone. Le glissement est ainsi modifié en fonction de la 
vitesse de rotation du moteur. 
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Figure 1-20 : MADA avec contrôle du glissement par l'énergie dissipée 
 
 Si le glissement devient important, la puissance extraite du rotor est élevée et elle est 
entièrement dissipée dans la résistance R, ce qui nuit au rendement du système. De plus cela 
augmente la puissance transitant dans le convertisseur ainsi que la taille de la résistance. Le 
fabriquant "VESTAS"  dans son dispositif "OPTI-SLIP" a mis en oeuvre ce système en 
utilisant des composants qui tournent avec le rotor et une transmission optique des signaux de 
commande. Les contacts glissants sont ainsi évités. La variation maximale du glissement 
obtenue dans ce procédé est de 10%. 
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Figure 1-21 : Effet de la variation de la résistance rotorique sur le couple électromagnétique 
 
VI.1.5.2 Machine asynchrone à double alimentation – structure de Kramer 
 
 Dans le but de réduire les pertes d'énergie dues à la structure du système précédent, le 
hacheur et la résistance sont remplacés par un onduleur qui renvoie l'énergie de glissement 
vers le réseau (structure de Kramer, Figure 1-22) [14]. 
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Figure 1-22 : MADA, structure Kramer 
 
 L'ensemble redresseur-onduleur est alors dimensionné pour une fraction de la puissance 
nominale de la machine. Comme dans le cas de la machine brushless présentée au paragraphe 
VI.1.4, ce système est avantageux s'il permet de réduire la taille du convertisseur par rapport à 
la puissance nominale de la machine. Afin de respecter cette contrainte, le glissement est 
maintenu inférieur à 30%. L'utilisation de thyristors pour l'onduleur nuit au facteur de 
puissance, de plus le redresseur est unidirectionnel (transfert d'énergie uniquement du rotor de 
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la machine vers le réseau) donc le système ne peut produire de l'énergie que pour des vitesses 
de rotation supérieures au synchronisme. Cette solution n’est plus utilisée au profit de la 
structure de Scherbius avec convertisseurs à IGBT (§ VI.1.5.4). 
 
VI.1.5.3 Machine asynchrone à double alimentation – structure de Scherbius 
avec cycloconvertisseur. 
 
 Afin d'autoriser un flux d'énergie bidirectionnel entre le rotor et le réseau, l'association 
redresseur-onduleur peut être remplacée par un cycloconvertisseur (Figure 1-23), l'ensemble 
est alors appelé structure de Scherbius [15].  
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Figure 1-23 : Structure de Scherbius avec cycloconvertisseur 
 
 La plage de variation de vitesse est doublée par rapport à la structure de la Figure 1-22. 
En effet si la variation du glissement doit rester inférieure à 30% pour maintenir l'efficacité du 
système, cette variation peut être positive (fonctionnement hyposynchrone) ou négative 
(fonctionnement hypersynchrone).  
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Figure 1-24 : Principe de fonctionnement du cycloconvertisseur. 
 
 Le principe du cycloconvertisseur est de prendre des fractions des tensions sinusoïdales 
du réseau afin de reproduire une onde de fréquence inférieure (Figure 1-24). Son utilisation 
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génère par conséquent des perturbations harmoniques importantes qui nuisent au facteur de 
puissance du dispositif. Les progrès de l’électronique de puissance ont conduit au 
remplacement du cyclonconvertisseur par une structure à deux convertisseurs à IGBT 
commandés en MLI (§ VI.1.5.4). 
 
VI.1.5.4 Machine asynchrone à double alimentation – structure de Scherbius 
avec convertisseurs MLI 
 
Cette configuration (Figure 1-25) a les mêmes caractéristiques que la structure de 
Scherbius avec cycloconvertisseur. Toutefois les interrupteurs utilisés ici (transistors IGBT) 
peuvent être commandés à l'ouverture et à la fermeture et leur fréquence de commutation est 
plus élevée que celle des GTO [16]. L'utilisation de ce type de convertisseur permet d'obtenir 
des allures de signaux de sortie en Modulation de Largeur d'Impulsions dont la modularité 
permet de limiter les perturbations en modifiant le spectre fréquentiel du signal (rejet des 
premiers harmoniques non nuls vers les fréquences élevées).  
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Figure 1-25 : structure de Scherbius avec convertisseurs MLI 
 
 La structure du dispositif et la philosophie de fonctionnement sont semblables à celle de 
la MADA de type "brushless" (Figure 1-18). Toutefois, malgré la présence de contacts 
glissants qui doivent être entretenus et remplacés périodiquement, la conception de cette 
machine est plus conventionnelle et plus simple que la machine brushless (un seul bobinage 
au stator, un autre au rotor). Plusieurs études récentes, confirmées par des réalisations 
industrielles, montrent la viabilité de ce dispositif dans un système éolien à vitesse variable. 
La bi-directionalité du convertisseur rotorique autorise les fonctionnements hyper et 
hyposynchrone et le contrôle du facteur de puissance côté réseau.  
 Si le glissement reste inférieur à ± 30 % autour du synchronisme, le convertisseur est 
alors dimensionné pour un tiers de la puissance nominale de la machine et ses pertes 
représentent moins de 1% de cette puissance. De plus, le fonctionnement hypersynchrone 
permet de produire de l'énergie du stator vers le réseau  mais également du rotor vers le réseau 
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Chapitre 1 : Généralités sur les systèmes éoliens 
[17]…[19]. La puissance totale ainsi produite peut alors dépasser la puissance nominale de la 
machine et le facteur de puissance de l'ensemble peut être maintenu unitaire. La présence d'un 
convertisseur à MLI peut toutefois entraîner des dv/dt importants dans les enroulements 
rotoriques et faire circuler des courants de fréquences élevés dans ces mêmes enroulements. 
 
VI.2 Systèmes utilisant la machine synchrone 
VI.2.1 Alternateur synchrone à rotor bobiné ou à aimants 
 
Dans une machine synchrone classique utilisée en alternateur, le champ créé par la 
rotation du rotor doit tourner à la même vitesse que le champ statorique. Ainsi, si l'alternateur 
est connecté au réseau, sa vitesse de rotation doit être rigoureusement un sous-multiple de la 
pulsation des courants statoriques. L'adaptation de cette machine à un système éolien pose des 
problèmes pour maintenir la vitesse de rotation de l'éolienne strictement fixe et pour 
synchroniser la machine avec le réseau lors des phases de connexion. Pour ces raisons, on 
place systématiquement une interface d'électronique de puissance entre le stator de la machine 
et le réseau (Figure 1-26) ce qui permet d'autoriser une fonctionnement a vitesse variable dans 
une large plage de variation [20], [21]. 
 
Dans la plupart des cas, le champ tournant rotorique est créé par un bobinage alimenté 
en courant continu (roue polaire) par l'intermédiaire d'un redresseur connecté au réseau. Ce 
mode d'excitation entraîne la présence de contacts glissants au rotor, c'est pourquoi on 
remplace souvent ce bobinage par des aimants permanents. Toutefois certains d'entre eux sont 
réalisés à l'aide de terres rares et sont par conséquent très coûteux, bien que leur utilisation de 
plus en plus fréquente tende à faire baisser leur prix. De plus, les variations importantes de 
couples électromagnétiques qui peuvent avoir lieu dans un système éolien risquent d'entraîner  
une démagnétisation des aimants lorsqu'ils sont constitués de matériaux classiques. Ceci 
contribue largement à la diminution de leur durée de vie [22]. 
 
MULTIPLICATEUR MS f
 RESEAU
REDRESSEUR ONDULEURENERGIE
 
Figure 1-26 : Machine synchrone reliée au réseau par un dispositif redresseur – hacheur – 
onduleur MLI 
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 L'exemple de la Figure 1-26 [7] présente une configuration classique d'interface de 
connexion d'une machine synchrone au réseau. Le convertisseur connecté au stator de la  
machine est un simple redresseur puisqu'elle n'absorbe pas de puissance réactive, ce qui 
permet d'éviter les dv/dt importants sur les enroulements statoriques. Ce redresseur est 
classiquement suivi d'un hacheur élévateur permettant de délivrer une tension suffisante à 
l'onduleur MLI pour les faibles vitesses de rotation. La présence de l'onduleur MLI permet de 
contrôler le facteur de puissance coté réseau. Ces convertisseurs sont toutefois dimensionnés 
pour la totalité de la puissance nominale de la machine et entraînent jusqu'à 3% de cette 
puissance de pertes. Notons que l'utilisation de machines synchrones à faible vitesse (grand 
nombre de paire de pôles) permet de supprimer le multiplicateur de vitesse, pièce mécanique 
complexe entraînant des pertes et des pannes fréquentes mais l'augmentation du nombre de 
pôles implique une machine de très grand diamètre représentant un barrage important pour 
l'écoulement du vent. 
 
VI.2.2 Machine synchrone à aimants permanents discoïde 
 
 La société "Jeumont " a récemment développé une machine de 750 kW à attaque directe 
destinée à la production d'électricité par éoliennes. Cette machine possède la particularité 
d'avoir un champ magnétique axial contrairement aux machines synchrones classiques où le 
champ est radial (Figure 1-27) [24]. 
 
B
GCHAMP
COURANT
I
G
COURANT
I
G
B
GCHAMP
 
Figure 1-27 : Machine à champ radial classique et machine discoïde à champ axial 
 
 La machine synchrone à aimants permanents et à entrefer axial dite "discoïde" peut être 
constituée, dans sa structure élémentaire (étage), soit d’un disque rotorique entouré par deux 
disques statoriques, soit de deux disques rotoriques entourant le disque statorique comme le 
montre la Figure 1-28.  
 Un disque rotorique est constitué d’un circuit magnétique torique portant les aimants 
permanents sur une ou deux faces. Le disque statorique est constitué d’un circuit magnétique 
torique à section rectangulaire portant les bobinages statoriques. Ces derniers peuvent être 
enroulés autour du tore statorique, ou encore, ils peuvent être logés dans des encoches 
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Chapitre 1 : Généralités sur les systèmes éoliens 
disposées radialement tout au long de l’entrefer. Cette structure axiale permet de réaliser une 
machine modulaire en disposant plusieurs étages les uns à côté des autres et en les connectant 
en parallèle [25]. 
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Figure 1-28 : Etage d'une machine synchrone à aimants permanents discoïde 
 
VI.2.3 Machine synchrone vernier à aimants 
 
 Cette structure fait usage de motifs dérivés de ceux utilisés dans les machines à 
réluctance variable à double denture Figure 1-29. Des paires de petits aimants alternés, à la 
périphérie du rotor, constituant l’inducteur, interagissent sous l’effet du champ d’induit avec 
des petites dents statoriques. L’induit, encoché, reçoit un bobinage polyphasé à champ 
tournant. La dimension des pôles (ou le nombre) et celles des aimants sont deux paramètres 
essentiels dans le dimensionnement et les performances, mais ils sont totalement découplés 
dans la structure vernier [26]. 
 
 
Figure 1-29 : Machine synchrone Vernier à aimants 
 
 L’effet vernier provient de ce que le nombre de paires d'aimants alternés, Nr est 
différent du nombre de dents, Ns. Il s’ensuit que l’onde d’induction due aux aimants a une 
- 34 - 
te
l-0
00
11
38
3,
 v
er
sio
n 
1 
- 1
4 
Ja
n 
20
06
Chapitre 1 : Généralités sur les systèmes éoliens 
périodicité égale à 2π/|Ns-Nr|. Une condition de bon fonctionnement est alors d’avoir une 
périodicité des pôles de bobinage identique, ce qui implique s rN N− = p . Il est possible 
alors établir la relation entre la vitesse de rotation, Ω, et la pulsation d’alimentation 
ω :
rN
ωΩ = .  
 Nous voyons que seule Nr impose la fréquence d’alimentation. Ceci est un avantage 
considérable pour le dimensionnement des machines très lentes, le niveau de performance 
étant intrinsèquement plus élevé que pour la machine classique à grand nombres de pôles, 
sachant qu’il est plus facile, pour des raisons de faisabilité mécanique, de diminuer la taille 
des dents que des pôles. 
 
VI.3 Machines à structures spéciales 
VI.3.1 Machine à réluctance variable non excitée 
 
 La Machine à réluctance variable non excitée présentée sur la (Figure 1-30) comprend 
48 dents au stator réparties sur douze plots et 64 dents au rotor [27]. L'étude de cette machine 
fait partie des travaux de thèse de L. Moreau menés actuellement au sein de notre laboratoire. 
Il s’agit d’une machine triphasée à deux paires de pôles caractérisée par un pas dentaire 
statorique égal à celui du rotor. On détermine d’abord les dimensions principales puis on 
optimise, à l’aide d’une méthode génétique couplée à la méthode des éléments finis, la forme 
et les dimensions des encoches. 
 
 
Figure 1-30: Prototype de MRV non-excitée 
 
VI.3.2 Machine à réluctance variable excitée par des courants triphasés au stator 
 
 La machine à réluctance variable excitée par des courants triphasés au stator est une 
structure à Ns dents au stator et Nr dents au rotor dotée de deux bobinages triphasés au stator 
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de polarité p et p’ (figure 5). En respectant la condition de base entre les dentures et les 
polarités, à savoir , elle génère un couple électromagnétique constant à la 
vitesse de synchronisme donnée par 
ppNN rs ′±±=±±
rN
ωω ′±=Ω où ω et ω' représentent respectivement les 
pulsations de l’induit et de l’inducteur. Le fonctionnement est alors similaire à celui d’une 
machine synchrone à rotor lisse [28]. 
 
 
Figure 1-31 : MRV excitée par des courants triphasés au stator 
 
VII - Conclusion 
 
 Ce chapitre nous a permis de dresser un panel des solutions électrotechniques possibles 
pour la production d'énergie électrique grâce à des turbines éoliennes. Après un rappel des 
notions élémentaires nécessaires à la compréhension de la chaîne de conversion de l'énergie 
cinétique du vent en énergie électrique, les différents types d'éoliennes et leur mode de 
fonctionnement (calage variable ou décrochage aérodynamique) ont été décrits. La seconde 
partie du chapitre présente les machines électriques et leurs convertisseurs associés, 
adaptables à un système éolien. Trois grandes familles de machines sont présentés : machines 
asynchrones, machine synchrones et machines à structure spéciale. 
 Compte tenu des deux principaux modes de fonctionnement d'une éolienne, à savoir: 
génération d'énergie électrique de façon autonome sur des charges isolées ou raccordement 
sur un réseau déjà existant, il nous a paru intéressant de pouvoir étudier chaque mode de 
fonctionnement. 
 En ce qui concerne le fonctionnement autonome, la machine asynchrone à cage 
d'écureuil auto-excitée par un banc de capacités apparaît comme une solution intéressante du 
point de vue du coût relativement faible et de la maintenance facilitée grâce à l'absence de 
contacts glissants. Une première étude portera donc sur les performances et les limites d'un 
dispositif basé sur l'utilisation de cette machine. Des essais expérimentaux sont réalisés sur un 
banc d'essai de 3kW. 
 Pour le fonctionnement connecté sur un réseau, nous avons vu qu'il était important que 
la génératrice puisse fonctionner à vitesse variable et que la présence de convertisseurs entre 
la génératrice et le réseau nuisait au rendement global de l'installation. Le dispositif de la 
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Chapitre 1 : Généralités sur les systèmes éoliens 
Figure 1-25 basé sur la machine asynchrone à double alimentation propose un bon compromis 
entre la plage de variation de vitesse qu'il autorise et la taille du convertisseur par rapport à la 
puissance nominale de la machine. C'est par conséquent cette structure qui sera étudiée dans 
un deuxième temps. Des stratégies de commande seront établies pour contrôler l'échange de 
puissance entre la machine et le réseau auquel elle est connectée et différents type de 
régulateurs seront testés en simulation. Un banc d'essai basé sur une MADA de 7,5 kW sera 
alors dimensionné dans le but de valider les simulations effectuées. 
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Chapitre 2 : Etude d'un système de conversion 
autonome : la machine asynchrone auto-excitée 
 
 
 
 
 
Résumé : Ce chapitre présente l'étude d'un dispositif de production d'énergie 
autonome : la machine asynchrone à cage d'écureuil auto-excitée par un banc 
de capacités. La première partie est une étape de modélisation de la machine en 
vue de réaliser des simulations. Après identification des paramètres d'une 
machine expérimentale, ceux-ci sont utilisés pour modéliser l'ensemble machine 
asynchrone + capacités d'auto-excitation + charge. L'originalité de ce modèle 
réside dans le fait qu'il permet de simuler de façon non conventionnelle le 
fonctionnement en régime équilibré ou déséquilibré en utilisant deux modèles 
(un pour la charge, un pour la machine) totalement indépendants. La seconde 
partie présente les résultats obtenus avec ce modèle en les comparant à ceux 
obtenus avec la machine réelle. Un bilan des performances et des limites de 
fonctionnement de ce dispositif est alors établi. 
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Notations utilisées dans le chapitre 
 
, , , ,
,
a b c a b cs r
V V  : Tensions triphasées statoriques et rotoriques de la machine asynchrone 
, , , ,
,
a b c a b cs r
I I  : Courants triphasées statoriques et rotoriques de la machine asynchrone 
, , , ,
,
a b c a b cs r
ψ ψ  : Flux triphasées statoriques et rotoriques de la machine asynchrone 
,sR Rr
r
,
,
,
,
 : Résistance d'une phase statorique et rotorique 
,s rl l  : Inductances propres statorique et rotorique 
,sM M  : Inductances mutuelles entre deux phases statoriques et deux phases rotoriques 
srM  : Valeur maximale de l'inductance mutuelle entre une phase statorique et une phase 
rotorique 
,s rL L  : Inductances cycliques statorique et rotorique 
M  : Inductance magnétisante 
,
,
d q d qs r
V V  : Tensions statoriques et rotoriques diphasées dans un repère tournant 
,
,
d q d qs r
I I  : Courants statoriques et rotoriques diphasés dans un repère tournant 
,
,
d q d qs r
ψ ψ  : Flux statoriques et rotoriques diphasés dans un repère tournant 
sθ  : Angle relatif à la pusation statorique ω  s
rθ  : Angle de phase du rotor par rapport au stator 
Ω  : Vitesse de rotation de la machine 
,em rΓ Γ  : Couple électromagnétique de la machine asynchrone et couple résistant 
f  : Coefficient de frottements visqueux de la machine 
J  : Moment d'inertie de la machine 
,
,s rV Vα β α β  : Tensions statoriques et rotoriques diphasées dans un repère fixe 
,
,s rI Iα ,β α β  : Courants statoriques et rotoriques diphasés dans un repère fixe 
,
,s rα ,β α βψ ψ  : Flux statoriques et rotoriques diphasés dans un repère fixe 
σ  : Coefficient de dispersion 
mI  : Courant magnétisant de la machine 
C  : Capacité d'un condensateur 
R  : Résistance électrique 
g  : Glissement de la machine 
sω  : Pulsation des grandeurs statoriques 
fL  : Inductance de fuites totales 
cV  : Tension aux bornes d'une capacité 
iZ  : Impédance complexe de la charge (i=a, b ou c) 
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X  : Impédance globale complexe résultant de la mise en parallèle de la charge  et de la 
capacité d'excitation  
iZ
iC
U  : Tension composée 
V  : Tension simple  
I  : Courants de ligne 
J  : Courants de phase 
L  : Valeur d'inductance 
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I - Introduction 
A 
 
ctuellement, même si, industriellement, le "grand éolien" (machines de quelques 
centaines de kW à quelques MW) semble en plein essor, le "petit et moyen éolien" 
(machines de quelques centaines de watts à quelques dizaines de kW) semble être une bonne 
solution lorsque le raccordement au réseau est impossible, trop cher ou trop complexe à 
réaliser. Dans ce cas des petites éoliennes peuvent constituer une bonne alternative à la 
présence du réseau soit par génération directe de ce réseau soit par l'intermédiaire d'un 
système de stockage et d'un onduleur. Dans ce dernier cas, l'éolienne n'est d'ailleurs pas 
complètement autonome puisque la présence du convertisseur nécessite un dispositif de 
stockage d'énergie ou une source externe afin d'assurer la commande de celui-ci [29]. En cas 
de décharge totale du dispositif de stockage ou de défaillance de la source externe, il ne peut 
plus y avoir production d'énergie.  
 Seul un dispositif basé sur une machine asynchrone auto-excitée par un banc de 
capacités directement connecté sur une charge permet d'obtenir un fonctionnement purement 
autonome. Le phénomène d'auto-excitation est en revanche difficile à maîtriser car les 
variations de charge influent directement sur les valeurs de la tension et la fréquence 
délivrées. De plus, un dispositif d'orientation des pales de l'éolienne est nécessaire afin de 
maintenir une vitesse de rotation et par conséquent une fréquence délivrées fixes. Afin de 
déterminer les performances et les limites de fonctionnement de ce dispositif, un modèle de la 
machine est établi dans un repère diphasé. Le modèle de la charge et des capacités d'auto-
excitation (équilibrés ou non) est également établi de façon complètement indépendante du 
modèle de la machine. Des simulations sont alors effectuées dans différentes configurations 
de charges et de déséquilibres et validées par des essais expérimentaux. 
 
II - Modélisation du dispositif 
II.1 Modèle diphasé de la machine asynchrone 
 
 De façon à représenter au mieux le comportement d'une machine asynchrone en 
simulation, il est nécessaire de faire appel à un modèle précis mais suffisamment simple pour 
que les temps de calcul du simulateur ne soient pas prohibitifs. Le modèle diphasé de la 
machine asynchrone présente un bon compromis entre ces contraintes. Les équation générales 
de la machine asynchrone à cage d'écureuil dans un repère triphasé s'écrivent : 
 
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
3 3 3
3 3
0
s s s s
r r r
dV R I
dt
dV R I
dt
ψ
ψ
 = + = = + 3r
 (2.1) 
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Avec Rs et Rr respectivement les résistances statorique et rotorique par phase. 
 
Et  
3
( ) , ,tj a b cX X X X X V I ou et j s oψ  = =  u r=
3
3r
 
Les flux statoriques et rotoriques s'expriment en fonction des courants en faisant intervenir les 
différentes inductances : 
 
ls, lr : Inductances propres statorique et rotorique 
Ms, Mr : Inductances mutuelles entre deux phases statoriques et deux phases rotoriques 
Msr : Valeur maximale de l'inductance mutuelle entre une phase statorique et une phase 
rotorique. 
 
L'expression des flux est alors donnée par : 
 
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
3 3
3 3
s s s r
r s r
L I M I
M I L I
ψ
ψ
 = + = +
 (2.2) 
 
Avec : 
3
2
s s
r r
sr
L l M
L l M
M M
 = − = − =
s
r


 (2.3) 
 
Où Ls, Lr et M représentent respectivement les inductances cycliques statorique, rotorique et 
magnétisante exprimées en fonction des inductances propres et mutuelles 
 
L'écriture du modèle de la machine asynchrone dans un repère diphasé tournant est obtenu en 
utilisant les transformations normées de Park et Concordia permettant la conservation de la 
puissance. Si l'on appelle θ l'angle de rotation électrique entre l'axe d du repère diphasé et le 
repère fixe lié à la phase a du stator, nous avons alors : 
 
32( )
a
d t
b
q
c
X
X
P T X
X
X
θ
   = −      
 (2.4) 
 
Avec :  (2.5) 
cos( ) sin( )
( )
sin( ) cos( )
P
θ θθ θ θ
−=  
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et : 32
1 0
2 1 3
3 2 2
1 3
2 2
T
   = −  − −  
  (2.6) 
 
En appliquant ces transformations aux tensions ainsi qu'aux flux statoriques et rotoriques, 
nous obtenons le modèle électrique diphasé d'une machine asynchrone [30]: 
 
0
0
sds s ds ds qs
sqs s qs qs ds
rdr r dr dr qr
rqr r qr qr dr
dV R I
dt
dV R I
dt
dV R I
dt
dV R I
dt
ψ θ ψ
ψ θ ψ
ψ θ ψ
ψ θ ψ
•
•
•
•
 = + − = + + = = + − = = + +
 (2.7) 
 
ds s ds dr
qs s qs qr
dr r dr ds
qr r qr qs
L I MI
L I MI
L I MI
L I MI
ψ
ψ
ψ
ψ
= + = + = + = +
 (2.8) 
 
Avec :  
θs, θr : angles du champ tournant statorique et de positon du rotor par rapport au stator 
 
L'équation mécanique est donnée par : 
 
em r
df J
dt
ΩΓ = Γ + Ω +  (2.9) 
 
Avec :  
 
Γem : Couple électromagnétique 
Γr : Couple résistant 
f : coefficient de frottements visqueux 
Ω : Vitesse de rotation de la machine 
J : Inertie de la machine 
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Le couple électromagnétique s'exprime en fonction des inductances cycliques, des flux et du 
nombre de paire de pôles p de la machine par la relation : 
 
2 (em dr qs qr ds
s r
pM
L L M
ψ ψ ψ ψΓ = −− )  (2.10) 
 
En combinant les équations (2.7), (2.8) et (2.9), nous obtenons le modèle d'état d'ordre cinq de 
la machine asynchrone dans un repère diphasé fixe αβ lié au stator: 
 
2
0 0 1 0
0 0 0 1
0 0 0
0 0 0
1 ( )
s ss s
s ss s
r r r
r rr r
r
r s r s
s r
AR CR
VAR CRd
VCR BR pdt
CR p BR
d pM f
dt J L L M J J
α α
β β
α
β β
α β β α
ψ ψ
ψ ψ
ψ ψ
ψ ψ
ψ ψ ψ ψ
 −             −         = +         − − Ω        Ω −           Γ Ω = − − − Ω−
s
r s
α
α β 
r
r
s
s
α
 (2.11) 
 
Avec : 
 
s s
s s
r r
r r
I A C
I A C
I B C
I B C
α α
β β β
α α α
β β β
ψ ψ
ψ ψ
ψ ψ
ψ ψ
= − = − = − = −
 (2.12) 
 
1 1 1; ;
s r
A B C
L L
σ
σ σ σ
−= = =
M
; 
2
1
r s
M
L L
−σ = : coefficient de dispersion. 
 
 Le modèle ainsi que ses différentes entrées-sorties est représenté sur la Figure 2-1. Les 
entrées du système sont les trois tensions statoriques et le couple résistant (notons que dans le 
cas d'un fonctionnement en génératrice, celui-ci possède une valeur négative) et les sorties 
sont les trois courants statoriques ainsi que la vitesse de rotation. 
 
 
MACHINE 
ASYNCHRONE 
Vsa 
Vsb 
Vsc 
Γr 
Isa 
Isb 
Isc 
Ω 
 
Figure 2-1 : Entrées/sorties du modèle de la machine asynchrone 
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II.2 Détermination de la valeur des capacités d'auto-amorçage. 
 
 Considérons le schéma équivalent simplifié ramené au stator d'une phase de la machine 
asynchrone de la Figure 2-2 où Lf est l'inductance de fuites totales, M l'inductance 
magnétisante, R'r la résistance rotorique ramenée au stator et g le glissement.  La machine est 
entraînée à la vitesse de synchronisme rendant ainsi la résistance R'r/g infinie. Le courant I 
dans l'inductance magnétisante est par conséquent équivalent au courant traversant le 
condensateur.  
I
Lf
'
rR
gLsVC
IM
 
Figure 2-2 : Schéma équivalent simplifié d'une phase de la machine asynchrone ramené au 
stator 
 
 Dans le cas où une charge purement résistive R est connectée au stator de la machine, le 
schéma équivalent par phase de l'ensemble machine - capacité d'auto-excitation - charge peut 
alors être modifié comme indiqué sur la Figure 2-3b. 
I
Lf
LsVCR
Lf
R1
C1
⇒IM 'rRg'rRg
 
(a)                                                                                                      (b) 
Figure 2-3 : Transformation du schéma équivalent 
 
Dans cette représentation, les éléments R1 et C1 peuvent être exprimés en fonction des 
éléments du schéma équivalent classique (Figure 2-3a) [32]: 
 
2
1 12
2
11 ( )
; 11 ( )1 ( )
 + − = =  −+ −  
s
s s
s
s s s
s s
R C
LRR C
R CR C LL
ω ω
ωω ωω
  (2.13) 
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 L'auto-amorçage de la machine ne peut avoir lieu que si la puissance apparente qu'elle 
produit correspond à celle qu'elle absorbe. Pour la partie puissance réactive, on doit alors 
satisfaire l'égalité suivante : 
 
1
1 0f s
s
L
C
ω ω− =  (2.14) 
 
soit : 
2 2
2 2 2 2
( 1) ( )
( ) ( 1)
−= + −
s s s
f
s s s s
R L L CL
L R L C
ω ωω ω = sF  (2.15) 
 
Cette inductance Lf doit bien évidemment être positive, une condition nécessaire à l'amorçage 
est donc [33],[34]: 
 
2 1>s sL Cω  (2.16) 
 
Cette condition montre que la valeur minimum conduisant à l'auto-amorçage est fonction de 
l'inductance cyclique statorique ainsi que de la pulsation rotorique donc du glissement. La 
caractéristique F(ωs) est représentée ci-dessous (Figure 2-4) : 
 
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
-0.45
-0.4
-0.35
-0.3
-0.25
-0.2
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
Pulsation ωs
F(
ω s
)
-M
Lf
1ω 2ω
(a)
(b)
 
Figure 2-4 : Caractéristique F(ωs) 
 
 Si F(ωs) est toujours inférieure à Lf, (courbe b), il n'y a pas d'amorçage possible. Dans le 
cas contraire (courbe a), il existe deux pulsations ω1 et ω2 vérifiant l'équation (2.15). En 
pratique, seule ω1 est intéressante car ω2 correspond à un fonctionnement instable. 
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Pour la partie puissance active, on doit satisfaire l'égalité suivante : 
 
'
1 0+ =rR Rg  (2.17) 
 
soit :
'
2 211 ( ) (
 = − + − = −  
r
s
s
Rg R C G
R M
ω ω )sω  (2.18) 
 
 La caractéristique G(ωs) (Figure 2-5) montre que deux glissements g1 et g2 
correspondent aux pulsations ω1 et ω2 déduites précédemment. On vérifie bien que la 
pulsation ω2 conduit à un glissement trop élevé. 
 
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
pulsation ωs
G
( ω
s)
1ω 2ωg1
g2
 
Figure 2-5 : Caractéristique G(ωs) 
 
II.3 Prise en compte du phénomène de saturation magnétique. 
 
 Le modèle de la machine asynchrone  établi précédemment est, dans la plupart des cas, 
suffisant pour obtenir de bons résultats dans l'analyse des régimes transitoires (démarrage, 
impact de charge…). Néanmoins, ce modèle utilise une inductance magnétisante M constante, 
ce qui sous-entend que le matériau magnétique utilisé pour la conception de la machine est 
linéaire.  
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 La simulation du phénomène d'auto-excitation de la machine asynchrone par un banc de 
capacités ne peut se satisfaire de ce modèle puisque c'est la saturation elle-même qui fixe le 
point de fonctionnement en régime permanent. En effet lorsque la machine est entraînée par 
un dispositif externe, la présence d'un champ  rémanent dans le circuit magnétique de la 
machine crée un couple électromagnétique engendrant une force électromotrice sur les 
enroulements statoriques. La connexion de capacités sur les phases du stator entraîne alors la 
création d'un courant réactif qui augmente le champ magnétique de la machine et par 
conséquent les forces électromotrices. C'est cette réaction cyclique qui permet à la machine 
d'arriver à un régime permanent situé dans la zone saturée. 
 
 La Figure 2-6 représente l'évolution de la force électromotrice statorique ainsi que la 
caractéristique externe du condensateur ( Mc
s
I
Cω=V  où ω  est la pulsation des signaux 
statoriques) en fonction du courant I
s
M, pour un fonctionnement à vide de la machine. 
L'interaction des deux phénomènes entraîne l'amorçage de la machine jusqu'au point de 
fonctionnement en régime permanent. L'observation de ces courbes montre aisément que deux 
phénomènes peuvent modifier l'emplacement du point de fonctionnement sur la 
caractéristique de magnétisation : 
 
La variation de la capacité d'auto-amorçage qui entraîne une modification de la pente de la 
droite de charge de la capacité 
 
La variation de la charge connectée sur la machine qui provoque une variation du glissement . 
Ceci rend la résistance 
'
rR
g
 non négligeable et le courant I est alors partagé entre l'inductance 
magnétisante et la résistance rotorique. 
 
F.E.M.
statorique
M
c
s
IV
Cω=
Is
F.E.M.
rémanente
Point de
fonctionnement
 
Figure 2-6 : Phénomène d'auto-amorçage 
- 49 - 
te
l-0
00
11
38
3,
 v
er
sio
n 
1 
- 1
4 
Ja
n 
20
06
Chapitre 2 :Etude d'un système de conversion autonome :la machine asynchrone auto-excitée 
 Lorsque le point de fonctionnement est atteint, la machine délivre une tension au stator 
dont la valeur efficace est constante (Figure 2-7a). Si l'inductance magnétisante est considérée 
comme constante et égale à sa valeur en régime non-saturé, la caractéristique de 
magnétisation ne présente alors pas de coude de saturation et il n'y a pas d'intersection avec la 
caractéristique externe du condensateur. L'auto-amorçage est alors possible mais la tension 
statorique augmente alors jusqu'à atteindre une valeur théoriquement infinie (Figure 2-7b) 
[35][36]. 
 
1 1 . 5 2 2 . 5 3 3 . 5 4 4 . 5 5
- 4 0 0
- 2 0 0
0
2 0 0
4 0 0
t e m p s  ( s )
Vs
a 
(V
)
1 1 . 5 2 2 . 5 3 3 . 5 4 4 . 5 5
- 1 0 0 0
- 5 0 0
0
5 0 0
1 0 0 0
t e m p s  ( s )
( a )
Vs
a 
(V
) ( b )
 
Figure 2-7 : Phénomène d'auto-amorçage avec ou sans prise en compte de la saturation 
 
II.4 Identification des paramètres de la machine. 
 
 Afin de pouvoir corréler les simulations à des résultats expérimentaux, nous avons 
procédé à l'identification des paramètres d'une machine asynchrone à cage Leroy-Somer de 
3kW accouplée mécaniquement à un moteur à courant continu. Cette identification est basée 
sur le schéma équivalent de la Figure 2-8 [37]. 
V ME
RS lS l'RIS
IM
I’R
'
RR
g
 
Figure 2-8 :  Schéma équivalent par phase de la machine asynchrone 
Les éléments de ce schéma sont : 
 
• Résistance d’une phase statorique Rs. 
• Résistance équivalente d’une phase rotorique ramenée au stator R’r. 
• Inductances de fuite statorique : ls et rotorique : l'r 
• Inductance magnétisante M. 
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A cela nous ajouterons les paramètres mécaniques : 
 
• Moment d'inertie J. 
• Couple de frottements visqueux f. 
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In te rpo la tion  po lynom ia le
 
Figure 2-9 : Variation de l'inductance magnétisante M 
 
 La résistance Rs est mesurée à chaud, en courant continu. Un essai à rotor bloqué sous 
tension réduite, où Im est négligeable, permet de mesurer la somme des inductances de fuite : 
ls+l'r et la résistance R'r. Les méthodes classiques utilisées pour cette identification ne 
permettent pas de différencier les fuites magnétiques statoriques des fuites magnétiques 
rotoriques, à défaut, celles-ci seront totalisées et divisées en deux inductances ls et l'r de même 
valeur. La machine étant entraînée à la vitesse de synchronisme, on réalise alors un essai à 
vide sous tension variable de façon à obtenir la courbe de variation de l'inductance 
magnétisante M en fonction du courant IM. L'ensemble des points ainsi obtenus permet de 
synthétiser une approximation polynomiale de l'évolution de M (Figure 2-9). Pour les 
simulations, l'approximation polynomiale sera remplacée par une approximation linéaire par 
morceaux permettant au simulateur de limiter les temps de calcul. 
 
 Le coefficient de frottements visqueux mesuré est celui de la machine asynchrone 
accouplée à une machine à courant continu. Celle-ci entraînant l'ensemble, on fait varier sa 
tension d'alimentation et on mesure la puissance P0 qu'elle absorbe ainsi que sa vitesse de 
rotation Ω. Le coefficient f est alors la pente de la caractéristique 0 ( )P f= ΩΩ . La 
détermination de l'inertie J, se fait par un essai de ralentissement du groupe. Celui-ci étant 
entraîné à vitesse nominale, l'alimentation est brusquement coupée et la variation 
exponentielle de la vitesse est relevée. La constante de temps de cette exponentielle est égale 
au rapport J
f
. 
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L'identification des paramètres obtenue par ces méthodes dont les détails sont présentés en 
annexe 1 est donnée ci-dessous : 
 
Rs=1,68 Ω ; Rr=2,09 Ω ; ls=l'r=7,2 mH ; J=0,117 kg.m² ; f=5.10-3 N.m.s-1 
 
II.5 Modélisation de la charge 
 
 Le modèle de la machine étant établi et ses paramètres étant identifiés, nous allons 
établir un modèle des capacités d'auto-excitation et des charges connectées à la machine. Ce 
modèle est basé sur une transformation "étoile/triangle" de l'ensemble charges - capacités. Il 
permet d'éviter l'utilisation des composantes symétriques et la décomposition du modèle de la 
machine en trois sous-systèmes : direct, inverse et homopolaire [38]. Il présente de plus 
l'avantage d'être complètement indépendant du modèle de la machine. 
 
II.5.1 Transformation étoile-triangle 
 
 La Figure 2-10(a) représente le système à étudier. Il est constitué d'une machine 
asynchrone dont le stator est connecté aux capacités d'auto-excitation et la charge R-L, 
triphasées équilibrées ou non, en configuration étoile sans neutre. Ce schéma peut-être 
transformé en un montage triangle présentée sur la Figure 2-10(b) dont les éléments sont liés 
à ceux du schéma étoile par les relations suivantes : 
 
;i j i j i k j kij ij
i j k k
C C Z Z Z Z Z Z
C Z
C C C Z
+ += =+ +  (2.19) 
 
avec : i  ; , , ,j k i j k a b ou c≠ ≠ =
 
MAS
Ca Cb Cc
Za
Zb
Zc
MAS
Cca
Cbc Cab
Zab Zca
Zbc
(a) (b)  
Figure 2-10 : Transformation étoile-triangle de la charge et des condensateurs d'amorçage 
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 L' expression globale de l'impédance Xij résultant de la mise en parallèle des capacités 
Cij et des charge Zij s'exprime alors ainsi : 
 
.= +
ij ij
ij
ij ij
C Z
X
C Z
 (2.20) 
 
avec ijC  : impédance du condensateur placé entre les phases i et j. 
 
Après développement et utilisation de la variable de Laplace p, nous obtenons : 
 
( )
( )
1 1 1 .
. 1 1 1
 + + + +   =  + + + + +   
k
i j i k j k
i j i k j k
ij
k k
i j i k j k
i j i k j k
C Z Z Z Z Z Z
p C C C C C C
X
Z C Z Z Z Z Z Z
p C C C C C C
 (2.21) 
 
II.5.2 Equations de la charge 
 
 Lors du phénomène d'auto-excitation, nous avons vu que l'interaction entre le courant 
réactif des condensateurs et le flux créé par la rotation du rotor était responsable de l'auto-
excitation. Pour reproduire ce phénomène en simulation, il est nécessaire de reconstruire les 
trois tensions statoriques à partir des courants (variables de sortie du modèle de la Figure 2-1) 
et du modèle de la charge. Les tensions ainsi établies sont rebouclées à l'entrée du modèle. 
Nous avons donc besoin d'établir l'équation différentielle liant les tensions simples aux 
courants de lignes en fonction de l'expression de la charge. Considérons les différentes 
tensions et les différents courants comme indiqué sur la Figure 2-11 : 
 
Ia Jab
Uab
Xab
Xca Xbc
Ib
Ubc
Jbc
Ic
Uca
Jca
 
Figure 2-11 : Courants de ligne et de phase et tensions composées 
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A partir de l'équation (2.21), nous avons : 
 
( )
( )
1 1 1 .
.
. 1 1 1
 + + + +   =  + + + + +   
k
i j i k j k
i j i k j k
ij ij
k k
i j i k j k
i j i k j k
C Z Z Z Z Z Z
p C C C C C C
U
Z C Z Z Z Z Z Z
p C C C C C C
J  (2.22) 
 
soit : 
 
( ) ( ). 1 1 1 1 1 1. . .   + + + + + = + + + +         k k kij i j i k j k i j i k j k iji j i k j k i j i k j k
Z C CU Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z J
p C C C C C C p C C C C C C
 (2.23) 
 
avec : 
 
( )
2
2
( ).( ) ( )
( ) (
i i i
i j i i j j i j i j j i i j
i j i k j k i j i k j k i j j i i k k i j k k j i j i k j k
Z R L p
Z Z R L p R L p R R R L R L p L L p
Z Z Z Z Z Z R R R R R R R L R L R L R L R L R L p L L L L L L p
= +
= + + = + + +
+ + = + + + + + + + + + + + )
 
En posant : 
 
1 1 1 1( )
= + +
= + + + + +
= + +
= + +
i j i k j k
i j j i i k k i j k k j
i j i k j k
i j i k j k
RR R R R R R R
RL R L R L R L R L R L R L
LL L L L L L L
CC C C C C C C
 
 
En remplaçant alors l'opérateur de Laplace par des dérivées, nous obtenons : 
 
 
2 3
2 3
1 1. . . . . . .   + + + +      
jk jk jk jk
jk i i i i
dU dU d U d U
U R C L C RR RL LL
CC dt CC dt dt dt
=  
 
2
2
1 1 1. . . . . . . . .     + +          
jk jk
i jk i i
dj d j
C RR j C RL C LL
CC CC dt CC dt
 (2.24) 
 
D'où l'équation différentielle de la charge [39]: 
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2 3
2 3
2
2
1 1. * *
1
1 1 1 1. . . . . . . . . .
1
      = − + +         +      
          + + +               +      
ij ij ij
k k ij
k k
ij ij
k ij k k
k k
dU d U d U
R C U RL LL
dt CC dt dtL C RR
CC
dj d j
RR C j RL C LL C
CC CC dt CC dtL C RR
CC

 (2.25) 
 
Les  tensions simples sont liées aux tensions composées par : 
 
1
3
a ab ca a b c
b bc ab a b
c ca bc a b
V U U V V V
V U U V V V
V U U V V V
 − + +          = − + + +           − + +      
c
c
  (2.26) 
 
La somme des tensions Va+Vb+Vc sera calculée en temps réel au cours des simulations par un 
bouclage algébrique. 
 
Les courants de ligne sont reliés aux courants de phase par : 
 
1
3
ab a b ab bc ca
bc b c ab bc ca
ca c a ab bc ca
J I I J J J
J I I J J J
J I I J J J
 − + +           = − + + +           − + +      

  (2.27) 
 
II.6 Architecture du modèle global de simulation 
 
 Le schéma-bloc de l'ensemble : machine asynchrone – capacités d'excitation – charges 
est présenté sur la  Figure 2-12 : 
 
MODELE DE
LA MACHINE
ASYNCHRONE
EQUATION (2.12)
PASSAGE DES COURANTS
DE LIGNE AUX COURANTS
DE PHASE
EQUATION
(2.28)
MODELE DE
LA CHARGE
EQUATION (2.25)
PASSAGE DES TENSIONS
SIMPLES AUX TENSIONS
COMPOSEES
EQUATION
(2.27)
rΓ Ra,b,c Ca,b,c La,b,c
Va
Vb
Vc
Ia
Ib
Ic
Jab
Jbc
Jca
Uab
Ubc
Uca
Va
Vb
VcΩ
 
Figure 2-12 : Schéma-bloc de la simulation 
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Chapitre 2 :Etude d'un système de conversion autonome :la machine asynchrone auto-excitée 
 Notons que dans notre cas, la machine fonctionne en génératrice, par conséquent, le 
terme  est négatif. Les trois courants de phase sont calculés à partir des courants de ligne 
statoriques et de l'équation (2.27), les valeurs des capacités et des charges R-L 
(éventuellement déséquilibrées) sont utilisées par l'équation (2.25) pour calculer les tensions 
composées vues par le stator. L'équation (2.26) permet alors de passer des tensions composées 
aux tensions simples qui sont rebouclées à l'entrée du modèle de la machine asynchrone.  
rΓ
 La présence du champ rémanent au démarrage de la machine est un phénomène 
électromagnétique complexe à modéliser dont les équations établies ici ne tiennent pas 
compte. Pour simuler ce phénomène et ainsi permettre à l'auto-amorçage d'avoir lieu, une 
condition initiale non nulle est placée sur un intégrateur de flux du modèle de la machine. 
 
III - Simulations et résultats expérimentaux 
III.1 Analyse des performances en régime équilibré 
 
 Dans un premier temps, le modèle global établi précédemment va permettre de dresser 
un bilan des performances et des limites d'utilisation de la machine asynchrone auto-excitée 
dans l'optique de l'utilisation de celle-ci dans un système éolien autonome. Les premiers 
essais du modèle sont réalisés en régime équilibré. 
 
 Le premier essai consiste à valider le modèle de la machine asynchrone à cage 
d'écureuil. Pour cela on étudie d'abord l'auto-amorçage en simulation puis expérimentalement. 
La machine est entraînée à 3000 tr/min à vide. Les capacités d'auto-excitation sont fixées à 30 
µF.  L'auto-amorçage est alors simulé (Figure 2-13) puis validé expérimentalement dans les 
mêmes conditions (Figure 2-14). 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
0
0-400
-200
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200
400
V
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 (V
)
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Délai d’amorçage
V
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 (V
)
Temps (s)
-400
-200
0
200
400
 
Figure 2-13 : Simulation du phénomène d' auto-amorçage 
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Vsa (V)
Vsc (V)
200 V
1 s
Délai
d’amorçage
 
Figure 2-14 : Validation expérimentale du phénomène d' auto-amorçage 
 
 En comparant ces deux figures, on observe que la valeur initiale de la tension, avant le 
processus d'amorçage est différente en simulation et dans l'essai expérimental. Cette 
différence est due aux conditions initiales correspondantes à la valeur de l'aimantation 
rémanente dans le rotor de la machine. En effet celle-ci est différente après chaque utilisation 
de la machine. Dans nos simulations, cette rémanence est prise en compte par une faible 
valeur initiale sur un des intégrateurs de flux. Toutefois, lorsque le processus d'amorçage 
simulé parvient à une valeur équivalente à la valeur initiale de l'essai expérimental (80V en 
valeur crête) le délai d'amorçage jusqu'au régime permanent est pratiquement équivalent pour 
les deux essais (de l'ordre de 2s). Les amplitudes des tensions obtenues en régime permanent 
sont également équivalentes (360V). Les faibles écarts théorie – expérimentation sont 
principalement dues aux imprécisions de l'identification de l'inductance magnétisante M 
(Figure 2-9). En effet, nous avons remarqué qu'une faible modification de l'allure de la courbe 
notamment au niveau du coude d'inflexion (début de la saturation) avait une répercussion 
importante sur le délai d'amorçage. Des travaux sont en cours au laboratoire dans le but 
d'étudier le phénomène de saturation magnétique dans les machines asynchrones et 
d'identifier avec précision la courbe de magnétisation. 
 
III.1.1 Influence des variations de la charge 
 
 Une première série de simulations est effectuée à la vitesse fixe de 3000 tr/min. En 
appliquant la formule (2.16) en considérant la valeur de l'inductance magnétisante pour des 
faibles valeurs de Im soit M=420 mH et une fréquence de travail de 50 Hz, la capacité 
minimale nécessaire à l'auto-excitation de la machine est de 24 µF.  
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Chapitre 2 :Etude d'un système de conversion autonome :la machine asynchrone auto-excitée 
 Dans le but de déterminer les limites de fonctionnement du système, nous avons réalisé 
des essais avec trois valeurs différentes de capacités d'excitation ( 28 µF, 32 µF et 36 µF). 
Dans un cas (Tableau 2-1), nous avons connecté la machine à une charge purement résistive 
dont nous avons fait varier la valeur jusqu'à l'écroulement de la tension. Dans le deuxième cas 
(Tableau 2-2) nous avons considéré une charge R-L dont la partie résistive est fixe (800 Ω) et 
la partie inductive augmente de 0 jusqu'à la valeur limite pour laquelle la tension est 
maintenue. Dans chaque cas, les variations de tension et de fréquence par rapport à un 
fonctionnement à vide sont présentées. 
 Ces résultats montrent que, dans l'optique de l'utilisation dans un système éolien 
autonome, la machine asynchrone auto-excitée ne peut-être utilisée qu'avec des charges peu 
exigeantes en termes de variations de tension et de fréquence. En effet, même pour une valeur 
de capacité élevée, la variation de tension en fonction de la charge est d'environ 20 % (Figure 
2-15) et la variation de fréquence de 4%. La connexion d'une charge inductive est 
consommatrice d'énergie réactive, ce qui nuit à la magnétisation de la machine car ce sont les 
capacités qui doivent partager la puissance réactive qu'elles produisent entre la machine et les 
inductances. 
 
Valeur de la capacité 28 µF 32 µF 36 µF 
Tension générée à vide 271 V 280 V 284 V 
Fréquence de la tension à vide 49,8 Hz 49,8 Hz 49,76 Hz 
Résistance minimale garantissant 
Le maintien de la tension 
132 Ω 81 Ω 65 Ω 
Variation de tension 
(Vvide-VRmin) 
29,7 % 23,5 % 19,5 % 
Variation de fréquence 
(Fvide-FRmin) 
2 % 3,9 % 5,6 % 
Tableau 2-1 : Effet de la connexion d'une charge résistive sur une MAS auto-excitée 
 
 Valeur de la capacité 28 µF 32 µF 36 µF 
Tension générée sans inductance 242 V 274 V 280 V 
Fréquence de la tension sans inductance 49,5 Hz 49,45 Hz 49,36 Hz 
Inductance maximale garantissant 
Le maintien de la tension 
350 mH 490 mH 590 mH 
Variation de tension 
(Vvide-VRmin) 
24,1 % 10 % 5 % 
Variation de fréquence 
(Fvide-FRmin) 
0,6 % 0,6 % 0,9 % 
Tableau 2-2 : Effet de la connexion d'une charge R-L sur une MAS auto-excitée 
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Figure 2-15 : Evolution de la tension statorique en fonction de la puissance activedébitée 
 
III.1.2 Influence des variations de vitesse 
 
 La plupart des turbines éoliennes utilisant la machine asynchrone à cage comme 
génératrice sont pourvues d'un dispositif d'orientation des pales de type "pitch" afin de 
maintenir la plage de variation de la vitesse de rotation dans une très faible gamme autour de 
la vitesse de synchronisme. Le temps de réponse d'un tel mécanisme n'est toutefois pas 
négligeable et les régimes transitoires peuvent entraîner des faibles variations de vitesse. La 
Figure 2-16 montre que ces variations (dans notre exemple un passage de 3000 à 2850 tr/min 
qui représente une variation de 5 %) provoquent une variation de la tension de pratiquement 
15 % et de la fréquence d'environ 5 % délivrées par la machine. 
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machine
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Figure 2-16 : Influence d'une variation de la vitesse de rotation sur la fréquence et la tension 
délivrées par la machine 
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III.2 Analyse des performances en régime déséquilibré 
  
 Afin de compléter l'analyse de performances de la machine asynchrone auto-excitée et 
dans le but de valider l'approche de modélisation proposée, une étude en déséquilibré est 
menée ci-après dans plusieurs situations de déséquilibres de charge et de capacités 
(déconnexion accidentelle ou panne). 
 
III.2.1 Déconnexion soudaine d'une capacité 
 
 Lorsque l'une des trois capacités est brusquement déconnectée, le processus d'auto-
excitation est maintenu si la valeur de deux capacités restantes est suffisante pour maintenir la 
tension statorique. Dans l'essai de la Figure 2-17, la machine est entraînée à 3000 tr/min sans 
charge et la valeur des capacités d'auto-excitation est fixée à 28µF. A t=25 s, une des trois 
capacités est brusquement déconnectée. Le fonctionnement en régime déséquilibré obtenu 
avec les deux capacités restantes n'est pas suffisant pour maintenir le phénomène d'auto-
excitation. La tension statorique s'écroule alors en 5s et un risque de démagnétisation de la 
machine existe.  
 
 L'utilisation de capacités de fortes valeurs permet de garder le fonctionnement de l'auto-
excitation en cas de déconnexion brusque. Après un bref régime transitoire, la machine atteint 
un nouveau régime permanent dans lequel la tension est réduite de façon non négligeable. Sur 
la Figure 2-18, une essai est réalisé en simulation avec trois capacités de 51 µF dont une est 
déconnectée à t=100 s. La tension statorique passe alors de 390 à 280 V en valeur crête soit 
une diminution de 23% après un régime transitoire de 500ms correspondant à un déplacement 
du point de fonctionnement sur la courbe de magnétisation. 
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(a) simulation                                                        (b) expérimental 
Figure 2-17 : Ecroulement de la tension suite à la déconnexion brusque d'une capacité 
- 60 - 
te
l-0
00
11
38
3,
 v
er
sio
n 
1 
- 1
4 
Ja
n 
20
06
Chapitre 2 :Etude d'un système de conversion autonome :la machine asynchrone auto-excitée 
Vs
c 
(V
)
Temps (s)  
Figure 2-18 : Simulation d'une déconnexion de capacité avec maintien de la tension 
 
III.2.2 Influence du déséquilibre de capacités 
 
 Dans le but de montrer l'influence du déséquilibre des capacités sur le courant 
magnétisant IM, la Figure 2-19 montre le processus d'auto-amorçage lorsque la machine est 
entraînée à 3000 tr/min et est connectée sur une charge résistive équilibrée. Sur la partie (a), 
les capacités sont équilibrées (3x36,5 µF) et la valeur du courant magnétisant reste constante 
en régime permanent. En revanche, lorsqu'un déséquilibre est créé sur les capacités (Ca=42,5 
µF, Cb=36,5 µF, Cc=30,5 µF) des ondulations, dont la fréquence est double de celle de la 
tension statorique, apparaissent nettement sur le courant magnétisant autour de sa valeur 
moyenne durant le régime permanent. Ceci nuit au fonctionnement global du système puisque 
ces ondulations peuvent être responsables d'oscillations de couple de la machine et peuvent 
générer des perturbations sur l'ensemble des charges connectées à la machine. 
 
 
(a)                                                                        (b) 
Figure 2-19 : Influence du déséquilibre de capacités sur le courant magnétisant 
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Chapitre 2 :Etude d'un système de conversion autonome :la machine asynchrone auto-excitée 
 Ces ondulations sont plus évidentes si l'on observe l'allure de la composante du courant 
statorique instantané de l'axe β en fonction de la composante d'axe α dans les deux modes de 
fonctionnement : capacités équilibrées ou déséquilibrées (Figure 2-20). L'allure de la courbe 
passe d'un cercle à une ellipse caractéristique du mode déséquilibré. 
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Figure 2-20 : Evolution du vecteur courant statorique en régime équilibré et déséquilibré 
 
III.2.3 Influence du déséquilibre ou de la déconnexion d'une des trois charges 
 
 Le bilan des performances de la machine asynchrone auto-excitée se complète par 
l'analyse du déséquilibre de charge. Nous réalisons alors un essai où la machine est entraînée 
à 3000 tr/min. L'auto-amorçage ayant déjà eu lieu à vide, une charge résistive déséquilibrée 
(Ra=Rb=170 Ω ; Rc=250  Ω) est connectée. Les trois capacités d'auto-excitation sont fixées à 
33 µF. La Figure 2-22 montre les tensions statoriques des phases a et c obtenues suite à ce 
déséquilibre. 
100 V
1 s
ac
 
Figure 2-21 : Tensions statoriques a et c lors d'un déséquilibre de charge 
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Chapitre 2 :Etude d'un système de conversion autonome :la machine asynchrone auto-excitée 
 Nous pouvons constater que l'impact est négligeable sur l'amplitude des tensions. Si 
l'une des trois charges ou l'ensemble devient trop important (réduction importante de la valeur 
des résistances) la machine se désamorce et il existe alors un risque important de 
démagnétisation. 
 La déconnexion soudaine d'une des trois charges n'a également que peu d'effets sur les 
amplitudes des tensions statoriques. L'amplitude de la tension augmente légèrement après un 
régime transitoire de 500 ms. Là encore, la similitude des résultats de simulation et 
expérimentaux montre la validité du modèle de la machine asynchrone auto-excitée en régime 
déséquilibré (Figure 2-22). Notons qu'ici la variation de tension est relativement faible car la 
valeurs des capacités d'excitation choisies (33 µF) est élevée par rapport à la capacité 
minimale nécessaire à l'amorçage. Conformément au réseau de caractéristiques de la Figure 
2-15, des valeurs de capacités plus faibles entraîneront une variation de tension plus 
importante voire un désamorçage de la machine. 
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(a simulation)                                                     (b expérimental) 
Figure 2-22 : Effet de la déconnexion brusque d'une des trois charges sur la tension statorique 
 
IV - Conclusion 
 
 Ce chapitre a permis de dresser un bilan des performances de la machine asynchrone 
auto-excitée en fonctionnement génératrice autonome. Afin de pouvoir mener cette étude, 
nous avons développé un outil permettant de simuler le comportement de cette machine 
connectée à sa charge, équilibrée ou non, constituée des capacités d'auto-excitation et des 
récepteurs passifs triphasés. Malgré un développement analytique complexe, cet outil s'est 
révélé performant dans les résultats qu'ils nous a fournis tant par la similitude de ceux-ci avec 
les essais expérimentaux que par sa simplicité de mise en œuvre (indépendance du modèle de 
la machine par rapport au modèle de la charge) et le faible temps de calcul qu'il demande. La 
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principale source d'écarts reste la précision de l'identification de la caractéristique de 
magnétisation. 
 L'utilisation de la machine asynchrone auto-excitée dans un système éolien doit prendre 
en considération les limites de fonctionnement observées. Celles-ci concernent notamment les 
variations des tensions et de la fréquence lors des impacts de charge et des éventuels écarts de 
vitesse dus à l'imprécision du dispositif d'orientation des pales de l'éolienne. Les risques de 
démagnétisation en cas de surcharge de la machine sont également à prendre en compte car ils 
nécessitent une intervention externe ou une phase de fonctionnement spécifique afin de 
remagnétiser la machine. 
 Le principe de la machine asynchrone auto-excitée peut cependant être amélioré grâce à 
un dispositif d'électronique de puissance. Toutefois, l’avantage de la simplicité est alors perdu 
et il semble préférable de se tourner vers une autre structure. 
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Chapitre 3 : Etude et mise au point d'un simulateur 
physique d'aérogénérateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : Ce chapitre montre les étapes de la réalisation d'un simulateur 
physique de turbine éolienne. Les variations du vent sont d'abord reconstruites 
grâce à sa décomposition spectrale. Elles sont ensuite appliquées à un modèle 
de turbine éolienne de 10 kW dont les variations de vitesse ainsi obtenues sont 
appliquées en référence à une machine à courant continu. (Cette M.C.C. est 
contrôlée en vitesse grâce à une commande robuste de type LQ). Le simulateur 
est testé avec un modèle de machine à courant continu puis validé sur une 
machine réelle du laboratoire de 10 kW. L'intérêt de cette étude est de pouvoir 
disposer d'un simulateur physique "universel" auquel nous pouvons accoupler 
différentes génératrices électriques de façon à tester leur intégration et leur 
efficacité dans un système éolien et sur un réseau électrique. 
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Notations utilisées dans le chapitre 
 
iA  : Amplitude des composantes spectrales de la décomposition de Van der Hoven 
iS : Puissance des composantes spectrales de la décomposition de Van der Hoven 
iω  : Pulsation discrète 
iϕ  : Phase discrète des amplitudes  iA
( )v t  : Evolution temporelle de la vitesse du vent 
mV  : Composante lente de  ( )v t
tV  : Composante rapide de  ( )v t
TC  : Coefficient de couple 
TJ  : Inertie totale de l'éolienne et de sa génératrice 
Tf  : Coefficient de frottements visqueux de l'éolienne et de sa génératrice 
,eR Ra
a
e
c
f
 : Résistances d'inducteur et d'induit de la machine à courant continu 
,e aL L  : Inductances d'inducteur et d'induit de la machine à courant continu 
Ω  : Vitesse de rotation de la machine à courant continu 
,e ai i  : Courant d'inducteur et d'induit de la machine à courant continu 
,eV U  : Tension d'alimentation de l'inducteur et de l'induit 
mccJ  : Inertie de la machine à courant continu 
mccf  : Coefficient de frottements visqueux de la machine à courant continu 
rΓ  : Couple résistant imposé à la machine à courant continu 
eΦ  : Flux d'excitation de la machine à courant continu 
,cK K  : Constante de couple et de fem de la machine à courant continu 
emΓ  : Couple électromagnétique 
p  : Variable de Laplace 
J  : Critère quadratique à minimiser pour la commande LQG 
,cQ R  : Matrices de pondération permettant le réglage de la loi de commande LQG 
K  :  Gain du retour d’état de la commande LQG 
,fQ R  : Variances des bruits d’état et de mesure 
L  : Gain du filtre de Kalman 
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I - Introduction 
L 
 
'entraînement d'une machine électrique par un système éolien constitue une chaîne de 
conversion complexe dans laquelle le couple mécanique présent sur l'arbre de 
transmission dépend uniquement de la vitesse du vent et de l'éventuelle présence d'un 
dispositif d'orientation des pales. Le vent étant par nature imprévisible et présentant des 
variations importantes, le couple résultant présente des ondulations dont il est nécessaire de 
tenir compte dans l'étude de la génération d'électricité par éolienne. 
 Ce chapitre est un préalable à l'étude de machines fonctionnant à vitesse variable. Il 
présente la synthèse de la commande d'une machine à courant continu en vue de reproduire le 
comportement d'une éolienne à vitesse variable. A partir d'une reproduction des variations du 
vent suivant la caractéristique de Van der Hoven, un modèle simple d'une éolienne de 10 kW 
est établi en utilisant les équations classiques du Chapitre 1. Le couple ainsi généré est 
appliqué en référence à la machine à courant continu accouplée à la génératrice asynchrone 
(Figure 3-1). 
 
 
Figure 3-1 : Génératrice asynchrone de 7,5 kW couplée à un moteur à courant continu de 10 kW 
 
II - Modélisation mathématique du système de conversion 
d'énergie éolienne 
II.1 Reproduction des variations du vent 
 
 Les travaux de C. Nichita et Al. [40] ont montré que les variations du vent pouvaient 
être reproduites à partir de la densité spectrale établie par le météorologue I. Van der Hoven 
[42]. Ce modèle considère la composante de turbulence du vent (dissociée de la composante 
lente) comme un processus aléatoire stationnaire. Il présente la variation du carré de la vitesse 
du vent en fonction de la période d'observation de celle-ci. La vitesse moyenne du vent est 
mesurée sur une échelle de temps variant de 5 jours à 2 secondes. La reproduction de la 
caractéristique de Van der Hoven est présentée sur la Figure 3-2. La discrétisation de cette 
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courbe en pulsations ωi avec la puissance correspondante Si permet d'extraire l'amplitude Ai 
de chaque composante spectrale associée à ces pulsations : 
 
2=Ai π Si  (3.1) 
 
Figure 3-2 : Reproduction de la caractéristique spectrale de Van der Hoven 
 
 La variation v(t) de la vitesse du vent est alors écrite en utilisant la somme des 
harmoniques correspondant à chaque pulsation ωi avec une phase ϕi déterminée de façon 
aléatoire : 
 
( ) cos( )
1
N
v t A ti ii
ω ϕ= ∑
= i
+  (3.2) 
 
Avec N: nombre de valeurs discrètes utilisées pour l'échantillonnage. 
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V m
V t
 
Figure 3-3 : Composante lente et composante de turbulence de la vitesse du vent 
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 La vitesse de vent fait apparaître deux composantes : une composante lente 
correspondant à la vitesse moyenne du vent (Vm) et une composante rapide dite de turbulence 
(Vt) venant se superposer à cette vitesse moyenne. L'évolution des deux composantes sur 
1000 secondes, une fois séparées, sont représentées sur la Figure 3-3. 
 
 On constate aisément que quelle que soit la valeur de la vitesse moyenne du vent 
(caractérisée par la composante lente), la composante de turbulence possède les mêmes 
propriétés statistiques. En réalité, des campagnes de mesure ont démontré que l'importance de 
turbulences était liée à l'amplitude de la valeur moyenne [40]. Pour intégrer cette dépendance 
dans notre modélisation, un traitement numérique consistant à corriger la composante de 
turbulence en fonction de la valeur moyenne à l'aide d'un filtre a été introduit (Figure 3-4). 
 
Composante
lente
Vm
Ajustement
d’amplitude
Filtrage Vent
+
+
Composante
de turbulence
Vt  
Figure 3-4 : Synoptique de reconstruction du vent 
 
II.2 Modélisation de la turbine 
 
 Dans le cadre des études menés sur les systèmes éoliens, nous avons été amené à 
développer un banc d'essai expérimental dont le description détaillée est présentée en annexe. 
La photo de la Figure 3-1 représente la partie électrotechnique de ce banc constituée d'une 
machine asynchrone de 7,5 kW couplée à une machine à courant continu de 10 kW. Nous 
avons donc choisi de modéliser une éolienne de 10 kW pour notre simulateur. C'est un modèle 
tripale dont la longueur d'une pale est de 3 m et le rapport du multiplicateur de vitesse est de 
5,4. L'évolution du coefficient de puissance est une donnée spécifique à chaque éolienne. 
Dans notre cas, son évolution en fonction de λ est basée sur l’observation de données de 
plusieurs petites éoliennes de quelques kW. Suite à ces observations, nous avons alors fixé sa 
valeur maximale à 0,495 et ses variations sont modélisées par l'approximation polynomiale 
suivante : 
 
-5 5 -4 4 -3 3 -3 2 -2C =7,9563.10 . -17,375.10 . +9,86.10 . -9,4.10 . +6,38.10 . +0.001p λ λ λ λ λ  (3.3) 
La caractéristique correspondant à ce polynôme est donnée sur la Figure 3-5. 
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 Connaissant les caractéristiques de l'éolienne ci-dessus et le coefficient de puissance, la 
puissance mécanique disponible sur l'arbre de transmission peut être calculée selon la relation: 
 
1 2 3( )
2
P C R Vm p λ ρπ=  (3.4) 
 
Vitesse relative
C
oe
ffi
ci
en
t d
e 
pu
is
sa
nc
e 
C
p
 
Figure 3-5 : Evolution du coefficient de puissance de l'éolienne (angle de calage fixe) 
 
Où  ρ est la densité de l'air égale à 1,225 kg.m-3. Le couple ΓT produit par cette éolienne est 
alors déduit : 
 
1 2 3( )
2
m
T
P C Rp λ ρπΓ = =Ω Ω V  (3.5) 
 
 En introduisant le terme 
( )
( )
Cp
T
λ
λ λ=C  appelé coefficient de couple, on obtient la 
relation suivante : 
 
1 3 2( )
2T
C RT λ ρπΓ = V  (3.6) 
 
La Figure 3-6 montre le synoptique global du modèle de l'éolienne [43]…[45] 
Cp
1R
V
λ Ω=
1 3 2
2
Cp R VT π ρ λΓ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
V
Couple mécanique
produit par la turbine
Coefficient de
puissance de la turbine
Cp mΓ 1
T TJ s f+
1
K
1Ω 2refΩ
-
Equation
mécanique
Multiplicateur
de vitesse
rΓ  
Figure 3-6 : Génération d'une vitesse de référence à partir du modèle de l'éolienne 
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II.3 Commande LQ de la machine à courant continu 
II.3.1 Modèle de la machine à courant continu 
 
 Le modèle électrique de la machine à courant continu à excitation séparée est donné sur 
la Figure 3-7. 
 
ie iaRe
Le
Ra
La
LmieΩ
ΩVe Ua
Inducteur Induit
 
Figure 3-7 : Modèle électrique de la machine à courant continu à excitation séparée 
 
 Les équations électriques de la machine sont : 
 
e
e e e e
diV R i L
dt
= + : pour l'excitation (bobinage inducteur) (3.7) 
 
N
a
a a a a m e
forcecontre électromotrice
diU R i L L i
dt −
= + + Ω : pour l'induit (3.8) 
 
L'équation mécanique : 
 
mcc m e a mcc r
dJ L i i f
dt
Ω = − Ω + Γ
e
 (3.9) 
 
Dans notre cas, la machine est à excitation séparée, le flux créé par le bobinage inducteur est 
donc constant, on a alors : 
 
Φ = =e m eL i K  (3.10) 
 
Les équations (3.7) à (3.9) sont ainsi simplifiées et le modèle physique peut être exprimé dans 
l'espace d'état sous la forme [46] : 
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[ ][ ] [ ] [ ]X A X B U D•  = + +   W  (3.11) 
 
Avec : 
1 0
[ ] [ ] ; [ ] ; [ ] ; [ ] ; [ ] ; [ ]1
0
 − −          = Ω = = = = =   − −         
a e
a at
aa a r
e mcc
mcc
mcc mcc
R K
L L
LX i A B U U D W
K f
J
J J
Γ  
 
La machine à courant continu que nous allons commander est une machine Leroy-Somer de  
10 kW, 400 V, 1500 tr/min. Les données constructeurs et les méthodes d'identification 
détaillées en annexe 2 nous ont permis d'obtenir les paramètres de cette machine : 
 
Ra=1,5 Ω ; La=0,047 H ; Jmcc=0,042 kg.m² ; f=0,017 N.m.s-1 ; Ke=2,2 
 
II.3.2 Stratégie de commande de la machine à courant continu 
 
 En raison de l'absence de capteur incrémental sur le banc lors de la synthèse de la 
commande, celle-ci est réalisée sans mesure de la vitesse. La seule grandeur mesurée est le 
courant d'induit de la machine. Cette restriction ainsi que la simplicité du système à 
commander nous ont conduit à choisir une commande de type LQG qui est, de plus, très 
robuste par rapport aux variations de paramètres. Le modèle d'état de l'équation (3.11) est mis 
sous forme d'un schéma bloc présenté sur la Figure 3-8. 
 
1
a aL p R+
1
mccpJ
mccf
eK
eK
- -IaUa Ω
y-
-
Ω2ref
e
Γem
Γr
 
Figure 3-8 : Schéma bloc du modèle de la MCC 
 
 Le modèle physique de la MCC est entouré en pointillés. Le couple résistant est 
considéré comme une perturbation constante. La variable Ω2ref provient du modèle de turbine 
représenté sur la Figure 3-6. Elle représente la vitesse de rotation de référence à laquelle on 
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souhaite asservir la vitesse de rotation de la machine. La variable "e" représente l'écart entre la 
consigne de vitesse et la vitesse effective. L'objectif de la commande à réaliser est d'asservir la 
vitesse en dépit du couple résistant et ce au moyen de la mesure unique du courant d'induit. 
  Afin de synthétiser la loi de commande permettant de réaliser ces objectifs, nous 
incluons au modèle de la machine un modèle permettant de décrire le comportement des 
signaux extérieurs au système (exosignaux) à savoir le couple résistant et la consigne de 
vitesse. Le nouveau vecteur d'état Xo à considérer est alors constitué des états physiques de la 
machine augmenté des états des exosignaux. On peut alors envisager de calculer un retour 
d'état observé. Le modèle de commande considéré s'écrit alors : 
 
[ ]
11 12 1
0 0
21 22 2
1 2 0
0
a
e e
y
A A B
X X
A A B
e C C X
y C X
•    = +        =  =  
U
 (3.12) 
 
Avec :       N
1 2
0
t
t
a ref r a r
X X
X i y i
   = Ω Ω Γ = Ω  	

ef   (3.13) 
 
[ ]11 12 21 22
0
0
10 0 0 0
0 0 0 0
a e
a a
c mcc
mcc mcc mcc
R K
L L
K fA A A
J J J
 − −         = − = − = =            
[ ]0A  (3.14) 
 
[ ] [ ] [ ]1 2 1 2
1
0 0 0 1 1
0
a
e e
L
B B C C
   = = = = −     
0

 (3.15) 
 
1 0 0 0
0 0 1 0y
C  =    (3.16) 
 
 Le système est ainsi mis sous forme d'un problème standard, la seconde étape consiste à 
déterminer la commande asymptotique Ua, c'est à dire la tension d'alimentation de la machine 
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à courant continu permettant d'obtenir la vitesse de référence. Celle-ci s'obtient par résolution 
des équations de rejet asymptotique : 
 
11 22 1 12
1 2
a a a
e a e
A T T A B G A
C T C
− + = =
 (3.17) 
 
 Nous obtenons alors les paramètres Ta (trajectoire asymptotique) et Ga (gain 
asymptotique): 
 
1
( )
1 0
mcc
a mcc c e a
c ca a
c c
f
R f K K RK KT G
K K
 − −  + = = −    −  
− 
V
 (3.18) 
 
 Le système standard et alors réduit à sa partie commandable ξ1 qui correspond aux 
écarts des variables d'état X1 par rapport à leur trajectoire asymptotique (-TaX2). Le système 
devient alors : 
 
11 1 1
1 1e
A B
e C
ξ ξ
ξ
• = + =
 (3.19) 
 
Avec : 
1 1
2 2
1mcc
a refa ref
c ca
rref
refa
r
fiU U V
K KX T
et
U G
X
ξ
ξ
  − Ω − Γ= + Ω   = + =    ΓΩ      Ω − Ω= −    Γ   =
r

)dt
 (3.20) 
 
 La dernière étape consiste enfin à déterminer le retour d'état v=-G1ξ1 stabilisant et 
minimisant le critère quadratique : 
 
1 1
0
( t tc cJ Q V R Vξ ξ
∞
= +∫  (3.21) 
 
Où Qc et Rc sont des matrices de pondérations qui permettent le réglage de la loi de 
commande. Ce réglage est basé sur une normalisation au grammien transitoire de Qc et Rc 
[47]. 
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11 11
1
1 1
0
1
c
t
T
A t At
c c cR Q T e B B e
− = =   ∫ dt
t

)
=
 (3.22) 
 
Le gain de retour d'état K s'obtient après résolution de l'équation de Riccati : 
 
1
11 11 1 10 0
t t
c cP P tel que A P PA Q PB R B P
−∃ = > + + − =  
1
1
t
cK R B P
−=  
 
Après reconstitution de la loi de commande (U=V+Ua) on en déduit l'expression du gain et de 
la loi de commande : 
 
[ ]
a
a a
ref
r
i
U K KT G
  Ω= − + Ω Γ  
 (3.23) 
 
 Il reste maintenant à déterminer l’observateur d’états  du modèle standard (M) 
suivant la méthode de Kalman. La structure de l’observateur est la forme classique d’un 
observateur de Luenberger donnée par : 
(Mˆ
 
 
[ ]ˆ ˆ( )ˆ( ) :
ˆ
y
m
u
X A LC X B L
yM
y X
  = − +    =
 
 (3.24) 
 
 
Le gain de l’injection de sortie (L) se déduit après résolution de l’équation de Riccati associée 
au problème d’observation : 
 
1 0t tf y fQ tel que AQ QA Q QC R C Q
−∃ + + −  (3.25) 
 
1t
y fL QC R
−=  (3.26) 
 
Le gain L ainsi calculé garantit le minimum de variance de l'erreur de reconstruction vis à vis 
de la variance des bruits d'état et de mesure (Qf et Rf). Ces matrices sont normalisés à partir 
du grammien transitoire d'observabilité : 
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1
0
f
t
T
A t t At
f f fR I Q T e C Ce dt
− = =    ∫   (3.27) 
 
 Le schéma-bloc du système avec son observateur et le gain du retour d'état est présenté 
sur la Figure 3-9. 
 
1
a aL p R+
1
mccpJ
mccf
cK
eK
- -IaUa Ω
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Ωref
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IaGain du
retour d’état
[K   Kta+Ga]
Iaobs
Ωobs
Ωrefobs
Γem
Γr
Γrobs  
Figure 3-9 : Système commandé avec observateur et gain du retour d'état 
 
III - Mise en œuvre et résultats du simulateur 
 
 
Figure 3-10 : Schéma synoptique du simulateur 
 
 Dans un premier temps, l'ensemble du simulateur est testé à l'aide du logiciel Matlab-
Simulink. La référence de vitesse générée par le modèle de la turbine établi au § II.2 est 
appliquée au modèle de la machine à courant continu et de son régulateur synthétisé 
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précédemment. La deuxième étape consiste à remplacer le modèle de la machine par une 
machine réelle de 10 kW interfacée avec Matlab par l'intermédiaire d'une carte munie d'un 
processeur de traitement de signal. Dans ces deux essais, le modèle de l'éolienne est laissée 
libre puisque qu'aucun couple résistant (Γr sur la Figure 3-6) ne vient perturber son 
fonctionnement. Le schéma synoptique du fonctionnement général du dispositif est présenté 
sur la Figure 3-10 où Γr représente le couple résistant imposé par la génératrice entraînée. 
 
III.1 Résultats des modèles de la turbine et de la machine à courant 
continu 
  
 Les simulations présentent le fonctionnement de l'éolienne dans l'hypothèse où celle-ci 
est complètement libre, ce qui correspond à un fonctionnement ou aucun dispositif de freinage 
n'est actif et où la génératrice ne débite pas de puissance. Le schéma simulink utilisé pour la 
simulation est représenté sur la Figure 3-11. La vitesse de référence est écrêtée à 1800 tr/min, 
de façon à ce que le régulateur ne voie pas une vitesse de référence trop élevée par rapport à 
ce que peut atteindre la MCC à vide. La tension de référence générée par le régulateur est 
limitée à 400 V (tension nominale de la MCC). 
 
 
Figure 3-11 : Schéma de simulation du modèle de turbine associé à la MCC 
 
 La Figure 3-12 représente l'allure de la vitesse du vent reconstruite à partir de la 
caractéristique spectrale de Van der Hoven. Elle montre également la vitesse de référence (en 
trait grisé) générée par la turbine à laquelle nous avons appliqué ces variations de vent. La 
turbine étant libre de tout couple résistant, les variations de vitesse de rotation suivent 
directement les variations du vent. La vitesse réelle de la machine à courant continu est 
également représentée en trait noir sur le même graphe que la référence. Ces deux courbes 
sont pratiquement confondues ce qui montre l'efficacité du régulateur en terme de poursuite 
de trajectoire. 
 Un zoom sur les caractéristiques de Ωref et Ω (Figure 3-13) permet de d'observer la 
faible erreur entre la référence et la mesure. Nous n'avons pas représenté le signal  Ωˆ
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représentant la reconstruction de la vitesse par l'observateur de Kalman car celle-ci est 
confondue avec la vitesse mesurée. 
Temps (s)
Vvent m/s
Ωref tr/min Ω tr/min
160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
0
5
10
15
20
160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
 
Figure 3-12 : Vitesse du vent, vitesse de rotation de référence et vitesse effective de la MCC 
  
Temps (s)
Ω ref tr/min Ω  tr/min
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
 
Figure 3-13 : Consigne de vitesse et vitesse réelle mesurée. 
 
 Nous avons également présenté, sur la Figure 3-14, le courant dans l'induit de la MCC, 
ainsi que la tension à ses bornes en corrélation avec les variations de la vitesse de vent. En 
simulation, le modèle du hacheur n'est pas pris en compte, par conséquent, c'est la consigne 
de tension sortant du régulateur LQ qui est directement appliquée au modèle de la machine 
(cette consigne est écrêtée à 400 V, ce qui correspond à la tension nominale de la machine). 
Le signal observé ne fait par conséquent pas apparaître de Modulation de Largeur 
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d'Impulsions. La caractéristique du courant fait apparaître des pics non négligeables (au delà 
de 5A) dus aux régimes transitoires pendant lesquels la vitesse du vent augmente 
brusquement. Dans ce cas, la tension imposée à la machine augmente également entraînant 
ces pointes de courant importantes. Dans le dispositif réel, l'utilisation du simulateur en 
charge nécessitera une surveillance particulière de ce courant et un refroidissement permanent 
de la machine. 
 
Temps (s)
Imcc (A)
Umcc (V)
Vvent (m/s)
160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
0
10
20
160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
-1
0
1
2
3
160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
0
200
400
 
Figure 3-14 : Vitesse du vent, courant et tension de la MCC 
 
III.2 Résultats expérimentaux : modèle de la turbine associé à une 
MCC réelle 
 
 Le modèle de la turbine et le régulateur LQ ont été implanté sur une carte DSP (modèle 
DS1103 du fabricant DSPACE). Ce dispositif nous a permis d'appliquer la référence de 
vitesse générée par le modèle de la turbine sur une machine réelle de 10 kW. 
 
III.2.1 Dispositif expérimental 
 
 Le dispositif est présenté sur la Figure 3-15. L'essai est basé sur la machine à courant 
continu de 10 kW décrite au § II.3.1. L'interfacage logiciel/matériel est réalisé par la carte 
DS110. Cette carte est gérée par un processeur PowerPC 604e cadencé à 400 MHz. Elle 
possède également un processeur esclave de traitement du signal TMS320F240. Ses capacités 
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Chapitre 3 : Etude et mise au point d'un simulateur physique d'aérogénérateur 
sont très étendues puisqu'elle possède 20 entrées analogiques (dont 16 multiplexées) et 8 
sorties. 
  
Figure 3-15 : Dispositif expérimental 
 
Six entrées pour codeurs incrémentaux et 4 voies d'entrées/sorties numériques sur 8 bits sont 
également disponibles. Le processeur esclave quant à lui est capable de générer une MLI 
triphasée, quatre MLI monophasées indépendantes et une MLI vectorielle. Il possède 
également 4 entrées de capture et 2 convertisseurs analogique/numérique basse résolution et 
une entrée/sortie numérique de 18 bits. La vitesse de référence générée par le modèle de la 
turbine est appliquée au régulateur LQ. La tension d'alimentation de la MCC est alors générée 
par ce régulateur et le rapport cyclique nécessaire au hacheur dévolteur est calculée en 
fonction de cette tension et de la valeur de la tension E d'alimentation du hacheur. Ce rapport 
cyclique est alors appliqué à une des quatre MLI monophasées indépendantes de la DS1103. 
Il en résulte un signal de commande MLI disponible sur le boîtier d'interfaçage des 
entrées/sorties. Afin d'adapter ce signal et de l'isoler galvaniquement par rapport à la grille de 
l'IGBT du hacheur, nous avons réalisé une carte d'interface dont le schéma est donné en 
annexe 4. 
 La mesure du courant de la MCC est réalisée à l'aide d'un capteur de courant LEM LA-
25 NP. Celui-ci génère une tension de faible amplitude qui est l'image du courant mesuré. 
Cette tension est appliquée à une entrée ADC (analogic to digital converter) du boîtier 
d'entrées/sorties. Le programme MATLAB peut alors utiliser la mesure du courant nécessaire 
au régulateur LQ et au filtre de Kalman.  
 
III.2.2 Résultats expérimentaux 
 
 Le profil de vent appliqué au modèle de la turbine est identique à celui utilisé 
précédemment dans les simulations (Figure 3-16). L'interface logicielle DSPACE control-
- 81 - 
te
l-0
00
11
38
3,
 v
er
sio
n 
1 
- 1
4 
Ja
n 
20
06
Chapitre 3 : Etude et mise au point d'un simulateur physique d'aérogénérateur 
desk est utilisée pour visualiser les signaux mesurés et observés. Afin de comparer la 
reconstruction de la vitesse élaborée à l'aide du filtre de Kalman et la vitesse réelle, un codeur 
incrémental est installé en bout d'arbre et connectée à une des six entrée de la carte DS1103, 
l'interfaçage avec Matlab permet alors une lecture directe de cette vitesse. 
 
 
 
Figure 3-16 : Vitesse de vent appliquée au modèle de la turbine 
 
Les Figure 3-17 et Figure 3-18 montrent respectivement la vitesse de référence imposée par le 
simulateur et la vitesse de rotation de la machine à courant continu relevée à l'aide d'un codeur 
incrémental placé en bout d'arbre. Ces figures montrent que le bon fonctionnement de la 
commande LQ lorsque le modèle de la MCC est remplacé par la machine expérimentale. 
Contrairement aux simulations, du paragraphe précédent, il n'y a pas d'écrêtage de la vitesse 
de référence générée par le modèle de turbine, ce qui explique les pointes de celle-ci au delà 
de 2000 tr/min sur la Figure 3-17. On notera alors que lorsque cette consigne de vitesse 
devient trop élevée, le régulateur LQ impose à la MCC la tension maximale. La machine 
atteint alors sa vitesse limite caractérisée par les saturations à 1650 tr/min de la Figure 3-18. 
 
 
 
Figure 3-17 : Vitesse de référence générée par le simulateur 
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Figure 3-18 : Relevé expérimental de la vitesse de rotation 
 
Les écrêtages observées sur le profil de la vitesse de la Figure 3-18 sont dues à une consigne 
de vitesse trop élevée. Le hacheur placé en amont de la MCC reçoit alors un rapport cyclique 
unitaire entraînant l'alimentation de la MCC sous sa tension nominale. La vitesse relevée 
correpond alors à la vitesse maximale que peut atteindre la MCC à vide soit environ 1650 
tr/min. 
 
 Le relevé expérimental du courant de la Figure 3-19, montre une valeur moyenne 
relativement faible puisque la machine est à vide, avec toutefois des impulsions importantes 
pouvant dépasser les 5 ampères et correspondant aux brusques variations de vent.  
 
 L'observation des formes d'ondes du courant et de la tension dans la MCC sur 200 µs 
(Figure 3-20) montre la MLI imposée à la MCC ainsi que les impulsions de courant à chaque 
commutation de l'IGBT du hacheur. Ces impulsions ne sont pas visibles sur la Figure 3-19 car 
leur très faible durée ne permet pas au convertisseur analogique numérique de la carte D-
space de les relever. Dans ces conditions, l'utilisation du dispositif pendant un temps prolongé 
nous a permis de constater un échauffement important de la machine du à ces nombreuse 
pointes de courant. La ventilation du système est alors indispensable, qui plus est lorsque la 
machine est utilisée en charge. 
 
 
Figure 3-19 : Relevé expérimental du courant dans la MCC 
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5 A/div
500 V/div
 
Figure 3-20 : Formes d'onde de la tension et du courant dans la MCC 
 
IV - Conclusion 
 
 Ce chapitre nous a permis de décrire les étapes de modélisation d'une turbine éolienne 
dans le but d'entraîner une machine à courant continu destinée à reproduire les variations de 
vitesse d'une éolienne. Dans un premier temps, nous avons établi un modèle permettant de 
reproduire des variations de la vitesse du vent en se basant sur un échantillonnage de la 
densité spectrale de puissance de vitesses mesurées sur un site. Ces variations de vent sont 
ensuite appliquées à un modèle de turbine de 10 kW utilisant les équations de base donnant le 
couple éolien en fonction de la densité de l'air, du coefficient de puissance de l'éolienne de la 
vitesse du vent et de la longueur d'une pale. La vitesse de rotation de l'éolienne, calculée en 
fonction de l'inertie et du coefficient de frottements visqueux, est alors imposée comme 
référence à une machine à courant continu de 10 kW.  
 
 Des relevés ont été effectués avec un modèle de MCC d'une part et avec une machine 
réelle faisant partie du banc d'essai réalisé au laboratoire. Les résultats ont montré une bonne 
corrélation entre théorie et pratique du point de vue du comportement de la MCC et du 
courant qu'elle absorbe. On note des amplitudes plus élevées en pratique en ce qui concerne 
les pointes de courant relatant les rafales de vent. Ces différences peuvent s'expliquer par les 
imprécisions des paramètres de la MCC utilisés pour le calcul du régulateur LQG qui 
diffèrent des paramètres réels ainsi que par la fréquence d'échantillonnage des convertisseurs 
analogique/numérique de la carte DSPACE. De plus, le hacheur dévolteur, présent dans le 
dispositif expérimental n'est pas pris en compte dans les simulations. 
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 Le suivi de la consigne de vitesse en simulation et en pratique montre l'efficacité de la 
commande LQ utilisée pour la commande de la MCC. 
 Ce dispositif étant réalisé, il va permettre de placer les génératrices accouplée à la MCC 
dans des conditions proches de la réalité notamment en ce qui concerne le fonctionnement à 
vitesse variable. Les chapitres suivants sont consacrés à l'étude de la Machine Asynchrone à 
Double Alimentation fonctionnant en génératrice à vitesse variable. 
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Chapitre 4 : Modélisation et stratégie de commande 
de la machine asynchrone à double alimentation 
 
 
 
 
 
 
Résumé : Ce chapitre permet d'introduire les concepts électrotechniques liés à 
la machine asynchrone fonctionnant en génératrice. Il présente les applications 
courantes de cette machine ainsi que les stratégies de contrôle et les grandeurs 
de commande utilisées pour la faire fonctionner en génératrice. Dans un 
deuxième temps, la modélisation de la machine est établie dans un repère 
diphasé de façon à mettre en évidence les relations entre les grandeurs 
statoriques et rotoriques. Ces relations vont permettre d'agir sur les signaux 
rotoriques en vue de contrôler l'échange de puissance active et réactive entre le 
stator de la machine et le réseau. 
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Chapitre 4 : Modélisation et stratégie de commande de la machine asynchrone à double alimentation 
Notations utilisées dans le chapitre 
 
 
resP  : Puissance électrique transitant entre le réseau et la MADA 
mecP  : Puissance mécanique fournie ou reçue par la MADA 
rP  : Puissance électrique fournie ou reçue par le rotor de la MADA 
sP  : Puissance électrique fournie ou reçue par le stator de la MADA 
1ref
Ω  : Vitesse de référence du rotor éolien 
m
aΓ  : Couple aérodynamique estimé 
optλ  : Rapport d’avance optimal de l’éolienne 
,
,
d q d qs r
V V
,
,
,
r
 : Tensions statoriques et rotoriques diphasées de la MADA dans un repère tournant 
,
,
d q d qs r
I I  : Courants statoriques et rotoriques diphasés de la MADA dans un repère tournant 
,
,
d q d qs r
ψ ψ  : Flux statoriques et rotoriques diphasés de la MADA dans un repère tournant 
,sR R  : Résistance d'une phase statorique et rotorique de la MADA 
M  : Inductance magnétisante de la MADA 
,s rL L  : Inductances cycliques statorique et rotorique de la MADA 
p  : Nombre de paires de pôles de la MADA 
,P Q  : Puissances active et réactive statoriques de la MADA 
sω  : Pulsation des grandeurs électriques statoriques 
sV  : Module du vecteur tension statorique 
g  : Glissement de la MADA 
sθ  : Angle électrique relatif à la pulsation statorique ω  s
rθ  : Angle électrique des grandeurs du bobinage rotorique 
mθ  : Angle mécanique du rotor de la MADA 
1θ  : Angle de rotation des grandeurs diphasées statoriques 
2θ  : Angle de rotation des grandeurs diphasées rotoriques 
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I - Introduction 
N
 
ous avons vu au chapitre 1 que la machine asynchrone à cage d'écureuil, par ses qualités 
de robustesse, de coût et de simplicité, semble bien adaptée à l'utilisation dans un 
système éolien. Lorsqu'elle est directement connectée au réseau, la vitesse de rotation doit 
rester pratiquement constante de façon à ce que la machine reste proche de la vitesse de 
synchronisme. Cette restriction entraîne une efficacité réduite de l'éolienne aux vitesses de 
vent élevées. Une solution consiste à insérer un convertisseur entre la machine et le réseau. Le 
dispositif peut alors fonctionner à vitesse variable car quelle que soit la vitesse de rotation de 
la machine, la tension est redressée et un onduleur côté réseau est chargé d'assurer la 
cohérence entre la fréquence du réseau et celle délivrée par le dispositif. Toutefois ce 
convertisseur doit être dimensionné pour faire transiter la totalité de la puissance générée par 
la machine. Il doit donc être correctement refroidi et présente un encombrement non 
négligeable surtout dans les cas où il se trouve dans la nacelle de l'éolienne. De plus il peut 
être générateur de perturbations harmoniques importantes. 
 Partant de ce constat, nous avons décidé d'utiliser la machine asynchrone à double 
alimentation (MADA) comme alternative à la machine à cage. Même si la présence de 
contacts glissants et d'un bobinage rotorique la rend moins robuste, la présence d'un 
convertisseur entre le rotor et le réseau permet de contrôler le transfert de puissance entre le 
stator et le réseau. De plus, si la plage de variation de vitesse est limitée à ± 30% autour du 
synchronisme, le convertisseur doit alors être dimensionné pour seulement 30 % de la 
puissance nominale de la machine. L'énergie électrique peut non seulement être produite du 
stator vers le réseau mais également, pour les vitesses supérieures au synchronisme, du rotor 
vers le réseau. 
 
II - Topologie et emploi des machines asynchrones à double 
alimentation 
II.1 Structure des machines asynchrones à double alimentation 
 
ROTOR
Balai
Axe
Bague
 
Figure 4-1 : Structure du stator et des contacts rotoriques de la MADA 
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Chapitre 4 : Modélisation et stratégie de commande de la machine asynchrone à double alimentation 
 La machine asynchrone à double alimentation présente un stator analogue à celui des 
machines triphasées classiques (asynchrone à cage ou synchrone) constitué le plus souvent de 
tôles magnétiques empilées munies d'encoches dans lesquelles viennent s'insérer les 
enroulements. L'originalité de cette machine provient du fait que le rotor n'est plus une cage 
d'écureuil coulée dans les encoches d'un empilement de tôles mais il est constitué de trois 
bobinages connectés en étoile dont les extrémités sont reliées à des bagues conductrices sur 
lesquelles viennent frotter des balais lorsque la machine tourne (Figure 4-1). 
 
 En fonctionnement moteur, le premier intérêt de la machine asynchrone à rotor bobiné à 
été de pouvoir modifier les caractéristiques du bobinage rotorique de la machine, notamment 
en y connectant des rhéostats afin de limiter le courant et d'augmenter le couple durant le 
démarrage, ainsi que de pouvoir augmenter la plage de variation de la vitesse. Plutôt que de 
dissiper l'énergie rotorique dans des résistances, l'adjonction d'un convertisseur entre le 
bobinage rotorique et le réseau permet de renvoyer cette énergie sur le réseau (énergie qui est 
normalement dissipée par effet joule dans les barres si la machine est à cage). Le rendement 
de la machine est ainsi amélioré. C'est le principe de la cascade hyposynchrone (Figure 4-2) 
[48]. 
 
MADA
f
RESEAU
L
Transformateur
U1
U2
Redresseur à diodes Onduleur commandé
VR
V0
 
Figure 4-2 : cascade hyposynchrone 
 
 Nous verrons comment nous pouvons utiliser la "réversibilité" de ce principe afin de 
faire fonctionner la MADA en génératrice à vitesse variable. 
 
 La machine asynchrone à double alimentation est aussi couramment appelée machine 
généralisé car sa structure permet de considérer son comportement physique de façon 
analogue à une machine synchrone à la différence près que le rotor n'est plus une roue polaire 
alimentée en courant continu ou un aimant permanent mais il est constitué d'un bobinage 
triphasé alimenté en alternatif. Ce fonctionnement peut être éventuellement résumé par le 
terme de : "machine synchrone à excitation alternative". La Figure 4-3 représente les 
différents enroulements et les flux présents à l'intérieur des structures d'une machine 
synchrone et d'une MADA [49]. 
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Figure 4-3 : Configuration des enroulements et des flux dans une machine synchrone et dans une 
MADA 
 
 Le vecteur flux Ψ présent dans l'entrefer de la machine est la résultante du flux créé par 
les bobinages statoriques Ψs et du flux rotorique Ψr créé soit par la rotation de la roue polaire 
alimentée en continu soit par l'alimentation alternative des bobinages rotoriques triphasés. La 
principale divergence entre les deux machines est due à l'établissement du flux rotorique. En 
effet, dans une machine synchrone classique, la phase du flux rotorique dépend directement 
de la position mécanique de la roue polaire. Son évolution est donc dépendante de la machine 
elle-même et de la charge qui lui est accouplée et dépendra donc de la constante de temps 
mécanique globale du système. En l'absence d'autopilotage, les performances sont par 
conséquent limitées et des instabilités de fonctionnement peuvent apparaître. 
 
 En remplaçant la roue polaire par un circuit triphasé alimenté en alternatif, l'amplitude 
et la phase du vecteur Ψr sont totalement contrôlable par l'alimentation du circuit. Ainsi, la 
dynamique du flux devient indépendante du système mécanique et dépend uniquement de la 
constante de temps électrique du système. 
 
II.2 Application des machines asynchrones à double alimentation 
 
 La première application importante de la MADA est le fonctionnement moteur sur une 
grande plage de variation de la vitesse. Dans les machines synchrones classiques et 
asynchrones à cage d'écureuil, la vitesse de rotation est directement dépendante de la 
fréquence des courants des bobinages statoriques. La solution classique permettant alors le 
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fonctionnement à vitesse variable consiste à faire varier la fréquence d'alimentation de la 
machine. Ceci est généralement réalisé par l'intermédiaire d'un redresseur puis d'un onduleur 
commandé. Ces deux convertisseurs sont alors dimensionnés pour faire transiter la puissance 
nominale de la machine. L'utilisation d'une MADA permet de réduire la taille de ces 
convertisseurs d'environ 70 % en faisant varier la vitesse par action sur la fréquence 
d'alimentation des enroulements rotoriques [59]. Ce dispositif est par conséquent économique 
et, contrairement à la machine asynchrone à cage, il n'est pas consommateur de puissance 
réactive et peut même être fournisseur. 
  
 La même philosophie peut être appliquée au fonctionnement en génératrice dans lequel 
l'alimentation du circuit rotorique à fréquence variable permet de délivrer une fréquence fixe 
au stator même en cas de variation de vitesse. Ce fonctionnement présente la MADA comme 
une alternative sérieuse aux machines synchrones classiques dans de nombreux systèmes de 
production d'énergie décentralisée : 
 
¾ Génération des réseaux de bord des navires ou des avions [50] 
 
¾ Centrales hydrauliques à débit et vitesse variable 
 
¾ Eoliennes ou turbines marémotrices à vitesse variable 
 
¾ Groupes électrogènes pour lesquels la réduction de vitesse pendant les périodes de 
faible consommation permet de réduire sensiblement la consommation de carburant. 
 
 Une troisième application de la MADA consiste à faire fonctionner celle-ci en moteur à 
vitesse variable à hautes performances avec deux convertisseurs : un au rotor et un au stator 
(Figure 4-4) [51]. 
 
UDC MADA
Réseau Pr
Ps
N
 
Figure 4-4 : MADA fonctionnant en moteur à vitesse variable hautes performances 
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 Ce dispositif permet de faire varier la vitesse de rotation depuis l'arrêt jusqu'à la vitesse 
nominale à couple constant et depuis la vitesse nominale jusqu'à six fois celle-ci à puissance 
constante. Ce mode de fonctionnement présente de nombreux avantages : 
 
¾ La commande vectorielle permet une bonne maîtrise du flux et du couple sur toute la 
plage de variation et confère une dynamique particulièrement élevée. 
 
¾ Le système se prête très bien aux applications nécessitant d'excellentes propriétés de 
freinage puisqu'il suffit d'inverser le sens du champ tournant au rotor. 
 
¾ Les fréquences d'alimentation sont partagées entre les stator et le rotor, limitant ainsi la 
fréquence maximale de sortie requise par chaque convertisseur et les pertes fer de la 
machine. 
 
¾ Les puissances traversant les convertisseurs sont également partagées entre stator et 
rotor évitant ainsi le surdimensionnement de ces convertisseurs. 
  
III - Fonctionnement en génératrice à vitesse variable 
 
 La Figure 4-5 montre les différentes configurations de fonctionnement de la machine 
asynchrone à double alimentation dont le stator est relié directement au réseau et dont le rotor 
est relié au réseau par l'intermédiaire d'un convertisseur (structure Scherbius PWM). PRES est 
la puissance délivrée au réseau ou fournie par le réseau, PS, la puissance transitant par le 
stator, PR, la puissance transitant par le rotor, et PMEC, la puissance mécanique [18].  
 
 Lorsque la machine fonctionne en moteur, la puissance est fournie par le réseau. Si la 
vitesse de rotation est inférieure au synchronisme, "la puissance de glissement" est renvoyée 
sur le réseau, c'est la cascade hyposynchrone. En mode moteur hypersynchrone, une partie de 
la puissance absorbée par le réseau va au rotor et est convertie en puissance mécanique. 
 
 En fonctionnement génératrice, le comportement est  similaire, la puissance fournie à la 
machine par le dispositif qui l'entraîne est une puissance mécanique. En mode hyposynchrone, 
une partie de la puissance transitant par le stator est réabsorbée par le rotor. En mode  
hypersynchrone, la totalité de la puissance mécanique fournie à la machine est transmise au 
réseau aux pertes près. Une partie de cette puissance correspondant à g.PMEC est transmise par 
l'intermédiaire du rotor. 
 
 Pour une utilisation dans un système éolien, les quadrants 3 et 4 sont intéressants. En 
effet si la plage de variation de vitesse ne dépasse pas ± 30% en deçà ou au delà de la vitesse 
- 93 - 
te
l-0
00
11
38
3,
 v
er
sio
n 
1 
- 1
4 
Ja
n 
20
06
Chapitre 4 : Modélisation et stratégie de commande de la machine asynchrone à double alimentation 
de synchronisme (ce qui représente un compromis entre la taille du convertisseur et la plage 
de variation de vitesse), la machine est capable de débiter une puissance allant de 0,7 à 1,3 
fois la puissance nominale. Le convertisseur est alors dimensionné pour faire transiter 
uniquement la puissance de glissement c'est à dire au maximum 0,3 fois la puissance 
nominale de la machine. Il est alors moins volumineux, moins coûteux, nécessite un  système 
de refroidissement moins lourd et génère moins de perturbations que s'il est placé entre le 
réseau et le stator d'une machine à cage. 
 
 
Figure 4-5 : Quadrants de fonctionnement de la machine asynchrone à double alimentation 
 
 A titre de comparaison, la Figure 4-6 montre la caractéristique de production optimale 
pour les deux types de machines (cage d'écureuil avec convertisseur et MADA) dans un 
système éolien. Nous constatons que si la machine à cage est capable de produire de l'énergie 
pour les très faibles vitesses de vent, cette énergie est écrêtée à la puissance nominale lorsque 
la machine atteint une vitesse très légèrement supérieure au synchronisme. La MADA ne 
commence à produire qu'à partir de 1000 tr/min (ce qui correspond à la vitesse de 
synchronisme moins 30%) de façon à ne pas augmenter la taille du convertisseur rotorique. 
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La puissance totale produite par la MADA est la somme des puissance statorique et rotorique. 
Or, jusqu'au synchronisme, la puissance rotorique est négative, la MADA produit donc 
légèrement moins que la machine à cage. En revanche, au-delà du synchronisme, la figure 
montre que la MADA  est capable de produire de l'énergie par l'intermédiaire du rotor jusqu'à 
1900 tr/min (vitesse de synchronisme + 30%) [19], [52], [53]. 
 Dans notre application, nous nous intéresserons au fonctionnement du quadrant n°3 
(fonctionnement génératrice hyposynchrone), de façon à ne traiter le transfert de puissance 
rotorique dans une seule direction (réseau vers rotor). Le convertisseur côté réseau sera donc 
un simple redresseur unidirectionnel. La tension du bus continu est par conséquent fixée et 
nous nous intéressons uniquement au contrôle du convertisseur côté rotorique. L'étude de la 
bi-directionalité du transfert de puissance entre le rotor et le réseau et la commande du 
convertisseur coté réseau feront l'objet d'une seconde étape dans l'étude de la MADA en 
génératrice. 
 
Figure 4-6 : caractéristique de production d'énergie optimale de la MADA et de la machine à 
cage 
 
IV - Différentes méthodes de commande de la MADA : 
description et intérêt 
 
 L'utilisation de la machine asynchrone à double alimentation a fait l'objet de 
nombreuses investigations en recherche autant en fonctionnement moteur qu'en 
fonctionnement génératrice. Le but de ces dispositifs est dans la plupart des cas d'amener le 
glissement à la valeur désirée avec le meilleur rendement possible en alimentant les 
enroulements rotoriques par un cycloconvertisseur ou plus récemment par un dispositif 
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redresseur-onduleur. Les grandeurs de commande sont, dans le cas d'une commande 
vectorielle classique, le plus souvent la vitesse et le flux (entraînant le classique problème de 
l'estimation du flux) mais certains modes de fonctionnement spécifiques amènent à choisir 
d'autres grandeurs. C'est le cas du dispositif de la Figure 4-7 où la vitesse Ω, la tension du bus 
DC UDC, le facteur de puissance côté stator ks et côté ligne kl sont contrôlés [54][55]. La 
vitesse est directement contrôlée de façon à suive la caractéristique de production d'énergie 
optimale (Figure 4-6). Cette structure permet de contrôler le facteur de puissance de 
l'installation sur les quatre quadrants de fonctionnement. En revanche, une telle commande 
nécessite une boucle interne de régulation du couple et par conséquent une mesure ou une 
bonne estimation de celui-ci. Cette boucle de régulation peut éventuellement être remplacée 
par le coefficient de proportionnalité liant le couple au courant rotorique d'axe d (pour le 
repère choisi dans cet exemple). Cette solution est plus simple à mettre en oeuvre mais 
nécessite une bonne précision du coefficient liant les deux grandeurs. 
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2
3
Reg
Reg
Reg
Γ
Irq
Ird
Irdref
Vrd
Vrq
Irqref-
-
-
Reg ksref
ks
-
2
3
Reg
Reg Reg
Ilq
Ild
Ildref
Vld
Vlq
Ilqref-
--
Reg klref
kl
-
U
V
W
DC/AC
U
D
C UDCref
UDCks
kl
Ωref
Ω
Ωref
Ω
Reg
Γref
K(Γref,Ird)
Γref Reg
 
Figure 4-7 : MADA avec quatre boucles de régulation 
 
 La présence d'un convertisseur placé entre le stator et le réseau en plus du convertisseur 
rotorique a également été envisagée [56]. Cette structure permet d'obtenir une plage de 
variation de vitesse plus élevée que dans le cas d'un convertisseur unique au rotor (jusqu'à ± 
1,7 fois la vitesse nominale). La taille des convertisseurs est limitée grâce à une optimisation 
des puissances qui traversent chacun de ces convertisseurs [57]. La configuration de ce 
dispositif est présentée sur la Figure 4-8. 
 
 Malgré l'avantage de pouvoir faire varier facilement la vitesse sur une large plage, ce 
système nécessite un nombre d'interrupteurs statiques important. La commande de ces 
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interrupteurs, les capteurs de mesure et les cartes d'entrées / sorties en font un système assez 
lourd à concevoir. De plus, la puissance dissipée par le convertisseur statorique est importante 
ce qui augmente son coût et la taille des radiateurs des semi-conducteurs. 
 
MADA
AC/ACAC/AC
CHARGE
Commande vectorielle à
facteur de puissance
unitaireVsref Vrref
Ismes
Irmes
Ωmes Critère d’optimisation
de puissanceΩref
Calcul de la fréquence
rotorique
Processeur
U
V
W
 
Figure 4-8 : MADA avec convertisseurs statorique et rotorique 
 
 Notons que dans un système éolien utilisant la MADA, une des grandeurs asservies est 
fréquemment la vitesse de rotation et ce pour assurer un rapport d'avance 1
vent
R
V
λ Ω= optimal. Si 
la vitesse du vent est mesurée, la valeur de λ étant connue, le calcul de la vitesse de référence 
Ω1 est simple. Cependant, la mesure de la vitesse du vent est difficile et peu fiable car 
l'anémomètre est placé sur la nacelle de l'éolienne là où les turbulences sont les plus élevées. 
Une autre méthode de calcul de la vitesse de référence consiste alors à suivre le point de 
fonctionnement optimal non plus dans le plan vitesse du vent – vitesse de rotation (v,Ω1) mais 
dans le plan vitesse de rotation – couple aérodynamique (Ω1,Γa) [58], ce couple étant celui 
exercé par le vent sur les pales de l'aérogénérateur. La mesure de la vitesse du vent n'est alors 
plus nécessaire mais le couple aérodynamique doit être estimé. Le calcul de la vitesse de 
référence est alors donné par : 
 
m
2
1 3
1( )
2ref optimal
optimal
a
t p opt
t opt
avec k R C
k
ρ λ λ
ΓΩ = =  (4.1) 
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V - Modélisation et stratégie de commande en puissances active 
et réactive 
V.1 Modèle et Identification des paramètres de la machine 
 
 Le modèle de la MADA est équivalent au modèle de la machine asynchrone à cage 
exposé dans le chapitre 2. En effet lors de cette modélisation, on assimile la cage d'écureuil à 
un bobinage triphasé. La seule différence réside dans le fait que ces enroulements ne sont plus 
systématiquement en court-circuit par conséquent les tensions diphasées rotoriques du modèle 
que l'on rappelle ci-après ne sont pas nulles. 
 
Rappel du modèle diphasé de la MADA [60]: 
 Equations électriques : 
 
;
•
•
•
•
 = + − = + = + + = +   = + = + −  = + = + +
sds s ds ds qs
ds s ds dr
sqs s qs qs ds
qs s qs qr
dr r dr ds
rdr r dr dr qr
qr r qr qs
rqr r qr qr dr
dV R I
dt
L I MIdV R I L I MIdt
d LV R I
dt L I MI
dV R I
dt
ψ θ ψ
ψ
ψ θ ψ ψ
ψψ θ ψ ψ
ψ θ ψ
I MI
 (4.2) 
 
 Equation mécanique : 
 
em r
df J
dt
ΩΓ = Γ + Ω +  (4.3) 
 
 Avec l'expression du couple électromagnétique en fonction des flux statoriques et 
courants rotoriques : 
 
(em dr qs qr ds
s
Mp I I
L
ψ ψΓ = − − )  (4.4) 
 
 Les méthodes d'identification des paramètres mécaniques (inertie et coefficient de 
frottements visqueux) et des paramètres relatifs au stator (résistance d'une phase statorique et 
fuites magnétiques statoriques) sont identiques à celles de la machine à cage. L'identification 
des paramètres rotoriques n'est pas problématique puisque les bobinages sont accessibles. Le 
détail de l'identification est donné en annexe 3. La machine asynchrone à rotor bobiné utilisée 
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au laboratoire est une machine Leroy-Somer de 7,5 kW à 2 paires de pôles dont la vitesse 
nominale est de 1500 tr/min. L'identification des paramètres a donné les résultats suivants : 
 
Rs=0,455 Ω ; Rr=0,62 Ω ; Ls=0,084 H ; Lr=0,081 H ; M= 0.078 H ; J=0.3125 kg.m² ; 
f=6,73.10-3 N.m.s-1 
 
V.2 Stratégie de commande de la MADA 
 
 Nous avons vu dans les paragraphes précédents que l'intérêt de l'utilisation de la 
MADA, outre la taille du convertisseur, était de pouvoir fonctionner à vitesse variable en 
suivant la caractéristique de puissance optimale de l'éolienne (Figure 4-6). Cette 
caractéristique montre que pour chaque vitesse de vent, il existe une vitesse de rotation 
optimale (correspondant à la valeur maximale du coefficient de puissance) permettant à 
l'éolienne d'avoir le meilleur rendement possible. Pour pouvoir tourner à cette vitesse 
optimale, à vitesse de vent donné, la turbine doit avoir un couple mécanique résistant donné, 
c'est à dire une puissance active débitée par la MADA. C'est en utilisant cette référence de 
puissance que la machine peut alors être commandée. En utilisant le modèle de la turbine 
associé au modèle de la MADA, un essai en boucle ouverte (Figure 4-9) nous a permis de 
déterminer, pour chaque vitesse de vent la puissance que devait générer la MADA pour 
permettre à l'éolienne de tourner à vitesse optimale. 
 
1V
2V
nV
-
mΓ
r
ΓModèle de
la turbine Modèle de
la MADA
t
P
Pref
mesΩ
Si Ωmes est tel queλ=λopt alors le couple
(Pref,Vn) est stocké  
Figure 4-9 : Principe de l'essai en boucle ouverte 
 
 Nous allons donc, dans le paragraphe suivant, déterminer les équations qui lient les 
puissances active et réactive statoriques aux grandeurs rotoriques sur lesquelles nous agissons 
pour commander la machine. 
V.2.1 Choix du référentiel pour le modèle diphasé 
 
 En choisissant un référentiel diphasé d-q lié au champ tournant statorique et en alignant 
le vecteur flux statorique ψs avec l’axe d, nous pouvons écrire [61]…. [63] :  
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ds sψ ψ=  ; ψ  (4.5) 0qs =
 
l’équation (4.4) devient  alors: 
Γ =em qr ds
s
Mp I
L
ψ  (4.6) 
 
Dans l'hypothèse où le flux ψds est maintenu constant (ce qui est assuré par la présence d'un 
réseau stable connecté au stator), le choix de ce repère rend le couple électromagnétique 
produit par la machine et par conséquent la puissance active uniquement dépendants du 
courant rotorique d’axe q. 
 Dans le repère triphasé a,b,c, la tension aux bornes d'une phase n du stator s'exprime par 
la relation générale : 
 
sn
sn s sn
dV R I
dt
ψ= +  (4.7) 
 
Si l'on néglige la résistance du bobinage statorique Rs, ce qui est une hypothèse assez réaliste 
pour les machines de moyenne et forte puissance utilisées dans l'énergie éolienne, cette 
relation devient : 
 
sn
sn
dV
dt
ψ  (4.8) 
 
La relation (4.8) montre qu'un repère lié au flux statorique tourne alors à la même vitesse 
angulaire que le vecteur tension statorique et qu'il est en avance de π/2 sur ce même  vecteur . 
On peut alors écrire (toujours dans l'hypothèse d'un flux statorique constant) : 
 
0ds qs sV et V= = V


 
 
 En s'alignant sur le repère choisi et en utilisant les simplifications ci-dessus inhérentes à 
ce repère, nous pouvons simplifier les équations des tensions et des flux statoriques comme 
suit : 
 
0ds
qs s s ds
V
V V ω ψ
=  = = 
 (4.9) 
 
0
s s ds dr
s qs qr
L I MI
L I MI
ψ = +  = +  
 (4.10) 
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A partir de l'équation (4.10), nous pouvons alors écrire les équations liant les courants 
statoriques aux courants rotoriques : 
 
 = −  = −  
s
ds dr
s s
qs qr
s
MI I
L L
MI I
L
ψ


 (4.11) 
 
V.2.2 Relations entre puissances statoriques et courants rotoriques 
 
 Dans un repère diphasé quelconque, les puissances active et réactive statoriques d'une 
machine asynchrone s'écrivent : 
 
ds ds qs qs
qs ds ds qs
P V I V I
Q V I V I
= +  = −  
 (4.12) 
 
 L'adaptation de ces équations au système d'axes choisi et aux hypothèses 
simplificatrices effectuées dans notre cas (Vds=0) donne : 
 
s qs
s ds
P V I
Q V I
=   =  
 
 
En remplaçant Ids et Iqs par leur expressions données l'équation (4.11), nous obtenons les 
expressions suivantes pour les puissances active et réactive : 
 
s qr
s
s s s
dr
s s
MP V I
L
V V MQ I
L L
ψ
 = −  = −  
  (4.13) 
 
En approximant ψ  par s s
s
V
ω , l’expression de la puissance réactive Q devient alors : 
2
s s
dr
s s s
V V MQ
L Lω= − I  (4.14) 
 
 Compte tenu du repère choisi et des approximations faites et si l'on considère 
l'inductance magnétisante M comme constante, le système obtenu lie de façon proportionnelle  
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la puissance active au courant rotorique d'axe q et la puissance réactive au courant rotorique 
d'axe d à la constante 
2
s
s s
V
Lω  près imposée par le réseau.  
V.2.3 Relations entre tensions rotoriques et courants rotoriques 
 
 Exprimons d’abord les flux rotoriques d’après les équations (4.2) en remplaçant les 
courants statoriques par leur expression dans l'équation (4.11) : 
 
2
2
( )
( )
s
dr r dr
s s
qr r qr
s
MVML I
L L
ML I
L
ψ ω
ψ
 = − +  = −  
s   (4.15) 
 
Ces expressions des flux rotoriques d'axe d et q sont alors intégrées aux expressions des 
tensions rotoriques diphasées de l'équation (4.2). Nous obtenons alors : 
 
2 2
2 2
( ) ( )
( ) ( )
dr
dr r dr r s r qr
s s
qr s
qr r qr r s r dr s
s s
dIM MV R I L g L I
L dt L
dI MVM MV R I L g L I g
L dt L L
ω
ω ω ω
 = + − − −    = + − + − +  s s
  (4.16) 
 
En régime permanent, les termes faisant intervenir les dérivées des courants rotoriques 
diphasés disparaissent, nous pouvons donc écrire : 
 
2
2
( )
( )
dr r dr s r qr
s
s
qr r qr s r dr s
s s
MV R I g L I
L
MVMV R I g L I g
L L
ω
ω ω ω
 = − −    = + − +  s
  (4.17) 
 
  et V  sont les composantes diphasées des tensions rotoriques à imposer à la 
machine pour obtenir les courants rotoriques voulus. L'influence des termes de couplage entre 
les deux axes en 
drV qr
2
r
s
ML
L
−( est minime. Une synthèse adéquate des régulateurs dans la boucle 
de commande permettra de les compenser.  
)
- 102 - 
te
l-0
00
11
38
3,
 v
er
sio
n 
1 
- 1
4 
Ja
n 
20
06
Chapitre 4 : Modélisation et stratégie de commande de la machine asynchrone à double alimentation 
En revanche, le terme ss
s s
MVg
L
ω ω  représente une force électromotrice dépendante de la vitesse 
de rotation. Son influence n'est pas négligeable car elle entraîne une erreur de traînage. Le 
contrôle du système devra donc prendre en compte cette erreur. 
 
 Les équations (4.13), (4.14) et (4.17) permettent d'établir un schéma bloc du système 
électrique à réguler (Figure 4-10).  
 
 
Figure 4-10 : Schéma-bloc du système à réguler 
 
Ce schéma fait apparaître des fonctions de transfert du premier ordre pour les deux axes liant 
les tensions rotoriques aux puissances active et réactive statoriques. Il montre également que 
nous pouvons mettre en place une commande vectorielle étant donné qu'à l'influence des 
couplage près, chaque axe peut être commandé indépendamment avec chacun son propre 
régulateur. Les grandeurs de références pour ces régulateurs seront : la puissance active pour 
l'axe q rotorique et la puissance active pour l'axe d rotorique. La consigne de puissance 
réactive sera maintenue nulle pour assurer un facteur de puissance unitaire côté stator de 
façon à optimiser la qualité de l'énergie renvoyée sur le réseau. La consigne de puissance 
active devra permettre de garder le coefficient de puissance de l'éolienne optimal.  
 
V.2.4 Etablissement des angles nécessaires aux transformations 
 
 Pour déterminer l'angle de transformation de Park θ1 pour les grandeurs statoriques,  
une méthode simple consiste à mesurer les tensions statoriques, à les faire passer dans un  
repère diphasé et en extraire la phase θs que forme le vecteur tension avec l'axe de la première 
phase du stator. Afin d'aligner le flux statorique avec l'axe d, nous retranchons π/2 à cet angle. 
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Cette méthode est fiable à condition que les tensions statoriques soient stables en fréquence 
avec peu de fluctuations pour pouvoir effectuer une mesure précise. Dans notre cas, la 
machine débite sur le réseau, la fréquence des tensions statoriques varie par conséquent très 
peu. Dans le cas de fluctuations du réseau, nous pouvons envisager l'utilisation d'une boucle à 
verrouillage de phase robuste permettant d'estimer, la fréquence et l'amplitude de la tension 
réseau [64]. Le rotor forme lui, un angle θm avec la phase a du stator, l'angle θ1 nécessaire aux 
transformations des grandeurs rotoriques est donc donné par θ1-θm. Une mesure des tensions 
statoriques et un capteur de vitesse sont indispensables pour déduire ces angles de 
transformation (Figure 4-11). 
 
sbV
saV
scV
Matrice
de
Concordia
sV α
sV β
arctan s
s
V
V
β
α
sθ 1θ
2
π -
Matrices
de Concordia
et Park
saX sbX scX
sX α sX β
MADA
Mesure
de
vitesse
mω u∫ mθ
Grandeurs
statoriques
Matrices
de Concordia
et Park
raX rbX rcX
rX α rX β
Grandeurs
rotoriques
+
+- 2θ
 
Figure 4-11 : Etablissement des angles pour les transformations de Park 
 
 La Figure 4-12, montre la disposition de ces angles avec le système d'axe choisi. Elle 
met en évidence les axes fixes αsβs lié au stator, l'axe tournant αrβr lié au rotor et l'axe 
tournant dq, dont l'axe d est synchronisé avec le vecteur flux statorique et l'axe q avec le 
vecteur tension statorique. 
 
Axe fixe de la
phase a du stator
Axe lié au rotor
Axe d
Axe q
ψs
θ2
θm
θ1
sβ
rβVs
sα
rα
 
Figure 4-12 : vecteurs courant et flux dans le système d'axe choisi 
- 104 - 
te
l-0
00
11
38
3,
 v
er
sio
n 
1 
- 1
4 
Ja
n 
20
06
Chapitre 4 : Modélisation et stratégie de commande de la machine asynchrone à double alimentation 
V.3 Commande vectorielle de la MADA en génératrice 
V.3.1 Principe général 
 
 Le principe général de la commande vectorielle en puissances active et réactive est 
donné sur la Figure 4-13. La consigne de puissance réactive est maintenue nulle et la consigne 
de puissance active provient des couples (Pref,Vn) obtenus dans l'essai en boucle ouverte 
(Figure 4-9). Nous pouvons constater la présence de deux régulateurs sur chaque axe (R1 et R 
2) pour l'axe d et (R'1 et R' 2) pour l'axe q. 
 
 
 
Figure 4-13 : Principe générale de la commande vectorielle en P et Q de la MADA 
 
  
 Si l'on observe le schéma de la Figure 4-10, on s'aperçoit que les courants rotoriques 
sont liés aux puissances actives et réactives par le terme s
s
MV
L
. Lorsque la machine fonctionne 
en autonome ou lorsque le réseau auquel le stator de la machine est connecté présente des 
variations importantes, le terme Vs est variable et la présence des régulateurs R2 et R'2 se 
justifie.  
 Dans notre cas, nous considèrons que la machine est connectée sur un réseau stable, la 
tension Vs  est par conséquent constante et les régulateurs R2 et R'2 sont inutiles. Chaque axe 
comporte donc un seul régulateur comme indiqué sur la Figure 4-14. 
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Figure 4-14 : Commande vectorielle avec un seul régulateur 
 
V.3.2 Objectifs du contrôle 
 
 Bien que la dynamique du dispositif éolien soit relativement lente par rapport à 
l'évolution des  grandeurs électriques, les régulateurs de la commande vectorielle seront 
calculés de façon à obtenir les performances les plus élevées possibles tant au niveau de la 
dynamique qu'à celui de la robustesse et du rejet de perturbations. Ainsi, au cours de la 
synthèse de ces régulateurs, nous ferons en sorte d'obtenir une dynamique électrique du 
système aussi rapide que l'autorise la fréquence de la MLI du convertisseur rotorique, ceci 
dans l'optique de l'insertion du dispositif dans un système éolien à vitesse variable ou dans un 
autre système utilisant la MADA en génératrice. Les lois de commande élaborées doivent 
autoriser cette dynamique sans engendrer des dépassements qui peuvent nuire à la durée de 
vie de la machine et des convertisseurs. Elles devront également opérer un bon rejet des 
perturbations qui peuvent être nombreuses sur un tel système étant donnés la complexité et le 
nombre important de capteurs mis en jeu. Enfin, elles devront satisfaire aux exigences de 
robustesse face aux variations de paramètres qui peuvent intervenir dans les machines 
électriques notamment à cause des variations de température. 
  
 La consigne de puissance réactive sera maintenue nulle de façon à garder un facteur de 
puissance unitaire côté stator. La consigne de puissance active permettra à la machine de 
fonctionner à la puissance maximale conférant le meilleur rendement possible au système 
éolien. Un essai en  boucle ouverte sera préalablement réalisé en simulation afin de 
déterminer la caractéristique donnant la vitesse de rotation de la machine en fonction de la 
puissance de référence imposée par la régulation. 
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VI - Conclusion 
 
 Ce chapitre a permis de présenter la structure d'une machine asynchrone à double 
alimentation en comparaison avec les machines classiques de type synchrone ou asynchrone à 
cage.  
 Afin de mieux comprendre les avantages que peut présenter cette machine par rapport 
aux structures classiques, nous avons analysé les possibilités qu'elle offrait en fonctionnement 
moteur et génératrice. L'analogie de fonctionnement qui peut être faite avec les machines 
synchrones dans la configuration des flux a conduit à dénommer cette machine : "machine 
généralisée". 
 Des structures de commande de la MADA présentées dans la littérature ont été 
présentées et analysées afin de montrer les points forts et les points faibles de chaque 
stratégie. 
 La stratégie de régulation finalement choisie pour l'utilisation de la MADA dans un 
système éolien est une commande vectorielle en puissances active et réactive statoriques. La 
mise en équation, le choix du repère diphasé et les simplifications nécessaires à la synthèse de 
régulateurs est présentée. 
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Chapitre 5 : Commande de la Machine Asynchrone à 
Double Alimentation 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : Ce chapitre présente le fonctionnement de la machine asynchrone à 
double alimentation en génératrice avec contrôle des puissances active et 
réactive statoriques. La première partie présente la synthèse des trois 
régulateurs qui sont testés : PI, RST et LQG. La seconde partie compare les 
performances de ces trois régulateurs en termes de suivi de consigne, sensibilité 
aux perturbations et robustesse vis à vis des variations des paramètres de la 
machine asynchrone à double alimentation. 
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Notations utilisées dans le chapitre 
 
 
p  : Variable de Laplace 
,d qV V  : Tensions de référence appliquées à l’onduleur côté rotor 
2 ,υ υ3
i
c
c
a
c
f
 : Termes de couplage entre les axes d et q 
1 4,υ υ  : Perturbations à rejeter 
,ond ondK T  : Gain statique et constante de temps du modèle de l’onduleur 
,dr qrV V  : Tensions rotoriques d’axe d et q générées à la sortie de l’onduleur 
,d qε ε  : Perturbations représentant la somme de υ  et des résidus de couplage 1
K  : Gain de la boucle de retour du contrôle indirect 
,pk k  : Gains proportionnel et intégral du régulateur PI 
γ  : Modèle de perturbations dans la synthèse du régulateur RST 
,fT T  : Horizons de filtrage et de commande du régulateur RST 
,fp p  : Pôles de filtrage et de commande du régulateur RST 
,aT G  : Trajectoire asymptotique et gain asymptotique de la commande LQG 
J  : Critère quadratique à minimiser 
,cQ R  : Matrices de pondération permettant le réglage de la loi de commande LQG 
lqk  :  Gain du retour d’état de la commande LQG 
,fQ R  : Variances des bruits d’état et de mesure 
L  : Gain du filtre de Kalman 
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I - Introduction 
 
L a mise en équation de la MADA nécessaire à la commande en puissances active et réactive a été mise en œuvre dans le chapitre précédent. Nous allons maintenant procéder 
à la synthèse de régulateurs nécessaires à la réalisation de cette commande.  
 Dans un premier temps, la synthèse d'un régulateur Proportionnel – Intégral est réalisée. 
Ce type de régulateur reste le plus communément utilisé pour la commande de la MADA en 
génératrice, ainsi que dans de nombreux systèmes de régulation industriels. Afin de comparer 
ses performances à d'autres régulateurs plus élaborés, nous effectuons également la synthèse 
d'un régulateur RST calculé par placement de pôles robustes et d'un régulateur LQG(1), basé 
sur la minimisation d'un critère quadratique. 
 Des simulations sont réalisées pour comparer ces régulateurs en termes de poursuite de 
trajectoire, sensibilité aux perturbations et robustesse vis à vis des variations de paramètres.  
 Une série d'essais est également réalisée avec le simulateur de turbine et en tenant 
compte du convertisseur côté rotorique afin d'obtenir des résultats les plus proches possibles 
du dispositif expérimental. 
 
II - Synthèse des régulateurs 
 
 Afin de rester, conformément au régulateur PI, dans la philosophie de régulateurs 
linéaires, nous avons choisi d’étudier la commande de la MADA en génératrice en utilisant 
trois types de régulateurs. Le PI servira de référence de comparaison car c'est le plus utilisé et 
le plus simple à synthétiser. Les résultats qu'il donne en termes de suivi de consigne, 
sensibilité aux perturbations et robustesse seront comparés à ceux d'un régulateur RST basé 
sur la théorie du placement de pôles. Nous verrons que la synthèse de ce régulateur permet de 
prendre en compte un modèle de perturbation. Un deuxième régulateur de type Linéaire 
Quadratique fera l'objet d'une comparaison avec le PI. La commande LQ permet d'engendrer 
des lois de commande stabilisantes par l'intermédiaire de paramètres de synthèse Q et R dont 
la manipulation exerce une action sélective sur les réponses et les commandes. Elle permet 
également d'obtenir un bon compromis entre les écarts de sortie et la sollicitation des 
commandes. 
 
II.1 Hypothèses de travail 
 
 Pour rendre possible, dans notre cas, la synthèse d'un régulateur LQG, nous allons faire 
un certain nombre d'hypothèses dans le but de linéariser et de simplifier le modèle de la 
machine tel qu'il est représenté sur la Figure 5-1, avec une fonction de transfert du premier 
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ordre sur les grandeurs d'entrée de chaque axe représentant l'onduleur de tension. Les termes 
de couplage sont désignés par ν2 et ν3 et les f.e.m. par ν1 et ν4. 
 
1
ond
ond
K
pT+
2
1
( )r r
s
MR p L
L
+ − s
s
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L
−
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( )r r
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MR p L
L
+ − s
s
MV
L
−
2
s
s s
V
L ω
2
( )s r
s
Mg L
L
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2
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s
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L
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s ds
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QVd
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Iqr
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ν1
ν2
ν3
ν4
 
Figure 5-1 : Modèle de la machine avec prise en compte de l'onduleur 
 
La première simplification consiste à considérer que la dynamique de l'onduleur est très 
rapide par rapport à celle de la machine. Dans ce cas, le modèle de l'onduleur est réduit à son 
gain statique Kond ce qui permet de réduire l'ordre du système : 
 
V K Vdr ond d
V K Vqr ond q
= =
 (5.1) 
 
 La seconde simplification consiste à introduire deux nouvelles perturbations sur les 
grandeurs de commande (εd et εq) qui représentent les résidus de découplage et les 
perturbations. Nous avons également choisi de mesurer la perturbation ν4 pour améliorer le 
comportement des régulateurs sur l'axe d. Les deux axes sont ainsi considérés comme 
découplés.  
 
 La troisième simplification considère le terme constant ν4 comme une perturbation qui 
devra être rejetée par la loi de commande. 
 
 Finalement, ces hypothèses de travail nous permettent de changer le problème de 
commande multi-variables en deux problèmes linéaires mono-variables comme indiqué sur la 
Figure 5-2. 
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 Le rôle des régulateurs de chaque axe est d'annuler l'écart entre les puissances active et 
réactive de référence et les puissances actives et réactives mesurées. Rappelons que la 
synthèse des régulateurs sera effectuée sur la base du modèle simplifié de la Figure 5-2 (c'est 
à dire celui établi en négligeant la résistance d'une phase statorique) et non pas sur le modèle 
réel de la machine.  
 
2
s qr
s
s s
dr
s s s
MP V I
L
V V MQ I
L Lω
 = −  = −  
  (5.2) 
 
2
1
( )r r
s
MR p L
L
+ − s
s
MV
L
−
2
1
( )r r
s
MR p L
L
+ − s
s
MV
L
−
P
Qud
Iqr
Idr
ν4
Qmes
Pmes
ν4mesεd
εq
Rq
Rd
Pref
Qref
uq
Modèle d’axe q
Modèle d’axe d
MADA + onduleur simplifiésRégulateur  
Figure 5-2 : Problème de commande simplifié (contrôle direct) 
 
 Une deuxième solution consisterait alors à asservir non plus les puissances mais plutôt 
indirectement les courants rotoriques en n'utilisant non plus les puissances mesurées comme 
retour sur le comparateur mais les courants rotoriques d'axe d et q utilisés dans le contexte des 
équations ci dessous (Figure 5-3) . 
 
 En effet, si la fonction de transfert entre puissances active et réactive et courants 
rotoriques est simplifiée en raison de l'approximation faite sur la résistance statorique, celle 
entre tensions rotoriques et courants rotoriques ne l'est pas. La  commande sera alors d'autant 
plus efficace si le calcul des régulateurs est basé sur cette même fonction de transfert. Dans la 
suite de ce mémoire, nous appellerons ce mode de contrôle "indirect" par opposition au mode 
de contrôle où les puissances sont mesurées qui sera appelé "direct". Les deux modes de 
contrôle seront testés. 
 Notons que d'autres configurations (notamment sans réduction de l'ordre du système ou 
en considérant une linéarisation autour d'un point de fonctionnement) on été testées en 
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simulation mais les performances obtenues ne sont pas meilleures qu'avec le modèle simplifié 
[41]. 
 
2
1
( )r r
s
MR p L
L
+ −
Puq Iqr
εq
Modèle simplifié d’axe q
Modèle de la MADA
NON simplifié
K
R(p)
uq
Pref
Pmes
Iqrmes
K
Contrôle direct
Contrôle indirect
wr
 
Figure 5-3 : Exemple de contrôle direct et indirect sur l'axe q 
II.2 Synthèse du régulateur Proportionnel – intégral 
 
 La stratégie de commande de la MADA décrite au paragraphe V.2 du chapitre précédent 
a déjà été étudiée dans le cas de régulateurs PI (proportionnel intégral). C’est un régulateur 
simple et rapide à mettre en œuvre. La Figure 5-4 montre un système en boucle fermé corrigé 
par un régulateur PI. Dans notre cas la fonction de transfert ip
kK
p
+  correspond aux 
régulateurs Rq et Rd de la Figure 5-2. Les valeurs de A et B sont : 
 
2
( )s r s r s
s
MA L R pL L et B MV
L
= + − =   (5.3) 
 
B
A
YYref
-
i
p
kk
p
+
 
Figure 5-4 : Schéma bloc d'un système régulé par un PI 
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Pour les axes d et q,  la fonction de transfert en boucle ouverte intégrant la présence des 
régulateurs est : 
 
2
2
( )
.
( )
s
i
s r
p s
s r
p
s r
s
MV
k Mp L Lk LFTBO p L Rp
Mk L L
L
+ −
=
+
−
 (5.4) 
 
Afin d'éliminer le zéro présent sur la fonction de transfert, nous choisissons la méthode de 
compensation de pôles pour la synthèse du régulateur, ce qui se traduit par l’égalité suivante : 
 
2
( )
i s r
p
s r
s
k L R
Mk L L
L
=
−
 (5.5) 
 
 Nous notons ici que l'intérêt de la compensation de pôles ne se manifeste uniquement 
que si les paramètres de la machine sont identifiés avec précision puisque les gains  et  
sont établies en fonction de ces mêmes paramètres. Si les paramètres réels sont différents de 
ceux utilisés dans la synthèse, la compensation est inefficace. Si les pôles sont parfaitement 
compensés, la fonction de transfert en boucle ouverte devient : 
3pk 3ik
 
2
( )
s
p
s r
s
MVk
ML L
LFTBO
p
−
=  (5.6) 
 
La fonction de transfert en boucle fermée s'exprime alors par : 
 
2
( )
1 1
1
s r
s
r
r p
ML L
LFTBF avec
p k M
ττ
−
= =+ sV
 (5.7) 
 
 Le terme τr désigne ici le temps de réponse du système. Nous choisissons de fixer celui-
ci à 10 ms, ce qui représente une valeur suffisamment rapide pour l'application de production 
d'énergie sur le réseau avec la MADA de 7,5 kW de notre banc d'essais. Une valeur inférieure 
est susceptible d'engendrer des régimes transitoires avec des dépassements importants et ne 
présente pas d'intérêt particulier pour notre application. Les termes kp et ki sont alors exprimés 
en fonction de ce temps de réponse et des paramètres de la machine : 
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2
3
( )
1
5.10
s r
s
p
s
ML L
Lk
MV−
−
=  (5.8) 
 
2
2
23
( )
1
5.10 ( )
s r r
s
i
s s r
s
ML R L
Lk
MMV L L
L
−
−
=
−
 (5.9) 
 
 Notons que la méthode de la compensation des pôles n'est bien entendu pas la seule 
alternative de calcul pour la synthèse d'un régulateur PI. Toutefois, elle présente l'avantage 
d'être rapide à mettre en œuvre sur une fonction de transfert du premier ordre et elle s'avère 
suffisante dans notre cas pour comparer le PI aux autres régulateurs. 
 Face aux hypothèses faites pour simplifier le modèle de la MADA, le PI est un 
régulateur qui présente plusieurs inconvénients : 
 
¾ Ajout d’un zéro dans le numérateur de la fonction de transfert en boucle fermée ce qui 
entraîne des dépassements importants lors des transitoires 
 
¾ Introduction d'un déphasage du à la fonction intégrale pouvant entraîner une forte 
instabilité. 
 
¾ Les coefficients sont directement calculés en fonction des paramètres de la machine ce qui 
entraîne une robustesse médiocre face à la variation de ces paramètres. 
 
¾ Les éventuelles perturbations ne sont pas prises en compte et il y a peu de degrés de 
liberté pour le réglage. 
 
 Les paragraphes suivants présentent alors la synthèse de régulateurs plus robustes et 
prenant mieux en compte les perturbations. 
 
II.3 Synthèse d'un régulateur RST 
 
 Un régulateur de type RST est un régulateur polynomial et se présente comme une 
alternative intéressante aux régulateurs de  type Proportionnel - Intégral. Il permet de mieux 
gérer le compromis rapidité et performances. Les éléments R, S et T sont des polynômes dont 
le degré est fixé suivant le degré des fonctions de transfert de poursuite et de régulation en 
boucle ouverte. Ils sont calculés à l'aide d'une stratégie de placement de pôles robuste. Cette 
stratégie permet le réglage des performances de l’asservissement à l’aide de seulement deux 
- 116 - 
te
l-0
00
11
38
3,
 v
er
sio
n 
1 
- 1
4 
Ja
n 
20
06
Chapitre 5 : Commande de la Machine Asynchrone à Double Alimentation 
paramètres de synthèses (Tc, Tf). Ces paramètres sont respectivement des horizons de 
commandes et de filtrages à partir desquels sera défini la région où les pôles en boucle fermée 
seront placés [46]. 
 Soit le système corrigé de la Figure 5-5 de fonction de transfert B
A
.  représente la 
référence de la grandeur à asservir et γ  la perturbation. La régulation du système par 
placement de pôles robuste consiste à placer une fonction de transfert 
refY
R
S
 sur la boucle de 
retour et une fonction T
S
 appliquée à la référence, où R,S et T sont des polynômes. Dans 
notre cas, les termes A et B s'expriment par : 
 
2
( )s r s r s
s
MA L R pL L et B MV
L
= + − =  (5.10) 
T
S
B
A
YYref
R
S
-
γ
u
 
Figure 5-5 : Schéma bloc d'un système régulé par un RST 
 
Compte tenu de la structure de régulation choisie, la sortie du système Y en boucle fermée  
s'écrit : 
 
ref
BT BSY Y
AS BR AS BR
γ= ++ +  (5.11) 
 
Dans cette écriture, on distingue le transfert en poursuite 
ref
Y
Y
T  et le transfert en régulation YT
γ
 : 
 
;
ref
Y Y
Y
BT BST T
AS BR AS BRγ
= =+ +  (5.12) 
 
Le principe du placement de pôles consiste à spécifier un polynôme arbitraire de stabilité D(p) 
(correspondant au dénominateur des fonctions de transfert en poursuite et régulation) et à 
calculer S(p) et R(p) de sorte que conformément à l'équation de Bezout, l'on ait : 
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D AS BR= +  (5.13) 
 
 Le processus B  et le régulateur 
A
R
S
 étant propres, le degré de AS+BR est déterminé par 
celui du produit AS, ce qui implique donc que D a pour degré : 
 
deg( ) deg( ) deg( )D A= + S
0
 (5.14) 
 
 La théorie du placement de pôles robuste montre qu'en choisissant un régulateur 
strictement propre (deg(S)=deg(R)+1), le temps de calcul est augmenté, mais il en résulte un 
filtrage des bruits hautes fréquences et une aptitude à respecter le gabarit performances-
robustesse du coté hautes fréquences. Cela signifie que si A est de degré n, nous avons alors : 
 
deg(D)=2n+1 soit  deg(S)=deg(A)+1 et deg(R)=deg(A)  (5.15) 
 
Dans le cas de notre modèle de la MADA, on obtient : 
 
1 0
0
3 2
3 2 1
1 0
2
2 1 0
A a p a
B b
D d p d p d p d
R r p r
S s p s p s
= + = = + + + = + = + +
 (5.16) 
 
 Conformément à la stratégie du placement de pôles robustes, le degré du polynôme D 
nous oblige à placer trois pôles. Ce polynôme est tout d'abord décomposé en produit de deux 
polynômes C et F: 
 
D CF=  (5.17) 
 
Nous définissons ensuite deux paramètres : un horizon de commande Tc et un horizon de 
filtrage Tf (avec 
1
c
c
p
T
= −  pôle du polynôme de commande C et 1f
f
p
T
= −  pôle double du 
polynôme de filtrage F).  
 
 Le choix de ces pôles est alors basé sur les pôles de la boucle ouverte. Le rôle du pôle 
de commande étant d’accélérer le système, on le choisit de façon arbitraire, 5 fois supérieur au 
pôle du polynôme A, soit : 
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2
2
( )
15 5
5( )
s r
s r s
c A c
c s r
s r
s
ML L
L R Lp p et T
M p L RL L
L
−
= = − = − =
−
 (5.18) 
 
Pour accroître la robustesse du régulateur, nous avons tout intérêt à déséquilibrer les horizons 
Tf et Tc, de plus, afin de rendre la commande moins sensible aux différents bruits pouvant être 
amené notamment par les capteurs, nous choisissons Tc trois fois supérieur à Tf soit : 
 
2
( )
1
3 5
s r
s
f
s r
ML L
LT
L R
−
=  (5.19) 
 
Remarque : Ce réglage s'apparente à un retour d'état avec observateur. 
 
 Dans l'hypothèse où les perturbations sont considérées comme constantes par morceaux, 
 peut alors être modélisée par un échelon. Dans ce cas, pour que la perturbation soit rejetée, 
il est nécessaire d'annuler la fonction de transfert en régulation ce qui signifie que le terme 
γ
SB
BR+AS  doit tendre vers 0. Le théorème de la valeur finale indique alors : 
 
0
lim 0
p
SBp
D p
γ
→ =  (5.20) 
 
Pour des raisons de stabilité en régime permanent, le terme D(0) ne peut pas être nul. Pour 
que l'équation (5.20) soit valide, il faut que S(0) soit nul. Si on observe alors l’équation (5.16), 
il reste 4 termes inconnus (2 pour S et 2 pour R). L’équation de Bezout ( ) 
permet d’obtenir un système de quatre équations à quatre inconnues où les coefficients de D 
sont liés aux coefficients de R et de S par la matrice de Sylvester : 
D AS BR CF= + =
 
3 21
12 1
0 0 11
0 00
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
d sa
sd a
a b rd
b rd
         =             
 
 (5.21) 
 
Il reste maintenant à définir les termes du polynôme  T. En régime permanent , l'objectif de la 
commande est d'obtenir 1
ref
Y
Y
=  soit : 
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0
lim 1
p
BT
AS BR→
=+  (5.22) 
 
Or nous avons : S(0)=0 par conséquent T=R(0). Pour dissocier poursuite et régulation, nous 
cherchons alors à faire dépendre le terme BT
AS BR+  uniquement de C. Pour cela, on pose 
T=hF (où h est un réel), nous avons alors : 
 
BT BT BhF Bh
AS BR D CF C
= = =+  (5.23) 
 
Or T=R(0) soit : (0)
(0)
Rh
F
=  (5.24) 
 
 L’avantage d’utiliser un régulateur de type RST est la possibilité d’améliorer 
considérablement la qualité du filtrage tout en gérant le compromis entre les performances de 
la poursuite de trajectoire et celles du rejet de perturbations. Allié à une stratégie de placement 
de pôles robustes, le réglage de la loi de commande se résume au choix des horizons de 
filtrage et de commande (Tf, Tc). Cependant, les inconvénients à utiliser ce type de régulateur 
résident tout d’abord dans son ordre élevé et ensuite dans l’impact peu explicite des 
paramètres de synthèse sur les performances de l’asservissement. 
 
II.4 Synthèse du régulateur LQG 
 
 La méthodologie de commande LQG utilise les résultats du contrôle d'état standard 
(Figure 5-6). Celui-ci définit les relations entre les différentes grandeurs permettant la 
formalisation d’un problème de commande ou d’observation.  
 
M
Q ?
wm
um
em
ym
M
Q ?
 =   m
w
w
u
=m ˆu x  =   m
y
y
u
= −m ˆe x
Modèle de commande Modèle d’observation
x
 
Figure 5-6 : contrôle d'état standard 
 
 Le modèle conceptuel pour la commande possède deux vecteurs d’entrées distincts qui 
sont d’une part, les grandeurs d’action (ou de commande) et l’ensemble des consignes et 
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perturbations d’autre part. Ces grandeurs sont respectivement notées um et wm. Enfin, ce 
modèle possède deux vecteurs de sortie qui sont d’une part, les écarts de régulations à annuler 
et d'autre part, les grandeurs mesurées. Ces grandeurs de sortie sont respectivement notées em 
et y . Finalement, le modèle de commande M est bouclé par un régulateur Q ayant pour 
mission de fournir, à partir des grandeurs mesurées, les commande adéquates.  
m
  La commande LQG possède des étapes de synthèse relativement simples mais son 
réglage n’est pas trivial à cause de ses nombreux degrés de liberté (Qc, Rc Qf, Rf). C'est 
pourquoi le contrôle d'état standard préconise une méthode de réglage basée sur une 
normalisation au grammien transitoire des pondérations (Qc, Rc) et du retour d’état et des 
matrices de variances des bruits (Qf, Rf) de l’observateur. Finalement, il reste à déterminer la 
valeur des deux paramètres de synthèse que sont les horizons de commande Tc et de filtrage 
Tf. De manière analogue au régulateur RST, l’horizon de commande permet de gérer le 
compromis entre les performances dynamiques à atteindre et la sollicitation de l’actionneur 
(ici l’onduleur) ; tandis que l’horizon de filtrage (Tf) gère le compromis entre le filtrage et la 
robustesse.  
 Pour conclure, cette méthode est tout aussi attrayante en terme de complexité et de 
simplicité de réglage qu’une approche RST avec une stratégie de placement de pôles robustes. 
Cependant elle permet de considérer les différentes perturbations et termes de couplages 
comme des signaux qui peuvent être de nature différentes de constantes par morceaux [65]. 
 La première étape consiste à définir le modèle d'état du système. Celui-ci ainsi que la 
synthèse du régulateur sont établis dans un premier temps uniquement pour l'axe q. Nous 
verrons que la méthode est pratiquement identique pour l'axe d. Le modèle d'état pour l'axe q 
inclut la modélisation des signaux exogènes (Pref et εq constants par morceaux). Le système 
est alors mis sous la forme d'un problème standard [46]: 
 
rP 0
0
ef
qε
 = =

  (5.25) 
 
( )
1 11 12 1 1
2 22 2
1
1
1 2 2
2
1
2
0 0
q q q q q
q q q
q q q
Aq q qr q ref
q ref
q e q e q q q
q q r
q
q yq q q
q
x A A x B
u Bx A x
x i e P P
x Poù ete C C x yx P
x
y C Dx
α
β
α
ε
β
      = + +                   = =        =   = =           = +     


	
   ef
P
−
 (5.26) 
 
 La description des éléments des matrices utilisés de ce modèle d'état est donnée ci-
dessous : 
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2 2
11 12
22
0
0 0 00
0 0 0
r s s
s r s r
q q
q
q
R L L
L L M L L M
A A
A A
 − − −   = =         
 ,
2
1 00
0
s
s r
q
q
L
L L M
B
B
  −   = =         
 3qBα =,  (5.27) I
 
0 0
0 1 0
s
syq
MV
LC
−  =    
, , 2qD Iβ = ( )1 2 1 0seq e q e q
s
MVC C C
L
 += =   
,  (5.28) 
 
2 2
11 12
22
0 0
0 0 0 00
0 0 0 0
0 0 0 0
r s r s
s r s r
d d
d
d
R L R L
L L M L L MA A
A A
 − − −    = =         
, 
2
1 00
0
0
s
s r
d
d
L
L L MB
B
  −    = =         
,  (5.29) 4dBα = I
 
 Il est important de noter que les termes α et β, respectivement bruit d'état et de mesure 
sont pris en compte uniquement pour la synthèse de l'observateur (filtre de Kalman). 
 La deuxième étape consiste à déterminer une commande asymptotique, commande qu'il 
faut appliquer au système en régime permanent pour assurer le suivi de trajectoire et le rejet 
de perturbations. Cette commande est obtenue par la résolution des équations de rejet 
asymptotique permettant d'obtenir les gains Taq (trajectoire asymptotique) et Gaq (gain 
asymptotique) : 
 
11 22 1 12
1 2
q aq aq q q aq q
e q aq e q
A T T A B G A
C T C
− + = =
 (5.30) 
 
Le système est réduit à sa partie commandable ξq (représentant l'écart de iqr par rapport à sa 
trajectoire asymptotique -Tax2q) : 
 
11 1
1
q q q q
e q
A B
e C
ξ ξ
ξ
 = + =
 qu
q
 (5.31) 
 
Avec : 
 
2q q aq aq aq qu u u et u G x= − = −  (5.32) 
 
Le gain klq,q du retour d'état  stabilisant et minimisant le critère quadratique : ,q lq qu k ξ= −
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0
( qt tq cq q cq qJ Q U R Uξ ξ
∞
= +∫ )dt  (5.33) 
 
est alors calculé avec les matrices de pondération Rcq et Qcq: 
 
11 11
1
1 1
0
1
c t
q q
T
A t At
cq cq c q qR Q T e B B e d
− = =   ∫ t  (5.34) 
 
 Ces matrices permettent le réglage de la loi de commande, réglage qui, selon la 
méthodologie utilisée, est basé sur une normalisation au grammien transitoire. Après 
résolution de l'équation de Riccati : 
 
1
11 11 1 10
t t t
q q cq q c qP P tel que A P PA Q PB R B P
−∃ = > + + − = 0  (5.35) 
 
le gain klq,q est donné par : 
 
1
, 1
t
lq q cq qk R B
−= P  (5.36) 
 
 La dernière étape consiste à synthétiser l'observateur en déterminant son gain matriciel 
Lq. La structure de l'observateur est la suivante : 
 
( )11 12 1
22
ˆ ˆ ˆ
0 0
ˆ ˆ
q q q
q q q q
q
q yq q
A A B
x x u L yA
y C x
    = + +            =
 q qy−
=

 (5.37) 
 
Le gain Lq est détermine en utilisant l'équation de Riccati associée au problème d'observation: 
 
1 0t tq q fq yq fq yqQ tel que A Q QA Q QC R C Q
−∃ + + −  (5.38) 
 
Où Qfq et Rfq représentent la variance des bruits d'état et de mesure. Comme dans le cas de la 
synthèse du gain du retour d'état, ces matrices résultent d'une normalisation au grammien 
transitoire d'observabilité : 
 
1
0
f
t
T
A t t At
f f fR I Q T e C Ce dt
− = =   ∫  (5.39) 
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Le gain Lq de l'injection de sortie garantissant le minimum de variances des bruits d'état et de 
mesure Qf et Rf est alors déterminé par : 
 
1t
q yL QC R
−= f  (5.40) 
 
Finalement, la structure du régulateur est donnée par l'équation (5.41). Cette structure 
théorique peut éventuellement être modifiée pour prendre en considération la saturation de 
l'onduleur en ajoutant une saturation sur l'entrée de commande et sur la sortie de l'observateur. 
 
( )
( )
(
1
, ,
2
11 12 1
22
: ˆ ˆ ˆ
0 0
ˆ ˆ
q
q lq q lq q aq aq
q
q q qq
q q q q
q
q yq q
x
u k k T G
x
A A BR
x x u L yA
y C x
  = − +        = + +           =
 )q qy−  (5.41) 
 
 La synthèse du régulateur Rd pour l'axe d reprend exactement la même méthodologie 
mais inclut la prise en compte de la perturbation ν4, sa structure est donnée par : 
 
( )
( )
(
1
, ,
2
11 12 1
22
: ˆ ˆ ˆ
0 0
ˆ ˆ
d
d lq d lq d ad ad
d
d d dd
d d d q
q
d yd d
x
u k k T G
x
A A BR
x x u L yA
y C x
  = − +        = + +           =
 )d dy−
ef
  
 (5.42) 
1
2
4 4
q rd d
ref
refdd q
e Q Qx i
QQ
où et
Qx yε
ν ν
= −=        = =          
 (5.43) 
 
III - Analyse des performances 
 
 Ce paragraphe va permettre de tester et de comparer les performances des différents 
régulateurs en simulation, utilisés avec le modèle de la machine asynchrone présenté au 
chapitre 4. Pour chaque série d'essais (suivi de consigne, sensibilité aux perturbations et 
robustesse), nous testerons la régulation directe des puissances et la régulation indirecte par 
l'intermédiaire des courants rotoriques. Les principes de ces régulations sont rappelés 
succinctement sur la Figure 5-7. 
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-
-
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Vqr
Vdr
Vqr
Vdr
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L
−
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s s
dr
s s s
V MV I
L L
−ω  
Figure 5-7 : Contrôle direct et indirect 
 
 Dans le cas du contrôle indirect, le calcul des régulateurs est adapté et est différent de 
celui du mode direct puisque la régulation se fait en fait sur les courants rotoriques. Les 
calculs dans le cas indirect ne sont pas détaillés puisqu'ils respectent exactement les mêmes 
méthodes que celles présentées précédemment. 
 
III.1 Suivi de consigne 
 
 Le premier essai consiste à réaliser des échelons de puissance active et réactive alors 
que la machine est entraînée à vitesse fixe. 
 
Conditions de l'essai : 
machine entraînée à 1450 tr/min. 
à t=2 s : échelon de puissance active (Pref passe de 0 à –5000W) 
à t=2,5 s : échelon de puissance réactive (Qref passe de 0 à 2000 VAR) 
 
 La Figure 5-8 présente les résultats obtenus dans le cas du contrôle direct et la Figure 
5-9 présente ceux obtenus pour le contrôle indirect. 
 En ce qui concerne le contrôle direct, les différences entre les régulateurs sont très 
faibles, tant au niveau des temps de réponse qu'au niveau du couplage entre les axes qui 
créent des oscillations transitoires. 
 Le contrôle indirect, en revanche, montre la supériorité du régulateur LQG qui minimise 
l'amplitude des oscillations. Notons toutefois que les régulateurs RST et LQG sont très 
sensibles aux variations même faibles des paramètres de réglages (horizon de commande et 
horizon de filtrage). C'est pourquoi, dans le cadre de cet essai les performances de ces 
régulateurs peuvent être considérées comme équivalentes.  
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Figure 5-8 : Suivi de consigne de puissances active et réactive (contrôle direct) 
 
 
 
Figure 5-9 : Suivi de consigne de puissances active et réactive (contrôle indirect) 
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 Nous pouvons également observer la présence d'une erreur statique sur les deux axes 
pour les trois régulateurs (Figure 5-9). Ceci est du au fait que dans ce mode de contrôle, la 
puissance n'est pas mesurée directement mais est plutôt reconstruite à partir de la mesure des 
courants rotoriques. Ce sont en fait ces mêmes courants qui sont asservis. Or les équations 
utilisées pour la reconstruction sont basées sur le modèle simplifié qui néglige la résistance 
Rs. Les composantes directe et quadratique des courants rotoriques ont été représentées et 
montrent l'efficacité de la commande LQG pour leur asservissement. 
 
III.2 Sensibilité aux perturbations 
 
 
Figure 5-10 : Effet sur les puissances d'une brusque variation de vitesse (contrôle direct) 
 
 Cet essai nous permet de vérifier dans quelle mesure les puissances mesurées restent à 
leur valeur de consigne lorsque la vitesse de rotation de la machine varie brusquement. 
Conditions de l'essai : 
 
machine entraînée à 1350 tr/min. 
consigne de puissance active fixe de –5000 W 
consigne de puissance réactive fixe de 2000 VAR 
à t=2s la vitesse passe brusquement de 1350 à 1450 tr/min. 
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 L'effet de cette variation de vitesse sur les puissances active et réactive de la machine 
est montré sur la Figure 5-10 (contrôle direct) et sur la Figure 5-11 (contrôle indirect). Nous 
avons également représenté les variations de la tension d'une phase du rotor afin de mettre en 
évidence la variation de vitesse et le fait que la fréquence des signaux rotoriques correspond à 
la différence entre la fréquence de rotation de la machine et la fréquence du réseau. 
 Sur cet essai, les limites du régulateur Proportionnel–Intégral apparaissent nettement. 
En effet, la synthèse de celui-ci est basée uniquement sur les fonctions de transfert et aucune 
prise en compte des perturbations n'est prévue. Les mesures de puissances montrent alors un 
écart important par rapport à la valeur de la référence et un temps de retour à l'état initial 
supérieur à 200 ms. Les régulateurs RST et LQG intègrent quant à eux dans leur synthèse, 
l'apparition éventuelle de perturbations et rejettent par conséquent plus efficacement les effets 
de la variation de vitesse. Le contrôle direct ne montre pas de différences entre le RST et le 
LQG, en revanche, le contrôle indirect montre un excellent rejet de la perturbation par le 
régulateur LQG. Le Tableau 5-1 récapitule l'amplitude des écarts observés en fonction des 
régulateurs pour les deux types de contrôle. 
 
 
Figure 5-11 : Effet sur les puissances d'une brusque variation de vitesse (contrôle indirect) 
 
 PI RST LQG 
Contrôle direct 
∆P=-16% 
∆Q=9% 
∆P=-6% 
∆Q=4,5% 
∆P=-6% 
∆Q=3,5% 
Contrôle indirect 
∆P=20,5% 
∆Q=-9,5% 
∆P=11,5% 
∆Q=-6,5% 
∆P=0,2% 
∆Q=-01% 
Tableau 5-1 : Ecarts observés par rapport aux grandeurs de consigne 
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III.3 Robustesse 
 
 L'essai de robustesse consiste à faire varier les paramètres du modèle de la MADA 
utilisé. En effet les calculs de régulateurs sont basés sur des fonctions de transfert dont les 
paramètres sont supposés fixes. Toutefois, dans un système réel, ces paramètres sont soumis à 
des variations entraînées par différents phénomènes physiques (saturation des inductances, 
échauffement des résistances…). Ajoutons à cela que l'identification de ces paramètres est 
soumise à des imprécisions dues à la méthode employée et aux appareils de mesure. 
 
 
 
Figure 5-12 : Effet sur les puissances des variations de paramètres de la machine (contrôle 
direct) 
Conditions de l'essai : 
 
Résistances Rs et Rr multipliées par 2. 
Inductances Ls, Lr, et Msr, divisées par 2 
machine entraînée à 1350 tr/min. 
à t=2 s : échelon de puissance réactive (Qref passe de 0 à 2000 VAR)  
à t=2,5 s : échelon de puissance réactive (Pref passe de 0 à –5000W) 
à t=2s la vitesse passe brusquement de 1350 à 1450 tr/min. 
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 Les variations des paramètres augmentent nettement le temps de réponse du régulateur 
PI et augmentent l'amplitude des oscillations transitoires dans le cas des régulateurs RST et 
LQG notamment au niveau du couplage entre les deux axes. L'utilisation du contrôle indirect 
permet de minimiser ces oscillations et d'obtenir un très bon comportement du régulateur 
LQG mêmes dans le cas des variations importantes de paramètres imposées ici. 
 
 
Figure 5-13 : Effet sur les puissances des variations de paramètres de la machine (contrôle 
indirect) 
IV - Essais avec le simulateur éolien 
IV.1 Schéma synoptique du dispositif étudié 
 
 
Figure 5-14 : Schéma global du système étudié 
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 La dernière étape consiste à placer la MADA dans des conditions de fonctionnement les 
plus proches possibles d'un système éolien. Le schéma synoptique global de la simulation 
réalisée est présenté sur la Figure 5-14. Afin de respecter la caractéristique de production 
d'énergie optimale de la Figure 4-6, un essai en boucle ouverte de la MADA est réalisé afin de 
connaître, pour chaque vitesse de vent, quelle est la référence de puissance active à imposer 
permettant d'obtenir une vitesse de rotation correspondante au rapport d'avance λ optimal. 
 
IV.2 Prise en compte de l'onduleur côté rotor 
 
 Le rotor de la MADA est connecté au bus continu par l'intermédiaire d'un onduleur. 
Celui-ci est pris en compte dans les simulations par l'intermédiaire de l'équation classique 
suivante : 
 
1
2
3
2 1 1
1 1 2 1
3
1 1 2
ra
ra
ra
V F
V
FV
− −        = − −        − −    
F E  (5.44) 
 
 Où F1, F2 et F3 sont des fonctions logiques correspondant à l'état des interrupteurs de 
l'onduleur (1 lorsque l'interrupteur haut d’un bras de l’onduleur est fermé, 0 quand il est 
ouvert) et E est la tension du bus continu. Dans notre étude, côté rotor, nous nous limiterons à 
un transfert de puissance du réseau vers le rotor. Le bus continu est donc fixe et imposé par l 
convertisseur côté réseau sur lequel il n’y a pas de commande. Il fonctionne donc comme un 
simple redresseur. 
 
La tension E est liée a la tension efficace V aux bornes d'une phase rotorique par la relation 
[47] : 
  
2 2
EV r=  (5.45) 
  
IV.3 Performances de la chaîne complète : simulateur + MADA + 
onduleur. 
IV.3.1 Simulation du système global sans onduleur 
 
 Afin de mieux apprécier les différences entre les régulateurs dans la configuration du 
système éolien, la première série de simulations est effectuée sans onduleur (Figure 5-15). La 
consigne de puissance active est fonction de la vitesse du vent et basée sur l'essai en boucle 
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ouverte. La consigne de puissance réactive est maintenue à zéro de manière à garder le facteur 
de puissance unitaire côté stator. Les variations de vent imposées au modèle sont obtenues à 
partir du modèle spectral de Van der Hoven. 
 
 
Figure 5-15 : Performances des régulateurs dans le système global sans onduleur 
 
IV.3.2 Intégration de l'onduleur 
 
 La Figure 5-16 montre les variations de puissances active et réactive lorsque l'onduleur 
rotorique est pris en compte dans les simulations. La durée sur laquelle les mesures sont 
effectuées (20s) et les perturbations induites par l'onduleur ne permettent pas de distinguer des 
différences de comportements entre les régulateurs en termes de temps de réponse. Toutefois, 
on peut constater une absence de dépassements importants et une bonne régularité des 
signaux de puissance dans le cas du régulateur LQG.  
 
 Le rapport d'avance λ ainsi que le coefficient de puissance Cp sont également 
représentés sur la Figure 5-17. On constate que la valeur moyenne de λ correspond à sa valeur 
optimale (6) ce qui indique que le coefficient de puissance est maintenu à la valeur maximale 
du modèle d'aérogénérateur utilisé (0.495). Les régimes transitoires observés pendant lesquels 
λ et donc Cp ne sont plus optimaux sont dus à l'inertie du système qui rend le changement de 
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la vitesse de rotation moins rapide que la variation de vitesse de vent. Pendant ces régimes 
transitoires, le rapport R
V
λ Ω=  s'éloigne alors de la valeur optimale. 
 
 
Figure 5-16 : Puissances mesurées avec prise en compte de l'onduleur 
 
 
Figure 5-17 : Rapport d'avance et coefficient de puissance de l'éolienne 
  
 Afin de mettre en évidence la présence de l'onduleur nous avons également représenté 
sur la Figure 5-18 le signal MLI imposé à une des phases rotoriques. Celui-ci fait apparaître 
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clairement deux seuils correspondant à 1
3
 ou 2
3
 de 400 V (valeur de la tension du bus 
continu). 
 
 
Figure 5-18 : Signal MLI de d'une des phases rotoriques. 
 
V - Conclusion 
 
 Ce chapitre nous à permis d'établir la synthèse de trois régulateurs linéaires de 
philosophies différentes pour la commande de la Machine Asynchrone à Double Alimentation 
utilisée en génératrice. Un régulateur Proportionnel-Intégral qui a servi de référence de 
comparaison, un régulateur polynomial RST basé sur la théorie du placement de pôles 
robustes et un régulateur  LQG basé sur la minimisation d'un critère quadratique. Le but de 
ces régulateurs est de contrôler l'échange de puissances active et réactive entre le stator de la 
machine et le réseau en modifiant l'amplitude et la fréquence des tensions rotoriques. A cet 
effet, deux modes de contrôle différents sont proposés : un mode dit "direct" dans lequel les 
puissances sont mesurées et comparées à leur référence et un mode dit "indirect" où les 
courants rotoriques sont mesurés et utilisés pour estimer les puissances comparées aux 
références. Nous avons montré que le contrôle direct était plus précis mais moins performant 
que le contrôle indirect. En effet, le contrôle indirect est basé sur une fonction de transfert 
réelle liant les tensions rotoriques aux courants rotoriques, alors que le contrôle direct est basé 
sur une fonction de transfert simplifiée liant les tensions rotoriques aux puissances 
statoriques.  
 
 Les différences entre les trois régulateurs sont peu significatives en ce qui concerne le 
suivi de consigne et la robustesse bien que le régulateur LQG semble mieux limiter 
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l'amplitude de oscillations transitoires. Face aux perturbations, le régulateur PI, qui ne les 
prend pas en compte dans sa synthèse se montre moins performant que le RST et le LQG. 
Dans le mode indirect, ce dernier s'est d'ailleurs montré pratiquement insensible à l'échelon de 
vitesse imposé à la machine. 
 La présence de l'onduleur et du modèle d'aérogénérateur ont permis d'effectuer une 
simulation dans des conditions proches de celles d'un système éolien réel. Les différences 
sensibles entre les régulateurs sont peu explicites à cause des perturbations sur les mesures de 
puissances causées par l'onduleur. En revanche, ces mesures sont plus régulières dans le cas 
du régulateur LQG et présentent des dépassements moins importants. 
 Un banc d'essais est destiné à compléter cette étude grâce à des validations 
expérimentales. Il est constitué par une machine à courant continu de 10 kW commandée en 
vitesse par l'intermédiaire du simulateur réalisé au Chapitre 3 et accouplée à une machine 
asynchrone à double alimentation de 7,5 kW. L'ensemble des éléments constituants ce banc 
ainsi que les différents capteurs et le dispositif d'acquisition sont détaillés en annexe 4. 
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L 
 
es problématiques abordées dans ce mémoire nous ont permis d'étudier deux modes de 
fonctionnement des machines asynchrones utilisées dans les systèmes éolien, ainsi que la 
réalisation d'un simulateur physique de turbine éolienne. 
 
 Le premier chapitre rappelle les concepts fondamentaux de la chaîne de conversion de 
l'énergie éolienne en énergie électrique et dresse un état de l'art sur les différentes associations 
machines électriques – convertisseurs pouvant être accouplées à une éolienne. Au regard de 
ce chapitre, il est apparu que la production d'énergie électrique par éoliennes se divise en deux 
grandes catégories : l'éolien de proximité où les machines sont très souvent autonomes et de 
petites puissances, et le grand éolien où l'énergie électrique est produite directement sur le 
réseau de distribution avec des machines de plusieurs centaines de kW, voire de plusieurs 
MW. 
 
 Face à ces besoins, nous avons réalisé une première étude consistant à établir un bilan 
des performances et des limites d'utilisation de la machine asynchrone auto-excitée. Une 
modélisation originale nous a permis de simuler son comportement en régime équilibré et 
déséquilibré et de confronter les résultats à des validations expérimentales. Cette 
confrontation nous a permis de mettre l'accent sur l'importance de la saturation magnétique de 
la machine. En effet, la simulation du phénomène d'auto-excitation nécessite la prise en 
compte de cette saturation par une inductance magnétisante variable en fonction du courant 
magnétisant. La précision de cette variation implique une méthode d'identification rigoureuse 
de la courbe de magnétisation. Des travaux sont en cours au laboratoire sur la prise en compte 
du phénomène de saturation dans la modélisation des machines asynchrones. L'intégration 
éventuelle d'un système de stockage de l'énergie paraît également intéressante dans le cas des 
dispositifs autonomes. 
 
 La seconde étude menée dans ce rapport concerne la réalisation d'un simulateur de 
turbine éolienne par l'intermédiaire d'un modèle de turbine éolienne et d'une machine à 
courant continu. Ce simulateur constitue en fait la première partie d'un banc expérimental 
destiné à étudier différentes génératrices dans les conditions proches d'un système éolien réel. 
Le modèle de turbine utilisé étant simple et basé sur les équations décrites au Chapitre 1, une 
perspective d'amélioration du simulateur consiste à utiliser un modèle plus complexe prenant 
en compte la modélisation de paramètres aussi essentiels que le profil des pales utilisées et le 
calage variable par exemple. 
 
 La troisième partie de ce mémoire est consacrée à l'utilisation de la machine asynchrone 
à double alimentation connectée au réseau et fonctionnant à vitesse variable. Une commande 
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vectorielle est utilisée afin de contrôler l'échange de puissances active et réactive entre le 
stator de la machine et le réseau. Trois régulateurs linéaires de philosophie différentes (PI, 
RST et LQG) sont testés et comparés afin d'analyser leurs performances en suivi de consigne, 
face aux perturbations et aux variations de paramètres. Le régulateur LQG s'est montré le plus 
efficace dans le cas du contrôle indirect. Pour le contrôle direct, le modèle servant de base au 
calcul des régulateurs est simplifié et, même si la précision statique est meilleure, les 
performances transitoires des trois régulateurs sont moins bonnes que dans le cas du contrôle 
indirect. 
 L'ensemble de ces travaux est actuellement en phase de validation sur une plate-forme 
expérimentale comportant une machine asynchrone à double alimentation accouplée 
mécaniquement à une machine à courant continu et dont le stator est relié au réseau. Cette 
plate-forme et les étapes de sa conception sont décrites de façon complète en annexe 4. Les 
validations devront notamment permettre de justifier l'utilisation éventuelle du contrôle 
indirect et de vérifier si l'apport des régulateurs LQG et RST est réel par rapport au PI. 
 
 Face à ces observations et aux résultats obtenus, des perspectives intéressantes pouvant 
contribuer à l'amélioration du fonctionnement du dispositif MADA – convertisseur sont 
envisageables : 
 
- Remplacement du redresseur côté réseau par un onduleur autorisant la bidirectionnalité du 
transfert de puissance entre le rotor et le réseau. 
- Etablissement d'un modèle de la MADA prenant notamment en compte la résistance de 
phase statorique et la saturation magnétique. 
- Intégration éventuelle d'un système de stockage et optimisation technique et économique de 
la chaîne de conversion. 
- Etude des perturbations inhérentes au couplage du dispositif avec le réseau : 
- Réactions de la génératrice vis à vis des déséquilibres du réseau, des creux de tensions 
et des fluctuations. 
- Réactions du réseau vis à vis de l'intermittence et l'irrégularité de la production de 
l'énergie. 
- Interactions avec les autres génératrices du réseau. 
- Intégration de la MADA dans un parc éolien mixte avec ou sans stockage. 
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Annexe 1 : Identification des paramètres de la machine 
asynchrone à cage 
 
 Afin de comparer les résultats du modèle de la machine asynchrone à cage avec ceux 
obtenus expérimentalement, Nous avons été amené à effectuer plusieurs essais sur une 
machine Leroy-Somer de 3kW disponible au laboratoire afin d'identifier ses paramètres. 
Ceux-ci correspondent aux éléments du schéma équivalent de la machine asynchrone (Figure 
A.I) et sont indispensables à la modélisation du système. 
 
V ME
RS lS l'RIS
IM
I’R
'
RR
g
 
Figure A.I  : Schéma équivalent par phase de la machine asynchrone à cage 
 
Les essais réalisés afin d'identifier chacun des éléments sont décrits ci-dessous. 
 
Résistance statorique Rs : 
 
 La résistance d'une phase statorique est mesurée à chaud en courant continu par une 
méthode volt-ampèremètrique. La procédure est réalisée sur les trois phases et une moyenne 
est effectuée. 
 
Inductances de fuites ls et l'r : 
 
 La somme N des inductances de fuites statorique et rotorique ainsi que la résistance 
d'une phase rotorique R'r est mesurée grâce à un essai à rotor bloqué. Celui-ci permet d'obtenir 
un glissement unitaire et une valeur de courant magnétisant négligeable due à la faible tension 
aux bornes de M. Le schéma équivalent associé à cet essai est représenté sur la Figure A.II. 
La machine est alimentée sous tension triphasée réduite et variable. Soient P1b la puissance 
absorbée par la machine durant cet essai, I1b le courant dans une des phases, V1b la tension 
aux bornes d’une phase et ωs la pulsation statorique, nous pouvons écrire : 
 
' 1
2
13
b
s r
b
PR R
I
+ =  (1.1) 
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V
RS NIS I’R
'
RR
 
Figure A.II : Schéma équivalent associé à l'essai à rotor bloqué 
 
soit : ' 12
13
b
r
b
PR
I
= − sR  (1.2) 
 
Nous pouvons également écrire : 
 
' 2 2 2 1
1
( ) bs r
b
VR R N
I
ω+ + =  (1.3) 
 
soit : 
2
' 21
2
1
( )b s r
b
V R R
I
N ω
− +
=  (1.4) 
 
 La méthode utilisée ne permet pas de séparer le résultat obtenu en fuites statoriques et 
fuites rotoriques. Ces fuites seront par conséquent considérées comme égales : 
 
'
2s r
Nl l= =  (1.5) 
 
Inductance magnétisante M : 
 
 Dans cet essai, les trois phases sont alimentées sous tensions triphasées variables et la 
machine est maintenue à la vitesse de synchronisme (1500 tr/min) par une machine annexe. 
Le glissement est alors nul et la chute de tension dans Rs et ls est faible. Le schéma équivalent 
associé à cet essai est alors représenté sur la Figure A.III. 
V ME
IS
IM
ls
 
Figure A.III : Schéma équivalent associé à l'essai au synchronisme 
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 Soient V1v, la tension imposée à une phase de la machine, I1v, le courant et ωs la 
pulsation de ces grandeurs. La valeur de M est donnée par : 
 
1
1
v
s v
VM
Iω=  (1.6) 
 
Couple de frottements visqueux : 
 
 Le coefficient de frottements visqueux f mesuré est dans notre essai est celui de la 
machine asynchrone accouplée à une machine à courant continu. Cette dernière entraînant 
l'ensemble, elle est alimentée sous tension variable. La puissance Pmcc et le courant Imcc qu'elle 
absorbe sont mesurés ainsi que sa vitesse de rotation Ωmcc. On peut alors écrire : 
 
2
0 mcc a mcc
s
mcc mcc
P P R I f−= = Γ +Ω Ω mccΩ  (1.7) 
 
Avec P0 : puissance due aux pertes par frottements visqueux et Γs : couple de frottements secs 
et Ra : résistance de  l'induit de la machine à courant continu. On obtient alors la 
caractéristique 0 ( mcc
mcc
P f= ΩΩ ) qui est une droite de pente f. 
f
0
mcc
P
Ω
Ω
0  
Figure A.IV : Détermination du coefficient de frottements visqueux 
 
Moment d'inertie  : 
 
 Le moment d'inertie mesuré est en fait celui de la machine asynchrone à l'étude 
accouplée à une machine à courant continu qui servira de moteur d'entraînement pour les 
essais. L'ensemble est entraîné à vide à sa vitesse nominale Ω0, L'alimentation est alors 
brusquement coupée et la variation de vitesse Ω(t) est relevée. Dans ces conditions, l'équation 
mécanique s'écrit : 
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0df J
dt
ΩΩ + =  (1.8) 
 
La caractéristique obtenue est alors une exponentielle décroissante dont la constante de temps 
est égale au quotient J
f
 (Figure A.V) . 
 
Figure A.V : Courbe de ralentissement d'une machine asynchrone 
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Annexe 2 : Identification des paramètres de la machine 
à courant continu 
 
 La réalisation du simulateur de turbine éolienne nous à imposé une étape de 
modélisation de la machine à courant continu disponible sur le banc d'essai. La machine est à 
excitation série et nous avons procédé à l'identification de ses paramètres selon le schéma de 
la Figure A.VI. 
 
ie iaRe
Le
Ra
La
LmieΩ
ΩVe Ua
Inducteur Induit
 
Figure A.VI : Modèle de la machine à courant continu  
 
 Les équation régissant le fonctionnement de la machine à courant continu sont les 
suivantes : 
 
a
a a a a m e
diU R i L L i
dt
= + + Ω  (1.9) 
 
em r mcc mcc
df J
dt
ΩΓ = Γ + Ω +  (1.10) 
 
; ;em c a e m e c eK i K L i K KΓ = = =  (1.11) 
 
 Avec Γem, couple électromagnétique, Lm, inductance mutuelle inducteur-induit, Kc et 
Ke, constantes de couple et de fem, Γr couple résistant imposé à la machine fmcc et Jmcc 
coefficient de frottements visqueux et moment d'inertie de la machine, (ces deux grandeurs 
sont identifiées selon la même méthode que celle utilisée dans l'annexe 1 pour la machine 
asynchrone à cage, à savoir : caractéristique 0 ( mcc
mcc
P f= ΩΩ )  et courbe de ralentissement. 
L'identification de la résistance de l'induit Ra est réalisée à chaud par une méthode volt-
ampèremètrique également comme la résistance d'une phase statorique de la machine à cage. 
Ces méthodes ne sont donc pas détaillées à nouveau dans cette annexe). 
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Inductance de l'induit La : 
 
 La mesure de l'inductance de l'induit La est réalisée par une méthode harmonique 
(Figure A.VII). Cette méthode donne des résultats plus proches des données constructeurs que 
la méthode de l'échelon de tension consistant à mesurer la constante de temps a
a
L
R
 qui a été 
également testée et s'est révélée moins précise et moins cohérente entre les différents essais. 
 
Ra
La
Va
 (1
00
 v
/d
iv
)
 Ia
 (1
0 
A/
di
v)
AC
Va
(fréquence et
amplitude
variable)
0.6 0.605 0.61 0.615 0.62 0.625 0.63 0.635 0.64
0
temps (s)
Va
Ia
Ia
 
Figure A.VII : Essai harmonique  
 
 Dans le cas de la méthode harmonique, plusieurs mesures sont réalisées avec des 
tensions et des fréquences différentes pour Va, pour chaque mesure, l'amplitude du courant  
ainsi que le déphasage courant tension ϕ sont mesurés. Deux calculs permettent alors de 
connaître la valeur de l'inductance L
aˆI
a : 
 
2
2
ˆ
ˆ
a
a
a
VL
I
 = −   a
R  (1.12) 
 
tan( )a aL R ϕ=  (1.13) 
 
Constante de couple Kc et constante de fem Ke  : 
 
 Dans notre cas, vu la machine et la configuration utilisée, ces deux coefficients sont 
équivalents. La mesure de Ke se fait simplement en alimentant la machine sous tension 
nominale lorsqu'elle est à vide. Le courant d'induit ainsi que la vitesse de rotation sont alors 
mesurés et nous pouvons écrire : 
 
a a
e
V R IK −= Ω
a  (1.14) 
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Annexe 3 : Identification des paramètres de la machine 
asynchrone à double alimentation 
 
 Le modèle électrique de la machine asynchrone à double alimentation est équivalent à 
celui de la machine asynchrone à cage. Toutefois les méthodes d'identification des paramètres 
des deux machines sont différentes puisque, dans le cas de la machine à cage, la cage est 
assimilé à un bobinage triphasé mais sans que l'on puisse déterminer par une mesure directe 
les valeurs des courant qui circulent dans les barres. Pour la machine asynchrone à double 
alimentation le rotor est bobiné et accessible pour la mesure des courants et des tensions. 
Dans ce cas, l'identification des paramètre électriques diffère de celle de la machine à cage 
[67]. L'identification des paramètres mécaniques J et f (respectivement moment d'inertie et 
coefficient de frottements visqueux) et des résistances de phases statorique et rotorique étant 
en revanche identiques elle ne seront pas décrites dans cette annexe. 
 
Mesure de l'inductance propre d'une phase statorique ls, de la mutuelle stator-stator Ms, de la 
mutuelle stator-rotor Msr et de l'inductance magnétisante M : 
 
 Le schéma de principe de cet essai est donné sur la Figure A.VIII. Le rotor de la 
machine étant ouvert, on alimente une seule phase du stator pour déduire l'inductance propre 
ls. La mesure de la tension aux bornes d'un des deux autres enroulements rotoriques permet de 
déduire la mutuelle statorique Ms et la mesure d'une tension composée rotorique donne la 
mutuelle stator-rotor Msr. 
 La mesure de l'inductance propre ne peut se faire pour les phases rotoriques car le point 
neutre n'est pas accessible. L'alimentation d'une seule phase rotorique n'est donc pas 
envisageable. 
 
Ve(t)
is1(t)
Vs1
Vs2
Vs3
Ms
Vr1
Vr2
Vr3
Mr pθ
Msrcos(pθ)
STATOR ROTOR
Ur
 
Figure A.VIII : Mesure de ls, Ms, Msr et M 
 
 Notons que la détermination de l'inductance mutuelle Msr nécessite une rotation 
manuelle du rotor afin d'obtenir le maximum de tension entre deux phases du rotor. De plus, 
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l'influence de la résistance statorique Rs et celle de la résistance Rf modélisant les pertes fer 
doivent être négligeables, il faut alors vérifier à l'aide d'un wattmètre que P<0,14 S (P<<Q) 
[68]. 
 
Les relations donnant ls, Ms et Msr sont : 
 
1 2
1 1 1
; ;
3
s s r
s s sr
s s s s s s
V V Ul M M
I I Iω ω ω= = =  (1.15) 
 
On en déduit : 
 
3 ;
2 sr s s s
M M L l M= = −  (1.16) 
 
Mesure de l'inductance cyclique statorique ou rotorique 
 
 Le schéma de principe de cet essai est donné sur la Figure A.IX. Deux phases du stator 
sont alimentées en série et le rotor est ouvert. L'équation (1.17) montre comment, à partir de 
cet essai, on peut obtenir l'inductance cyclique statorique d'une part et d'autre part l'inductance 
cyclique rotorique si l'essai est transposé au rotor (deux phases du rotor alimentées en série). 
 
Ve(t)
is1(t)
Vs1
Vs2
Vs3
Ms
Vr1
Vr2
Vr3
Mr pθ
Msrcos(pθ)
STATOR ROTOR
Ur
is2(t)  
Figure A.IX : Mesure de Ls et Lr 
 
1
1 1
;s rs r
s s r s
V UL L
I Iω ω= =  (1.17) 
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Annexe 4 : Mise en place du banc expérimental : 
simulateur de turbine et machine asynchrone à double 
alimentation  
 
Ce chapitre annexe à pour but de décrire les différentes étapes de mise en place de la plate-
forme expérimentale de validation des algorithmes de commande des génératrices. Cette 
plate-forme est divisée en deux sous-systèmes : 
 
¾ Un émulateur de turbine éolienne dont la mise au point fait l'objet du chapitre 3, qui 
utilise une machine à courant continu reproduisant le comportement d'une éolienne. 
 
¾ Une génératrice destinée à la production d'énergie électrique accouplée à cette machine 
à courant continu (dans notre cas il s'agit de la machine asynchrone à double 
alimentation). 
 
 Le schéma global du dispositif expérimental ainsi que l'ensemble des capteurs et des 
interfaces permettant l'échanges d'informations avec la carte DSPACE DS1103 et le logiciel 
MATLAB sont présentés sur la Figure A.X. 
 
MADA
Réseau
220 / 380 V
50 Hz
MCC
HACHEUR
IMPULSIONS
MLI
IMPULSIONS
MLI
CAPT.
COURANT
CAPT.
TENSION
CAPT.
TENSION
CAPT.
COURANT CAPT.COURANT
Ω, θ
TMS320F240
Carte DS1103
C
N
A
CAN
I
N
T
E
R
F
A
C
E
C
O
D
E
U
R
INTERFACE
D’ADAPTATION
CARTE
DE CDE
 
Figure A.X : Schéma de la plate-forme éxpérimentale  
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Description du hacheur permettant d'alimenter la MCC  : 
 
 Le hacheur ainsi que le carte de commande de l'IGBT sont représentés sur la Figure 
A.XI. La partie commande est en trait noir et la partie puissance en trait grisé. La présence 
d'un optocoupleur (HCPL 3101) permet de réaliser une isolation galvanique entre les 
impulsions de commande générées par la carte interface DSPACE et le circuit de puissance. 
L'IGBT utilisé pour le hachage de la tension d'alimentation de la machine à courant continu 
(CM100DY-24H) est un module de deux IGBT 1200V / 100A avec chacun une diode en anti-
parallèle dont les temps de commutation autorisent une fréquence de MLI de 20 kHz. La 
diode du second IGBT de ce module est utilisée comme diode de roue libre. Le principe de la 
commande consiste à charger la capacité gille-émetteur de l'IGBT à courant constant lorsqu'il 
est commandé à la fermeture. Ceci permet de maîtriser le temps de commutation du transistor 
et d'obtenir des dv/dt moins importants. 
 
M
IMPULSIONS
MLI
400 V
Vcc
+ 15 V
6,2 V 47 Ω
470 Ω
10 Ω
1 kΩ
1 2 2
270 Ω
BD 139
BD 912HCPL
3101 CM100DY-24H
 
 
Figure A.XI : Schéma de la plate-forme éxpérimentale  
 
Description de la carte d'interface du codeur incrémental  : 
 
 Le codeur incrémental disponible accouplé à la machine à courant continu peut être 
alimenté entre 11 et 36V. Lorsque la machine tourne, ce codeur possède six sorties (A, B O et 
leurs compléments) évoluant entre 0 et la tension d'alimentation. Elles sont représentées sur la 
Figure A.XII. Le signal A délivre 1024 impulsions par tour, le signal B est identique au signal 
A mais déphasé de plus ou moins 90° selon le sens de rotation de la machine et le signal O est 
un signal d'initialisation délivrant une impulsion par tour. Un tel codeur permet d'obtenir à la 
fois l'information de vitesse et de position, mais, dans le cas des faibles vitesses de rotation, la 
mesure de vitesse est moins précise que si l'on utilise une génératrice tachymétrique. 
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Figure A.XII : Signaux de sortie du codeur incrémental  
 
 La carte DSPACE possède plusieurs entrées sur lesquelles les signaux du codeur 
incrémental peuvent être directement connectés à condition d'être au format TTL ou RS432. 
Nous avons par conséquent du réaliser une carte d'interfaçage (Figure A.XIII) permettant 
d'adapter les signaux de sortie du codeur (0-15V) en les transformant en signaux TTL (0-5V). 
L' utilisation d'un optocoupleur (HCPL-2601) permet de réaliser l'isolation galvanique entre 
les signaux générés par le codeur et signaux imposés à la carte DSPACE 
 
Signal de sortie du
codeur 0-15V
A,B,O,
A,B,O
Vcc
+ 5 V
1 2
Signal TTL 0-5V
A,B,O,
A,B,O
1 2
HCPL-2601
74LS04
1 kΩ
2
100 nF
1 kΩ
 
Figure A.XIII : Carte d'interface du codeur incrémental  
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Description des capteurs de courant et de tension : 
 
 L'acquisition des différents courants et des différentes tensions se fait à l'aide de 
modules LEM. Les sortie de mesure de ces modules attaquent un circuit à amplificateur 
opérationnel permettant de réaliser une adaptation d'impédance et d'obtenir un gain variable 
du capteur. Ces capteurs sont représentés sur les Figure A.XIV (courant) et Figure A.XV 
(tension). Le gain du capteur de courant est réglé à 0,22 et celui du capteur de tension à 0,005. 
 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
6
+ 15 V
- 15 V
+
-
M
LA25-NP
+
-
180 Ω
+ 15 V
- 15 V
LF 353
10 kΩ 100 kΩ
100 nF
100 nF
Entrée
courant
Sortie
courant
Vmesure
 
Figure A.XIV : Capteur de courant  
 
+
-200 Ω
+ 15 V
- 15 V
LF 353
100 nF
100 nF
Vmesure
+ 15 V
- 15 V 1 ΜΩ
LV 100-600
 
Figure A.XV : Capteur de tension  
 
Description de l'onduleur connecté au rotor de la MADA  : 
 
 L'onduleur destiné à appliquer au rotor de la MADA les références calculées par les 
différents régulateurs est un onduleur triphasé industriel modulaire à IGBT réalisé par le 
fabriquant ARCEL. Il est composé de trois modules de deux IGBT chacun avec leur diode 
anti-parallèle. Chacun de ces modules constituant un bras de l'onduleur. Les IGBT peuvent 
supporter une tension de 1200 V et un courant de 50 ampères et leur fréquence de 
commutation peut atteindre 30 kHz (données constructeur), ils sont montés sur un dissipateur 
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thermique ventilé. A chacun de ces trois modules est associé une carte de commande 
comportant un circuit d'aide à la commutation et une isolation galvanique entre signaux de 
commande et signaux de puissance. Cette carte peut être configurée à l'aide de cavalier de 
façon à obtenir une commande indépendante ou complémentaire des deux IGBT d'un même 
bras. Un circuit RC permet de modifier les valeurs des temps morts (nécessaires pour éviter 
les courts-circuits transitoires) par modification des valeurs de R et C. Un signal de défaut est 
également présent en sortie de la carte et permet à l'utilisateur d'inhiber la commande des 
IGBT en cas de court-circuit. La durée au bout de laquelle ce signal est déclenché en cas de 
détection de court-circuit est configurable par l'utilisateur. Le bus DC de l'onduleur est filtré 
par 8 condensateurs électrolytiques. 
 L'onduleur comporte également une carte de mesure et de surveillance permettant de 
mesurer plusieurs paramètres de l'onduleur et de déclencher un défaut en cas de 
dysfonctionnement. Les grandeurs mesurées sont : 
 
¾ Tension continue du bus DC dont la gamme peut être configurée par l'utilisateur (la 
tension de sortie est de 9V pour 100% de la gamme sélectionnée). 
 
¾ Température du dissipateur thermique sur lequel une sonde platine est placée. Le signal 
délivré est directement proportionnel à la température mesurée. Un seuil de 
déclenchement permettant de délivrer un signal de défaut peut-être configuré par 
l'utilisateur. 
 
¾ Courant dans chacun des bras de l'onduleur. Le signal est délivré par un module LEM et 
adapté par un montage à amplificateur opérationnel dont le gain peut être modifié par 
l'utilisateur. 
 
 Une carte principale permettant de centraliser les différents signaux est également 
présente. Sur un même connecteur, elle regroupe les signaux d'alimentation, de commande et 
d'erreurs des trois cartes de commande des IGBT et les signaux de mesure et d'erreur 
provenant de la carte de surveillance. 
 
Caractéristiques générales nominales de l'onduleur (données constructeur): 
 
Puissance apparente :  7 kVA 
Tension du bus DC : 800 V 
Courant efficace de sortie : 23 A 
Tension efficace de sortie :  180 V 
Facteur de puissance : 0,8 
Température ambiante : 40° C 
Résistance thermique du dissipateur : 0,042 W/°C 
- 157 - 
te
l-0
00
11
38
3,
 v
er
sio
n 
1 
- 1
4 
Ja
n 
20
06
Annexes 
Description de l'interface graphique DSPACE Control Desk : 
 
 La carte DSPACE DS1103 est livrée avec le logiciel d'interface graphique DSPACE 
Control-desk. Celui-ci permet, pendant l'exécution d'un programme MATLAB en temps réel, 
de visualiser et d'agir sur les différents signaux échangés entre le progrème et le processus à 
contrôler. La Figure A.XVI représente une capture d'écran du logiciel en cours de 
fonctionnement. On peut observer les chronogrammes des différentes grandeurs dont on 
réalise l'acquisition ainsi qu'un curseur (Pref) représentant la référence de puissance appliquée 
à la MADA. 
 
  
Figure A.XVI : Interface graphique DSPACE control-desk  
 
 L'application réalisée ici à permis de valider les différents capteurs mis en place et les 
acquisitions faites avec ces capteurs. Le modèle de la MADA utilisé pour la simulation au 
chapitre 5 a été remplacé par la machine réelle dont le stator est relié au réseau (réseau dont la 
valeur de tension a été abaissée pour cet essai). Le programme de simulation à été adapté pour 
l'éxécution en temps réel ainsi que pour l'interfacage avec la carte DSPACE. La MADA est 
entraînée à vitesse constante par la machine à courant continu et la figure montre l'acquisition 
de la vitesse réalisée grâce au codeur incrémental (535 tr/min). La mesure des tensions du 
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réseau est réalisée (Vsa,b,c) (deux tensions seulement sont mesurées et la troisième est calculée 
d'après les deux autres) et la pulsation du réseau (ωs) en est déduite. Les angles correspondant 
à cette pulsation (angle électrique) et à la vitesse de rotation (angle mécanique) sont 
également mesurés (Chronogramme noté Teta 1 sur la Figure A.XVI). 
 
 Le calcul de l'angle électrique du réseau permet d'effectuer la transformation triphasé-
diphasé visible notamment sur les courants : on peut observer sur la figure les trois courants 
sinusoïdaux statoriques (Isa,b,c) et les deux courants continus Ids et Iqs résultants du passage 
dans le repère diphasé tournant lié au champ statorique. On observe également que la 
composante de tension statorique d'axe d (Vsd) est nulle et que le vecteur tension statorique est 
donc aligné sur l'axe q (Vsq=14V). 
 
 Notons également la présence d'un signal noté Vra représentant la référence de tension 
rotorique pour la phase a appliquée à l'onduleur par le régulateur ainsi que deux afficheurs P 
et Q représentant la mesure des puissances active et réactive statoriques. 
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La conversion de l'énergie éolienne en énergie électrique fait appel à de nombreuses disciplines scientifiques 
(météorologie pour l'étude du comportement du vent, mécanique et chimie pour les contraintes et la composition des 
divers matériaux utilisés dans l'aérogénérateur, mécanique des fluides pour l'effet des masses d'air en mouvement sur les 
pales, électrotechnique pour la conversion électromécanique et l'adaptation de l'énergie électrique). C'est à la partie 
électrotechnique de cette chaîne de conversion qu'est consacré ce mémoire.  
Après un bref rappel des concepts et équations régissant le fonctionnement d'un système éolien, ce document 
dresse un état de l'art des ensembles machines – convertisseurs utilisés dans l'énergie éolienne.  
Une première étude montre les performances et les limites d'utilisation de la machine asynchrone à cage auto-
excitée.  Elle utilise une modélisation originale et simple où le modèle de la machine est complètement indépendant de 
celui de la charge et des capacités d'excitation. Les régimes équilibré et déséquilibré sont étudiés en simulation et validés 
expérimentalement. 
Dans un deuxième temps, la réalisation d'un simulateur physique d'aérogénérateur est présentée. Celui-ci est 
destiné à placer les génératrices à l'étude dans des conditions proches de la réalité en les entraînant grâce à une machine à 
courant continu commandée de façon à reproduire les variations de couple d'une éolienne.  
La troisième partie de ce mémoire est consacrée à la production d'électricité sur un réseau grâce à une machine 
asynchrone à double alimentation. L'originalité de cette machine, utilisée dans un système éolien, est de pouvoir contrôler 
l'échange de puissance entre le stator et le réseau en agissant sur les signaux rotoriques via un convertisseur bidirectionnel. 
Dans cette optique une commande vectorielle en puissances active et réactive statoriques est mise en œuvre. Cette 
commande est élaborée et testée en synthétisant trois types de régulateurs linéaires : Proportionnel- Intégral, RST basé sur 
la théorie du placement de pôles et Linéaire Quadratique Gaussien basé sur la minimisation d'un critère quadratique. Les 
performances du dispositif sont analysées et comparées en termes de suivi de consigne, robustesse, et rejet de 
perturbations. 
 
Mots clés :  
Eolienne, modélisation, machine asynchrone auto-excitée, machine asynchrone à double alimentation, commande 
vectorielle, convertisseur. 
 
 
 
 
Study and control of induction generators for wind energy conversion systems 
  - Autonomous self-excited induction generator 
  - Doubly-fed induction generator connected to the grid 
 
 
 
Many scientific competences are necessary to study wind energy conversion systems (meteorology for wind's 
behaviour study, mechanics and chemistry for constraints and composition of the materials used in the turbine, electrical 
engineering for electromechanical conversion and transformation of the electrical power). The study presented in this 
document concerns the electrotechnical part of this energy conversion system.  
After a short recall of the concepts and equations governing wind energy conversion systems, this document 
makes a state of art of the machines and converters used in wind turbines.  
A first study shows the performances and the limits of the squirrel cage self-excited induction generator. It uses 
an original and simple modelling method where the machine's model is completely independent of that of the load and the 
excitation capacitors. Balanced and unbalanced modes are studied in simulation and are experimentally validated.  
The second study concerns the conception of a physical wind turbine simulator. It is intended to drive the studied 
generators by producing experimentally a torque that would be present on the shaft of a real turbine. This is done thanks to 
a D.C. machine controlled in order to produce torque variations given by a wind turbine model. 
The third part of this document is devoted to electrical energy production on the grid by using the doubly fed 
induction generator. The conception of the machine permits to control the power exchanged between the stator and the 
grid by modifying rotor voltages via a bidirectional converter. To achieve this, a vector control of the generator is done 
with active and reactive stator powers as control variables. This control is elaborated and tested by synthesizing three 
different linear controllers : Proportional Integral, RST based on the poles placement theory and Linear Quadratic 
Gaussian based on the minimization of a quadratic criterion. The performances of the system are analyzed and compared 
in terms of reference tracking, robustness, and disturbances rejection. 
 
Keywords :  
Wind turbine, modelling, self-excited induction machine, doubly-fed induction machine, vector control, converter. 
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